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Веаомосmь рабочuх черmежеu основного комплекта зам Веаомосmь ссылочных u nрuлагаемых аокуменmоВ 

№ лucma Но.uменоВо.нuе Прuмечанuе Обозначенuе Но.uменоВо.нuе Прuмечанuе ссылочных u прuло.20.емых докуменmоВ: 
1 Общuе данные. СП 16.13330.2016 Элекmроmехнuческuе ycmpoucmBo. 
2 Общuе уко.зо.нuя. гост Р 533315-2009 Кабельные uзделuя. Т ребоВо.нuя пожо.рноu безопо.сносmu. 

3-10 Щum ЩР. Ро.счёmно.я схема ро.спределumельноu cemu кВо.рmuры. ЭлекmроусmаноВкu нuзкоВольmные. Выбор u монтаж 
гост Р 503511.5.52-2011 

11 Заданuе зо.Воду-uзгоmоВumелю по ро.спределumельному щumy. элекmрооборудоВо.нuя. ЭлекmропроВодкu. 
ПроекmuроВо.нuе u монтаж элекmроусmаноВок жuлых 

12 Ведомость узлов усmо.ноВкu элекmрuч. оборудоВо.нuя но. плане ро.сположенuя. СП 256. 1325800.2016 u общесmВенных здо.нuu.
13 Схемы подключенuя элекmроусmо.ноВочных uзделuu. гост Р 53169-2010 Ко.белu сuлоВые с пло.сmмо.ссоВоu uзоляцuеu. 

14 План размещенuя осВещенuя u прокладкu элекmрuческuх cemeu. ПУЭ (uзд. 6 u 11 Про.Вuло. ycmpoucmBo. элекmроусmо.ноВок. 

15 План размещенuя розеток, ВыВодоВ сuлоВого оборудоВо.нuя u прокло.дкu гост Р 21.1101.2009 Основные mребоВо.нuя к проекmноu u ро.бочеu докуменmо.цuu. 
элекmрuческuх cemeu. СНuП 31-06-2009 ОбщесmВенные здо.нuя u сооруженuя. 
План ро.змещенuя ВыВодоВ сuлоВого оборудоВо.нuя u прокло.дкu 16 СНuП 12-04-2002 Технuко. безопо.сносmu В cmpoumeльcmBe элекmрuческuх cemeu. 

11 
План размещенuя нагреВаmелеu mёплого пола u прокладкu элекmрuческuх СП 6.13130.2009 Cucmeмo. npomuBonoжo.pнou зо.щumы. ЭлекmрооборудоВанuе. 
cemeu. Т ребоВо.нuя пожо.рноu безопо.сносmu. 

План размещенuя сuсmемы дополнumельного 18 ураВнuВанuя Прuлагаемые аокуменmы поmенцuо.лоВ щumo. ЩР. 

[[ 
План ро.змещенuя Выключо.mелеu, ао.mчuкоВ аВuженuя u 

Лucm 1 прокло.ако. элекmрuческuх cemeu cucmeм сВязu. 
f---

Основные поко.зо.mелu проекта.: План ро.змещенuя сло.боmочных розеток u прокло.акu 
№ лucmo. Но.uменоВо.нuе Поко.зо.mель 

[[ элекmрuческuх cemeu cucmeм сВязu. Лucm 2 
--

1 Но.пряженuе элекmросеmu в 220/380 План ро.змещенuя ко.мер Buaeo- но.блюаенuя u прокло.акu 
2 Усmо.ноВленно.я мощность nompeбumeлeu 

[[ элекmрuческuх cemeu cucmeм сВязu. Лucm 3 
кВm 29.23 

--

з Ро.счёmная мощность кВm 14.9 [[ Сmрукmурные схемы сло.боmочных ро.зВоаок. Лucm 4 
4 Ро.счёmныu mок но.грузкu npu COSq> = 0.93 Ао 24.З

30М Блок схема ycmpoucmB но. шuне RS485. Лucm 5-6 
о 

[[ 
План ро.змещенuя розеток, Лucm 1 Выключо.mелеu u но.зно. ченuе кло.Вuш. 

= 
<О 

30М.СО Ко.бельныu журнал. :,: Лuсmы 1-3 :::, 

Черmежu разработаны в coomBemcmBuu деuсmВующuмu Нормамu ПраВuламu, а:, с u 
предусмаmрuВаюm меропрuяmuя, обеспечuВо.ющuе ВзрыВную, ВзрыВопожо.рную u пожарную безопо.сносmь 30М.СО Спецuфuко.цuя оборуаоВо.нuя u мо.mерuо.лоВ. Лuсmы 4-6 
npu праВuльноu эксплуаmацuu сооруженuя. 
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Общuе указанuя. 

Проекm элекmрооборудоВанuя u элекmроосВещенuя кВарmuры Выполнен согласно mехнологuческому 
заданuю, В coomBemcmBuu с деuсmВующuмu Нормамu, Т реооВанuямu П�Э. СП 256.1325800.2016, 
СП76.13330.2016, РД 34.21.185-94, РД 34.21.122-87, Инсmрукцuямu Энергонадзора. 

Проекmом nредусмоmрено Внуmреннее сuлоВое элекmрооборудоВанuе u элекmроосВещенuе кВар
muры. Максuмальная едuноВременная nоmребляемая мощносmь cocmaBum Рр=14.9 кВm. Каmегорuя 
элекmроснабженuя - 111. Элекmроснабженuе кВарmuры осущесmВляеmся по кабельноu лuнuu om 
сущесmВующего эmажного элекmрощumа. 

�чеm элекmроэнергuu Выполнен В кВарmuрном элекmрощumе счёmчuком Mepкypuu 231 АТ 01 l 
5(60)А 230/400В. Щum кВарmuры к этажному щumy подключен кабелем ВВГнг-LS 5х6.О П25 
скрыmо, В каналах сmен. 
Насmоящuм nроекmом nредусмоmрено элекmроснабженuе осВещенuя u сuлоВого элекmрооборудоВа
нuя, розеmок, Венmuляцuu u кондuцuонuроВанuя кВарmuры. Элeкmponumaнue сшmем Венmuляцuu, 
кондuцuонuроВанuя осущесmВляеmся om расnределumельного щuma ЩР. 

Каждыu элемент Beнmcucmeм уnраВляеmся uз coomBemcmByющux nомещенuu. Цenu уnраВленuя 
Венmuляцuеu рассмаmрuВаюmся В оmдельном npoeкme aBmoмamuкu. 

В кBapmupe предусмотрена cucmeмa общего осВещенuя, осВещённосmь Всех nомещенuu 
npuняma по МГСН 2.06-99. �nраВленuе осВещенuем месmное. 
ОсВещенuе Выnолняеmся сВеmодuоднымu сВеmuльнuкамu u сВеmuльнuкамu с ламnамu накалuВанuя. 

В nомещенuях Влажных зон - галогенные сВеmuльнuкu (точечные), Влагозащuщённые. 
Элекmрuческuе cemu осВещенuя Выполняются кабелем с меднымu жuламu muna ВВГ нг-LS. Онu 

nроВодяmся за nодВесным потолком, Выполненным uз негорючuх маmерuалоВ, В гофрuроВанных 
трубах uз самозаmухающего nлacmuкama ПВХ, В coomBemcmBuu с НПБ 246-97(согласно n.7.1.37 П�Э). 
Элекmрuческuе cemu кВарmuры, numaющue розеmкu u оборудоВанuе, nрокладыВаюmся по потолку В 

гофрuроВанных ПВХ-трубах кабелем muna ВВГнг-LS. В сmенах кабелu nрокладыВаюmся под wmy
кamypкou, для ооесnеченuя Возможносmu замены-В гофрuроВанных ПВХ-трубах, Выполненных 
uз негорючuх маmерuалоВ, В coomBemcmBuu с НПБ 246-97 (согласно n.7.1.37 П�Э). Прu эmом 
должна быmь обеспечена Возможность ux замены (согласно n.7.1.38 П�Э). 
Элекmрuческuе cemu осВещенuя u розеточные cemu Выполняются mрехnроВодным кабелем: фазныu, 
нулеВоu рабочuu, нулеВоu защumныu. СuлоВые элекmросеmu Выполняются nяmunроВодным кабелем: 
mpu фазных, нулеВоu рабочuu, нулеВоu защumныu. ЦВеm uзоляцuu указанных nроВоднuкоВ должен 
coomBemcmBoBamь mребоВанuям П�Э n.1.1.29: голубоu цВеm-нулеВоu рабочuu nроВоднuк; желmо-зе
леныu-нулеВоu защumныu nроВоднuк; черныu, корuчнеВыu, красныu, фuолеmоВыu, серыu, розоВыu, 
белыu, оранжеВыu - для обозна ченuя фазного nроВоднuка. 

Для обесnеченuя надежносmu соедuненuя omBemBлeнuu В разВеmВumельных коробках npuмeнumь 

меmод соедuненuя на клеммных колодках. Tpemuu заземляющuu nроВоднuк (РЕ) не подключать 
шлеuфом через розеmкu u Выключаmелu, uсnользоВаmь для оmВеmВленuя nроВоднuка РЕ клеммнuкu 
заземленuя на mpu клеммы для обесnеченuя неnрерыВносmu осноВноu лuнuu, согласно П.1.7.144 П�Э. 
В кBapmupe должны быmь усmаноВлены розеmкu на mок не менее 16А с защumным конmакmом. Каж
дая розетка должна uмеmь защumное ycmpoucmBo, aBmoмamuчecкu закрыВающее гнезда шmеnсель
ноu розеmкu npu Вынуmоu Вuлке(n. 7.1.49 П�Э). В Ванноu комнате штепсельные розеmкu 
усmанаВлuВаюmся В зоне 3 на paccmoянuu не менее О,6м om Ванны. Онu должны uмеmь степень 
защumы не нuже IP44. 
Сmuральная машuна, посудомоечная машuна, ооuлер u элекmроnлumа должны подключать-
ся сmрого В coomBemcmBuu с заВодскоu Инсmрукцuеu. 

Подключенuе элекmрооборудоВанuя В зоне 1 должно nроuзВодumься кабелем В ПВХ - оболочке через 
сальнuкоВыu ВВод, обесnечuВающuu степень защumы не нuже IP55 (ГОСТ Р. 50571.11). 

�сmаноВка соедuнumельных коробок В зонах 1 u 2 Ванных не допускается, npu усmаноВке ux В зоне 3 
степень защumы должна быmь не нuже IP44. 

Всё элекmрооборудоВанuе u маmерuалы, nрuменяемые npu монтаже, должны uмеmь Cepmuфuкam 
coomBemcmBuя сmандарmам РФ. Прuборы учеmа должны быmь nроВерены, uмеmь nacnopm u Cepmuфuкam 
coomBemcmBuя сmандарmам РФ. 

Для Ванных u санузлов кВарmuр(согласно П�Э n.7.1.83) npeдycмampuBaemcя cucmeмa доnолнumельного 
ураВнuВанuя nоmенцuалоВ nymeм соедuненuя следующuх nроВодящuх чacmeu: 

- защumного nроВоднuка (РЕ-nроВоднuк) numaющeu лuнuu;
- меmаллuческuх mруб горячего u холодного Водоснабженuя, Выходящuх за пределы nомещенuя;
- корпуса Ванны, розеток u другuх сmороннuх nроВодящuх санmехнuческuх npuбopoB.
Для элекmрооезоnасносmu (npu nоВрежденuu uзоляцuu uлu случаuном npuкocнoBeнuu к

mокоВедущuм частям) проектом npeдycмampuBaemcя усmаноВка на групповых лuнuях розеmочноu cemu u 
оборудоВанuя Ванноu ycmpoucmB защumного оmключенuя (�30), реагuрующuх на дuфференцuальныu mок, 
не nреВышающuu 30мд. Все меmаллuческuе чacmu элекmрооборудоВанuя, не находящuеся под 
наnряженuем, должны быmь занулены. Зануленuе Выnолнumь, npucoeдuнuB оmкрыmые nроВодящuе 
чacmu сВеmuльнuкоВ общего осВещенuя u сmацuонарных элекmроnрuемнuкоВ к нулевому защumному 
nроВоднuку. 

Согласно П�Э. 1-е uзд. n.2.1.56, npu nepeceчeнuu элекmрuческоu nроВодкu с mрубоnроВодамu 
Выдержать рассmоянuе не менее 50мм. Прu nараллельноu прокладке рассmоянuе om элекmроnроВодкu до 
mрубоnроВодоВ должно быmь не менее 100мм, согласно п�э. 7-е uзд. n.2.1.57.

Слаботочные разВодкu Выnолнumь отдельно om сuлоВых разВодок на paccmoянuu не менее О.15м для 
uсключенuя помех u наВодок. 
Прu nодключенuu кВарmuры необходuмо nредВарumельно npoBepumь conpomuBлeнue uзоляцuu 
nрокладыВаемых nроВодоВ u cocmaBumь mexнuчecкuu оmчёm элекmролабораmорuu для nодmВержденuя 
безоnасносmu эксnлуаmацuu. 

1----+---+--t-------,г----+--2 0_20-----12 · 3 а к аз ч u к: в л а а елец к вар m u р ы' 30М-АС� 
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Схема подключения датчика протечки .
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Веаомосmь узлов усmаноВкu элекmрuческо20 оооруаоВанuя на плане расnоложенuя 

Tun �славное НаuменоВанuе Кол. Прuме-
обозначенuе шm./м чанuе 

Технuческuе mреооВанuя: 
1 ♦ Всmроенныu сВеmодuодныu сВеmuльнuк - 1х8 Bm 2 IP44 
2 � насmенныu сВеuод. сВеmuльнuк-бра -1х15 Bm 2 1. Запuсь у розеmкu muna 1.З.R1 обозначает: 1 - номер щuma,
з dp mрекоВыu сВеmuльнuк поmолочныu, сВеmодuодныu - 12 Bm 31 3 - номер группы, R-розеmка, 1-её последоВаmельныu номер.

4 @ поmолочныu накладноu сВеmодuодныu сВеmuльнuк, Влагозащuщенныu Зх10 Bm 2 IP44 К - кабельныu ВыВод. В-Выключатель.

�

в знаменателе - усmаноВленная мощность в кВm.
5 подВесноu сВеuодuодныu сВеmuльнuк - 4х10 Bm 2 2. Запuсь у групповых лuнuu muna 1.Гр.1 ВВГнг-LS Зх1,5 П16
6 ----- ленmа сВеmодuодная 14.4Bm на п.м. 24В 10 п.м. coomBemcmByem: номеру щuma (1), номеру группы (1),

v" 00 Венmuляmор Выmяжноu ЗОВm 1 IP44 muny проВоднuка(ВВГнг-LS), колuчесmВу жuл u ux сеченuю (Зх1,5),

кк коробка разВеmВumельная 
способу прокладкu (П16).

0 клеммная 3. ПроВодку om щumoB Выполнять скрыто, Везде-В гофрuроВанных
в � кнопка Выключателя, скрыmоu усmаноВкu 25 трубах uз шмозаmухающего ПВХ nлacmuкama: за подВеснымu

к t ВыВод промежуmочныu 
поmолкамu, под слоем шmукаmуркu сmен u В полу.

4. Для прuсоедuненuя сВеmuльнuкоВ ycmaнoBumь разВеmВumельные
R � розетка 2К+З нем. сmандарm с защumнымu шmоркамu, 16 А, скрыmоu усmаноВкu 46 клеммные короокu. [Веmuльнuкu, подВешuВаемые на шнурах u

R • розетка 2К+З нем. сmандарm с защumнымu шmоркамu, 16 А, Влагозащuщенная 15 IP44 проВодах, должны подключаться гuбкuмu шнурамu (проВодамu)
с меднымu ЖUЛаМU сеченuем не менее 0,75 мм кВ, согласно

R • розетка 2К+З нем. сmандарm с защumнымu шmоркамu, 20 А, скрыmоu усmаноВкu 1 п.6.6.16 -6.6.17 ПУЭ.

R � механuзм ВыВода кабеля скрыmоu усmаноВкu 20 5. Высоту усmаноВкu розеток u Выключаmелеu см. дuзаuн-проекm

R с:] розетка компьютерная RJ45 скрыmоu усmаноВкu 4 кВарmuры.

6. Все элекmрооборудоВанuе, а mакже меmаллоконсmрукцuu, коmо-лuнuu групповых cemeu 
рые могуm оказаться под напряженuем npu нарушенuu uзоляцuu,

ЩР щum cuлoBou ЩР 1 необходuмо занулumь. Для эmого uспользоВаmь нулеВоu защum-
ныu проВоднuк РЕ.
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Данныu лucm cмompu соВмесmно с лucmaмu 14-18. 

о 

Е 
о 20202, = Заказчuк: Владелец кВарmuры. 30М-АС� ::::, 

..а 
u 
::::, Адрес ооъекmа: 2ороа МоскВа  с 
= 
о 

с:: 

Изм. Ко11.цч. Лucm №док. Поапuсь Даmа 
[maauя Лucm ЛucmoB 

<:::: гип [урuн В.С. /"'. -·
10.09 Частная кBapmupa = 

р 12 18 о 

Разрабоmа11 �с Тк□ченко М.Ф. 10.09 
о, 

= Чepmu11 Тк□ченко А.Ф. _,/$, 10.09 Веаомосmь узлов усmаноВкu 
с,:; 

)r1от 
:,: Пр0Верu11 Шевченко Н.К. � -

·10.09 элекmрuческо20 оооруаованuя на :::s:: ,.,.
плане расnоложенuя. 
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Прuмер Выполненuя разВодок осВещенuя с uспользоВанuем усmаноВочных коробок 
Выключаmелеu В ка чесmВе разВеmВumельных 

г------------------------------------, 
� БезВuнmоВые сmроumельно- монmажные клеммы- � БезВuнmоВые сmроumельно- монmажные 

-ВАГО, О,5-2,5мм/кВ, 24А, 400В, аля поаключенuя клеммы-ВАГ□, О,5-2,5мм/кВ, 24А, 400В.(221-413) 
сВеmuльнuкоВ npu пеmлеВом монmаже.(221-412)

N 
L 

NYM-J Зх1,5 

Bнympu кроншmеuноВ сВеmuльнuкоВ 

(со2ласно n. 6.6.13 П�3). 

л 

0,5-0, 75мм/кВ 

� БезВuнmоВые сmроumельно- монmажные клеммы- ВАГО 1,5-4,Омм/кВ, 32А, 400В. 273-503. 

Mecma соеаuненuя u оmВеmВленuя nроВоаов u кабелеu (разВеmВumельные коробкu) аолжны 
быmь аосmупны аля осмоmра u ремонmа, согласно п. 2.1.23 ПУЗ 

L------------------------------------� 

Схема поаключенuя розеток (согласно п. 1.1.144 ПУЭ). 

L1 

N 

РЕ 

@ 

NYM-J Зх2,5 

е БезВuнmоВые сmроumельно
- монmажные клеммы- ВАГО, 
1,5-4,Омм/кВ

1 
32А, 400В. 

221-t+ 13.

L1 

N 

РЕ 

@ 

L------------------------------------� 

Схема nереключенuя на боuлер 

[ чеmчuк Воаы 
uмnулыныu 

[ чеmчuк воаы 
uмnулыныО Воаонагре

Ваmель 

t----+----+--t--------iг----+- 2-0-20-----.2 • За к аз ч u к: В л а а елец к Вар m u р ы. 30М-АС� 

Изм. Ко11. ч. Лucm №док. Подпuсь Даmа 

гип Сурuн В.С. 
Разрабоmа11 Ткаченко М.Ф. 

Чepmu11 Ткаченко А.Ф. 10.09 

Пр0Верu11 Шевченко Н.К. 0.09 

дарес объекта: 2ороа МоскВа 

Cmaauя Лucm ЛucmoB 

Частная кBapmupa 
р 13 18 

Схемы nоаключенuя элекmроусmано-
):)от Вочных uзaeлuu. 
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Л14 W-1шm. 
[Веmоаuоано.я ленmо. 

21м х 14.4Bm но. м/n=30Bm 
Г р.25-1 

ЛЗ.5 Ш-2шm. 
[Веmоаuоано.я ленmо. 

10м х 14.4Bm но. м/n=140Bm 

ЛЗ.5.2 
Гр.25-3 

ЛЗ.3 
1 [l]-2шm. 

Гр.25-1 

5/n1 
ARPV-LV24035

Л1.2 W-1шm. 
[Веmоаuоано.я ленmо. 

21м х 14.4Bm но. м/n=30Bm 

П р u м е ч а н u я:

2х(4х12) 

Г р.24-3 

1. Высоту усmаноВкu Выключаmелеu cмompu дuзаuн-nроекm кВарmuры.
2. Заnuсь у сВеmuльнuка muna бх35 обозна чаеm: 6-колuчесmВо ламп,
35- ux мощность (35Bm).
Заnuсь у сВеmuльнuка muna rn 2х35 обозна чаеm: Ш-mun сВеm-нuка,
2- колuчесmВо сВеmuльнuкоВ, 35-ux мощносmь(35Вm).
3. План сВеmuльнuкоВ, а mакже ux модель cмompu дuзаuн - npoeкm
кВарmuры.
4. МаркuроВка для уnраВленuя осВещенuем uмeem uндекс Л, наnрuмер,
Л1.3-эmо сВеmuльнuк В nомещенuu 1 с nоследоВаmельным номером 3.
5. Г pynnoBыe разВодкu осВещенuя Выnолнumь кабелем ВВГ н2-LS
Зх1,5 скрыто, под слоем wmyкamypкu сmен, В 2офрuр0Ванных трубах 
uз шмозаmухающе20 ПВХ nлacmuкama, за nодВеснымu nоmолкамu с 
креnленuем к потолку клunсамu, кроме отмеченных на чертеже. 
5. Данныu лucm cмompu соВмесmно с лucmaмu 12, 13.

ЛЗ.5.4 
Гр.25-4 

G) 

Гр.24-4 

Гр.23-1 
Гр.25-6 

Г р.24-5 

Гр.23-3 
Гр.23-4 

G) 
Л4.1 

[l]-1шm. 
fx(9xTZ)

ДИММ. 

V1 
0 ЗОВm 

IP44 

Л2.2�-1шm. 
[Веmоаuоано.я ленmо. 

2.Зм х 14.4Bm но. м/n=33Bm

Л4.2 
[1]-1шm. 
1х15 
Л4.3 

Ш-1шm. 

:::Е 

�
1 
2 
3 
4 
5 

Эксnлuкацuя nомещенuu: 

НаuменоВанuе 

nрuхожая 
шнузел 
кухня-2осmuная 
спальня 
лоджuя 

Всего: 

м 2 

3.2 
4.82 
34.86 
10.11 
3.55 
56.6 

1х15 �слоВные обозна ченuя: 

mun Ш � - Всmроенныu сВеmодuодныu сВеmuльнuк - 8 Bm IP44

mun [I] � - нnсmенныu сВеuод. сВеmuльнuк-бра -1х15 Bm

mun [I] Е 11--;/ -э - mрекоВыu сВеmuльнuк nоmолочныu - 12 Bm

mun Ш 

mun [[] 

mun []] 

в 
�

-----

CD 

00 

- nоmолочныu накладноu сВеmодuодныu сВеmuльнuк,
Вла2озащuщенныu Зх10 Bm IP44

- nоmолочныО накладноО сВеmодuодныО
сВеmuльнuк, 4х10 Bm

- ленmа сВеmодuодная 14.4Bm на n.м. 24В

- mрансформаmоры для сВеmодuодных ленm 24В

- Венmuляmор ВыmяжноО ЗОВm

--- - кабель нuзко20 наnряженuя ВВГ н2-LS 2х1.5 П16 

t----+---+--t--------iг----+
2-0-2 0

-----i
2 · 

3 а К Q 3 Ч U К: В Л а В е Л е Ц К В Q р m U р Ь1, ЭОМ-АС� 

Изм. Кол. ч. Лucm №аок. Поаnuсь Даmа 

гип [урuн В.С. 
Разработал Ткаченко М.Ф.

Черmuл Ткаченко А.Ф.

ПроВерuл Шевченко Н.К. 0.09 

дарес объекта: гороа МоскВа   

[maauя Лucm ЛucmoB 
Частная кBapmupa р 14 18 

План размещенuя осВещенuя u )::1от nрокладкu элекmрuческuх 
cemeO om щuma ЩР. 
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� 1.К4 uыmяжка----v-70.3 

8.R19
0.05

Гр.В ВВГнг-LS Зх2.5 П20 
8.RП 8.R15
0.05 0.05

8.R20
2.К2 Варочная � 0.05
5.5 панель 1 : �: hn 8.R21 

2wm. 

8.R16
0.05

1.R10 розеm. раб�ч�---" J) 0.05 G) 0.5 no6epxн1cmu Гр.3 ВВГнг-LS Зх2.5 П20 
9.R22 uзмельчL�mель Гiр,2 ВВГ нг-LS 5х4 П25 
0.24 omxoaoвl Гр.9 ВВГнг-LS Зх2.5 П20 
11.R32 Гр.1 ВВГнг-LS Зх2.5 П20 

кабель-канал 

8.R14
0.05 
8.R12
0.05 

0.3 Гр.11 ВВГнг-LS Зх2.5 П20 Г р.8 ВВГ нг-LS Зх2.5 П20 
Гр.4 ВВГнг-LS Зх2.5 П20 
Г р.5 ВВГ нг-LS Зх2.5 П20 

Гр.6 ВВГнг-LS Зх2.5 П20 

G) 6.RЗ
0.05

П р u м е ч а н u я:

1. Высоmу усmаноВкu розеток, план розеток с размерамu nрu
Вязкu cмompu auзauн-npoeкm кВарmuры.

2. ПроВоаку om щumoB Выполнumь В гофрuроВанных mрубах uз
шмозаmухающего ПВХ nлacmuкama, В полу - В ПВХ mрубе

3. Розеmкu на мебелu аолжны быmь усmаноВлены на негорючuе
u mоконепроВоаящuе маmерuалы.

4. Полы u сmены лоажuu аолжны быmь оmаеланы негорючuмu u
mоконепроВоаящuмu маmерuаламu.

5. Наа u noa моuкамu розеmкu усmанаВлuВаmь не аопускаеmся.
6. Данныu лшm cмompu соВмесmно с лucmaмu 12, 13.

Гр.1 ВВГнг-LS 5х4 П25 

·•. 

' ' 
, 1 

10.R28
0.05

Г р.10 ВВГ нг-LS Зх2.5 П20 
10.R24
0.05 (/\

10.R25 �
0.05 

кабель-канал 
10.R21
0.05

5.R2.2 cmup.
�2.2 маш. \!_)

�-

10.RЗО
0.05

Эксnлuкацuя nомещенuu: 

м 2:::Е НаuменоВанuе 
� 

1 nрuхожая 3.2 
2 санузел 4.82 
з кухня-госmuная 34.86 
4 спальня 10.11 
5 лоажuя 3.55 

Всего: 56.6 

� с л о В н ы е о б о з н а ч е н u я: 

ds - розетка 2К+З немецкuu cmaнaapm с защumнымu 
шmоркамu, 16А, скрыmоu усmаноВкu 

а - розетка 2К+З немецкuu cmaнaapm с защumнымu
шmоркамu, 20А, скрыmоu усmаноВкu

а - розетка 2К+З немецкuu cmaнaapm с защumнымu
шmоркамu, 16А, Влагозащuщенная

t:::. - механuзм ВыВоаа кабеля скрыmоu усmаноВкu 
tJ - розетка компьютерная RJ45 скрыmоu усmаноВкu 
♦ - ВыВоа nромежуmочныu аля nоаключенuя
! оборуаоВанuя после оmаелкu

1.R1 0.05 г:15

Т усmаноВленная мощность В кВm 
номер группы поряакоВыu NO розеmкu 

Гр.1 ВВГнг Зх2,5 П20 

номер гpynnoBou лuнuu 
марка u сеченuе кабельноu лuнuu, 
оболочка защumы 

f----+---+--+--------,г----+--2 О_2 О---12 · 
3 а К аз Ч U К: В Л Q В е Л е Ц К В Q р m U р Ы, ЭОМ-АС� 

Изм. Кол. ч. Лucm №аок. Поаnuсь Даmа 

гип [урuн В.С 

Разработал Ткаченко М.Ф. 
Черmuл Ткаченко А.Ф. 

ПроВерuл Шевченко Н.К. 0.09 

дарес объекта: гороа МоскВа  

[maauя Лucm ЛucmoB 

Частная кBapmupa 
р 15 18 

План размещенuя розеток, 

)::1от ВыВоаоВ сuлоВ020 оборуаоВанuя u 
nроклаакu элекmрuческuх cemeu. 
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ВВГ н2-LS 4х1.5 П20 
Г р.21-2 ВВГ н2-LS 5х1.5 П25 

Гр.13 ВВГн2-LS Зх4 П25 Г р.21-З ВВГ н2-LS 5х1.5 П25 

13.KS 21.К9.З

Гр.14 ВВГн2-LS Зх4 П25 

16.КВ
1.45 

' ' 
, 1 

ф 14.Кб
2.2 

:::Е 

� 
1 
2 
з 

4 
5 

Эксnлuкnцuя nомещенuu: 

HnuмeнoBnнue м 2 

npuxoжnя 3.2 
санузел 4.82 
кухня-госmuнnя 34.86 
спальня 10.П
лоажuя 3.55 

15.К7
1.45 

Гр.15 ВВГн2-LS Зх1.5 П16 Всего: 56.6 

Гр.26 ВВГнг-LS 2х1.5 П16 
к К12 2х FТР cat.Se 4х2х0.5 

ДП1 

Г р.21-1 ВВГ н2-LS 5х1.5 П25 

ВВГнг-LS 4х1.5 П20 

П р u м е ч а н u я: 
1. Высоmа усmаноВкu сuл0Во20 щuma ЩР Н=1800мм om чucmo20

пола ао Верха щuma.

2. Размеры nрuВязкu ВыВоаоВ к Внуmреннuм блокам конаuцu
онероВ уmочнumь В органuзацuu, Выnолняющеu npoeкm ОВ.

З. Данныu лucm cмompu соВмесmно с лuсmом 12. 

G) 

Гр.16 ВВГнг-LS Зх1.5 П16 

Г р.21-4 ВВГ н2-LS 5х1.5 П25 

к ШК1 ШВВП 4х0.75 
к ШК2 ШВВП 4х0.75 
к ШКЗ ШВВП 4х0.75 

ВВГнг-LS 4х1.5 П20 
Кб.2 

Гр.12.1 ВВГнг-LS Зх1.5 П16 
Г р.12 ВВГ н2-LS Зх1.5 П16 

1 

1 ШК1 
1--

, , r-+-++----�1----+-,--.. , 
�' -+++++-�-�������---. 

1 

1 

1 

В стояке 

Тuп 

НБ" 

к" 

п" 

к" 

к" 

шк" 

ДП" 

Веаомосmь узлов усmаноВкu элекmрuческого 
оборуаоВанuя на плане расnоложенuя 

�славное 
ооозна ч. 

� 

� 

+ 
t 

� 

� 

е 

--

- - - -

--

--

НаuменоВанuе 

наружныu блок конаuцuонера 

Внуmреннuu блок конаuцuонера 

nрumочно-Выmяжная усmаноВка (брuзер) 

вывоа nромежуmочныu для nоаключенuя 
оборудоВанuя после оmделкu 

механuзм ВыВоаа кабеля скрыmоu усmаноВкu 

шароВоu кран с элекmроnрuВоаом 1/2 BUGA ТТI 

ааmчuк npomeчкu Воаы 

кабель ШВВП 4х0.75 

кабель UTP 4х2х0.5 

кабель F /UTP 4х2х0.5 

кабель нuзкого наnряженuя ВВГн2-LS Зх1.5Пб 

Кол. 
wm. 

1 

2 

2 

1 

t 

4 

з 

1----+---+--t---------iг-----+2-0-2 О-----iг . 3 а К а 3 Ч U К: В Л а В е Л е Ц К Вар m U р Ы. 30М-АС� 

Изм. Кол. ч. Лucm №аок. Поапuсь Даmа 

гип [урuн В.С. 
Р□зр□боm□л Тк□ченко М.Ф. 

Черmuл Тк□ченко А.Ф. 
ПроВерuл Шевченко Н.К. 0.09 

дарес объекта: гороа МоскВа   

[m□auя Лucm ЛucmoB 
Частная кBapmupa 

р 16 18 

План размещенuя ВыВоаоВ 
)::1от сuл0Во20 оборуаоВанuя u nр�клаакu 

элекmрuческuх cemeu. 
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ДТ1 
даmчuк mемпераmуры 

на фасаде 

к ДТ1 FTP cat.Se 4х2х0.5 

22.к10.1
paдuamop 

Г р.22-2 ВВГ нг-LS Зх1.5 П16 

22.к10.2
paдuamop 

22.К10.З
paдuamop 

Г р.22-1 ВВГ нг-LS Зх1.5 П16 

с:, 

00 

с:, 
LЛ 

G) 

Гр.22-3 ВВГнг-LS Зх1.5 П16 

Гр.17 ВВГнг-LS Зх1.5 П16 

Гр.18 ВВГнг-LS Зх1.5 П16 

к ТП1 FТР cat.Se 4х2х0.5 
к ааmчuку mемпераmуры 1 

Г р.19 ВВГ нг-L Зх1.5 П16 

к ааmчuку mемпераmуры З 

Г р.22-4 ВВГ нг-LS Зх1.5 П16 

ТП2 
300 Bm 

Изм. Кол.uч. 

гип 

Разрабоmал 
Черmuл 

ПроВерuл 

Лucm №док. 

Сурuн В.С. 
Ткаченко М.Ф. 
Ткаченко А.Ф. 
Шевченко Н.К. 

Подпuсь 

r,L-� ·-

1-И?' 
,�... -· � 

f l,IIJ--

22.К10.4

2020 2. 

Даmа 

10.09 
10.09 
10.09 

10.09 

Зксплuкацuя помещенuu: 

м 2 :f: НаuменоВанuе 
с: 

а, 

= 

1 прuхожая 3.2 
2 санузел 4.82 
з кухня-госmuная 34.86 
4 спальня 10.17 
5 лоджuя 3.55 

Все 20: 56.6 

� с л о В н ы е о 5 о з н а ч е н u я: 
�спо�ное НаuменоВанuе 

обозначенuе 

� нагреВаmельныu маm сuсmемы "DE-VI" DTIF-150 

·----• даmчuк mемпераmуры на проВоде 

0 коробка разВеmВumельная клеммная 

- ВВГнг-LS Зх1.5 - каоель к теплым полам 

- F/UTP 4х2х0.5 - кабель к ааmчuкам meмnepamypы 

П р u м е ч а н u я: 

1. Высота усmаноВкu сuлоВого щuma Н=1800мм om чuсmого
пола до Верха щuma.
2. Монтаж нагреВаmелеu Выполнumь согласно Инсmрукцuu
фuрмы "DE-VI", uзоегая nepeceчeнuu с группоВымu
сuлоВымu разВодкамu.
3. Данныu лucm cмompu соВмесmно с лucmaмu 12, 13.

Коп. 
шm. 

з 

з 

Заказчuк: Влааелец кВарmuры. ЭОМ-АС 1

дарес о5ъекmа: 2ороа Москва   

Cmaauя Лucm Лucmo( 

Частная кBapmupa 
р 11 18 

План размещенuя ВыВодоВ, 

)::1от cucmeм оmопленuя u 
прокладкu элекmрuческuх cemeu. 
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G) 

ПуВ -(1х2,5)П16 ТП2 

G) 
к ТП1 ПуВ -(1х4,О) 

ТП1 ЩР 

П р u м е ч а н u я: 

1. Высота усmаноВкu сuлоВого щuma Н=1800мм om чuсmого пола ао Верха щuma.
2. ПроВоанuкu аоnолнumельноu сuсmемы ураВнuВанuя nоmенцuалоВ Выполняются
меаным nроВоаом сеченuя 4 мм u nоаключаюmся через коробку аоnолнumельного
ураВнuВанuя nоmенцuалоВ (КДУП) к РЕ шuне (ЗАЖИМУ) на ВВоае, согласно
n. 1.7.127 ПУЭ.
З. Om коробок КДУП nодключенuе Выnолнumь nроВодом ПуВ-(1х2,5) В mрубе ПВХ 16.
4. Заземленная меmаллuческая оболочка нагреВаmельного кабеля DE-VI nоаклю-
чаеmся В cucmeмe доnолнumельного ураВнuВанuя nоmенцuалоВ через клемму
mерморегуляmора В месmе его усmаноВкu.

к КДУП1 ПуВ -(1х4,О) 

Я-8.2 

5. Коробкu КДУП расположumь В шнmехнuческuх стояках u aocmynнo аля осмотра .
6. Прu npuмeнeнuu В санmехнuч. чacmu npoeкma nласmмассоВых mруб, npu nодклю
ченuu КД УП, uспользоВаmь меmаллuч. ВсmаВку перед Венmuлем со стороны стояка.
7. Трубы с nроВодамu nроложumь по потолку, В бороздах сmен-nод шmукаmуркоu
u в полу.
8. УсmаноВку розеmок В Ванных комнатах Выnолнumь согласно n.14.40.
СП 31-110-2003 u гост Р 50571.11.

ПуВ -(1х2,5)П16 

' ' 
, 1 

® 
R9.1 

R9.2 

ТП3 

ticno6нoe 
о ознuченuе

� 

00 

х.В. 2.В. 

----1 

Эксnлuкацuя nомещенuu: 

м 2 :::Е НаuменоВанuе 
� 
1 nрuхожая 3.2 
2 санузел 4.82 
з кухня-госmuная 34.86 
4 спальня 10.11 

5 лоажuя 3.55 

Всего: 56.6 

� с л о В н ы е о б о з н а ч е н u я: 

НаuменоВанuе Коп. 
шm. 

коробка aonoлнum. ураВнuВанuя nоmенцuалоВ 1 

меmаллuческuе mрубы холоаного u горячего 
Воаоснабженuя 
Все аосmуnные nрuкосноВенuю оmкрыmые 
чacmu, В mом чuсле сmроumельных консmрукцuu 

t----+-
--+--t--------iг----+ 2-0-20

-----i
2 · 

3 Q К Q 3 Ч U К: В Л Q В е Л е Ц К В Q р m U р Ы, ЭОМ-АС� 

Изм. Кол. ч. Лucm №аок. Поаnuсь Даmа 

гип [урuн В.С. 
Разработал Ткаченко М.Ф. 

Черmuл Ткаченко А.Ф. 
ПроВерuл Шевченко Н.К. 0.09 

дарес объекта: гороа МоскВа  

. 

[maauя Лucm ЛucmoB 

Частная кBapmupa р 18 18 

План размещенuя сuсmемы 
)::1от доnолнumельного ураВнuВанuя 

nоmенцuалоВ щuma ЩР. 



(( 

(( 

(( 

(( 

эом 

(( 

ЭОМ.СО 

ЭОМ.СО 

)::1от 
ООО "Разумная аВmомаmuзацuя" 

Частная кBapmupa 

по ааресу: 2ороа МоскВа

 

Прuла2аемые аокуменmы 

Разаел ЭОМ-АС� u [[ 

Слаботочные розеmкu. Сnецuфuкацuя. 

План размещенuя Выключаmелеu, ааmчuкоВ авuженuя u 

nроклаака элекmрuческuх cemeu cucmeм сВязu. 

План размещенuя слабоmочных розеmок u nроклаакu 
элекmрuческuх cemeu cucmeм сВязu. 

План размещенuя камер Buaeo- наблюаенuя u nроклаакu 
элекmрuческuх cemeu cucmeм сВязu. 

Сmрукmурные схемы слабоmочных разВоаок. 

Блок схема ycmpoucmB на шuне RS485. 

План размещенuя розеmок, 
Выключаmелеu u назна ченuе клаВuш. 

Кабельныu журнал. 

Спецuфuкацuя оборуаоВанuя u маmерuалоВ. 

2020 

Лucm 1 

Лucm 2 

Лucm з

Лucm 4 

Лucm 5-6 

Лucm 7

Лuсmы 1-3 

Лuсmы 4-6 
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ЛЗ.5.1 

сценарuu 
Л5.1 

сценарныu 
Л5.1 

, .,__ _____________ Л_З.5_.4 _______ ---1,41,..J 

�----------------------------------------------------- ----------· Л4.1

:::Е 

� 
1 

2 
з 

4 

Эксnлuкацuя nомещенuu: 

НаuменоВанuе м2 

nрuхожая 3.2 
санузел 4.82 
кухня-2осmuная 34.86 
спальня 10.11 

ЛЗ.3, ЛЗ.2, Л1.1 зона 3 : : 
------� 1 1 �-------� 

Л1.1 зона 2 'f----==:i==::::::s;::::::;;�====��Ш�;,-<r,;t-------
Л4.2 5 лоажuя 3.55 

ЛЗ.1 
ЛЗ.4 

Л1.1 зона 1, Л1.2 ленmа 
Л1.1 зона 2 

Л1.1 зона 3, mрек ЛЗ.2, ЛЗ.3 

ЛЗ.2 

1 
G) 

/щенарныu 
, -сценарныu 

/135 ленmы у окон 

П р u м е ч а н u я: 

G) 

План сВеmuльнuкоВ, а mакже ux модель, месmо расnоложенuя 
Выключаmелеu с размерамu nрuВязкu cмompu дuзаuн - npoeкm кВарmuры. 
Заnuсь у кнопочного Выключателя muna Л20.1 обозначает: номер 
сВеmuльнuка 20.1, коmорыu будеm заnрограммuроВан для уnраВленuя om 
эmou кноnкu, Возможно его nереnрограммuроВаmь на сценuческое 
уnраВленuе несколькuмu сВеmuльнuкамu. 
Прокладку кабеля om щuma до Выключателя Выnолнumь кабелем F /UTP 
2х4х0.5 В гофрuроВанных mрубах uз самозаmухающе20 ПВХ 
nлacmuкama, скрыmо, под слоем шmукаmуркu сmен u за nодВеснымu 
nomoкaмu с креnленuем к nоmолку клunсамu. 
Данныu лucm cмompu соВмесmно с лuсmом 9, 10, 11 ЭОМ, 7 [С. 

ЛЗ.1 

к S1-5 FTP cat.5e 4х2х0.5 
к В1 FТР cat.5e 4х2х0.5 2шm 
к В10 FТР cat.5e 4х2х0.5 
к В2 FTP cat.5e 4х2х0.5 
к ВЗ FTP cat.5e 4х2х0.5 
к В4 FTP cat.5e 4х2х0.5 
к В5 FTP cat.5e 4х2х0.5 2шm 
к В6 FТР cat.5e 4х2х0.5 
к В7 FTP cat.5e 4х2х0.5 
к ВВ FТР cat.5e 4х2х0.5 
к В9 FТР cat.5e 4х2х0.5 
к К5.1 FTP cat.5e 4х2х0.5 
к К6.1, К6.2 FТР cat.5e 4х2х0.5 
к К7 FTP cat.5e 4х2х0.5 
к КВ FTP cat.5e 4х2х0.5 

Л2.1, Л2.2, V1 
G) • Л2.1 ____. 

Tun 

в" 

S" 

Всего: 56.6 

Веаомосmь узлов усmо.ноВкu элекmрuческо20 
оборуаоВанuя но. плане расnоложенuя 

�славное НаuменоВанuе обоз нач. 

t кнопка Выключателя, скрыmоu усmаноВкu 

w 
Даmчuк авuженuя скрыmоu усmаноВкu, 
насmенныu 

ISI Блок соnряженuя с кондuцuонером 

каоель Bumaя пара FTP cat.Se 4х2х0.5 

Кол. 
шm. 

25 

3 

f----+---+--+-------,f-----+--20-20--12 · 3 а К а 3 Ч U К: В Л а В е Л е Ц К Вар m U р Ь1, (( 

Изм. Кол. ч. Лucm №аок. Поаnuсь Даmа 

гип Сурuн В.С. 

Разработал Ткаченко М.Ф. 
Черmuл Ткаченко А.Ф. 

ПроВерuл Шевченко Н.К. 0 .09 

дарес объекта: гороа МоскВа   

Частная кBapmupa 

План размещенuя Выключаmелеu, 
даmчuкоВ дВuженuя u прокладка 

элекmрuческuх cemeu cucmeм сВязu. 

Cmaauя Лucm ЛucmoB 

Р 1 1 
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BGB.7 САВ 2/100 нг-LS 2х0.22 
BGB.6 САВ 2/100 нг-LS 2х0.22 BGB.7 Эксnлuкацuя nомещенuu: 

BGB.4 САВ 2/100 нг-LS 2х0.22 BGB.3 САВ 2/100 нг-LS 2х0.22 BGB.6 ��?ZZZ2::?ZZZ:�\ZZZ2::?ZZZ:�-,,_RЗ_ 0_.4 _ 

ф м2 :::Е НаuменоВанuе 
BGB.5 САВ 2/100 нг-LS 2х0.22 

BGB.5 
� 

1 
2 

nрuхожая 3.2 
санузел 4.82 

1"-"--'<--'------t:::�Ш$:��F=====;-�����-,/:=!j�����
'::::.

77':!��� i::� =� =�=�::::!�---=-!У з кухня-госmuная 34.86 
4 спальня 10.11 

к п - кабе11ьно20 ТВ 
к антенне МВ u DMB аома 

L-------------------------------

R20.2 BGB.2 САВ 2/100 нг-LS 2х0.22 

G) 

К1.1 

G) аомофон

Вызывная 
ПО.Не/lЬ 

ко.бе/lь-ко.но./1 
-----------------------------� 

R14.1 .., 

.......... \ .... 

R12.1 11 

BGB.1 САВ 2/100 нг-LS 2х0.22 

11 
11 
11 
11 
11 
11 

1 11
11 

1 11

. . � l -

к ма2uсmральному оборуа□Ванuю аома 

BGB.2 

0 
ко.бе!lь-ко.но./1 

R25.2 
R24.4 

BGB.1 

0 

5 лоажuя 3.55 
Всего: 56.6 

У с л о В н ы е о б о з н а ч е н u я: 

Tun �слоВное НаuменоВанuе Колuч. 
обоз нач. 

R" 6 механuзм ВыВода кабеля скрыmоu усmаноВкu 

R" 6 розетка компьютерная дВоuная RJ45, скрыmоu ycm. 

BGB = uзВещаmель магнumоконmакmныu 
----- кабель Bumaя пара UTP cat.5e 4х2х0.5 
-·- кабель mелеВuзuонныu RG6/U-BC-BK 2х0.22 

кабель домофона ШВЭВ 4х0.12+Эх0.12+FТР 4х2х0.5 
liiiiiiiiiiiiii шкаф (( (сшmемы сВязu) 

П р u м е ч а н u я:

1. Шкаф cucmeм сВязu [[ усmанаВлuВаеmся над сuлоВым щumом.
2. Слаботочные разВодкu Выnолнumь за подвесным потолком

u В каналах сmен В трубах с креnленuем к потолку скобамu,
Везде отдельно om сuлоВых разводок на paccmoянuu 150 мм 
для uсключенuя помех u наВодок. 

шm. 

4 
4 

1 

1 

t----+---+---t-----iг----+2-0-2 0--i2 · 3 а К а 3 Ч U К: В Л а В е Л е Ц К Вар m U р Ь1, (( 

Изм. Ко11. ч. Лucm №аок. Поапuсь Даmа 

гип [урuн В.С. 
Ро.зро.боmо.11 Тко.ченко М.Ф. 

Чepmu11 Тко.ченко А.Ф. 
Пр0Верu11 Шевченко Н.К. 0.09 

дарес объекта: гороа МоскВа   

  

[mo.auя Лucm ЛucmoB 
Частная кBapmupa 

р 2 1 

План размещенuя слаботочных 
)::1от розеток u nроклаакu элекmрuческuх 

cemeu cucmeм сВязu. 
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vкз 
VK9 

VK4 

G) 

G) 
VKS 

VKB 

Эксnлuкацuя nомещенuu: 

м2 :::Е НаuменоВанuе 
� 
1 nрuхожая 3.2 
2 санузел 4.82 
з кухня-2осmuная 34.86 
4 спальня 10.11 
5 лоажuя 3.55 

Всего: 56.6 

� с л о В н ы е о 5 о з н а ч е н u я: 

Tun �слоВное НаuменоВанuе Колuч. 

обоз нач. 

VK" � Вuаеокамера IP, numaнue по РОЕ 

каоель Bumaя пара FTP cat.Se 4х2х0.5 

П р u м е ч а н u я:

1. Шкаф cucmeм сВязu СС усmанаВлuВаеmся наа сuлоВым щumом.

2. Слаооmочные разВоакu Выnолнumь за nоаВесным потолком

u В каналах сmен В mpyoax с креnленuем к потолку скооамu,

Везае оmаельно om сuлоВых разВоаок на pnccmoянuu 150 мм

аля uсключенuя помех u наВоаок.

3. ПрuВязкu камер Вuаеонаолюаенuя со2лас0Ваmь С аuзаuнером

nроекmа кВарmuры.

wm. 

9 

t----+-
-

-+-
-

t--------iг--
-

-+
2-0-2 0

-----i
2 · 3 а К а З Ч U К: В Л а В е Л е Ц К Вар m U р Ь1, (( 

Изм. Кол. ч. Лucm №аок. Поаnuсь Даmа 

гип [урuн В.С. 
Разработал Ткаченко М.Ф. 

Черmuл Ткаченко А.Ф. 
ПроВерuл Шевченко Н.К. 0.09 

дарес объекта: гороа МоскВа   

[maauя Лucm ЛucmoB 

Частная кBapmupa 
р 3 1 

План размещенuя камер Buaeo-

)::1от наолюаенuя u nроклаакu 
элекmрuческuх cemeu cucmeм сВязu. 
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' ааmчuк ' ааmчuк ааmчuк ааmчuк ааmчuк ' ' 
1 

WB-MSW v.3 
' 

WB-MSW v.3 WB-MSW v.3 WB-MSW v.3 WB-MSW v.3 1 ' 
1 ' 
1 ' 
1 ' 

,r 1 ' 

,r 1 ' 
1 ' 
1 ' 

-.с, 1 ' 
= 

3 � 1 ' 
1 ' 

d 1 ' 
Q_ ._,., 

1 

• 
' 

• • • • 
QJ 
"" ..... 1 ' "" 

V) 1 ' 
g_ = ' ' 

1
d ' ' 
:,:: 
:::, 1 ' 
3 ' ' 

!s 1 ' 
1 ' ' ' 

я � J� � ,
1 ' 
1 ' ' ' 
1 ' 17 
' ' 

1 

S1 
' 

S2 S3 S4 S5 1 ' 
1 ' 
L ______________ L ______________ -------------- -------------- --------------

о 

:,: 

о =
о 
u 
о 
<::: 
N о 

LJ 

о, 

= 
= 

:,: 
::::, 

Е 
о 
,.., 

(Q 

о 
Е 
о 20202. Заказчuк: Владелец кВарmuры. = 

30М ::::, 
..а 
u 

::::, Адрес объекта: город МоскВа   с = о 
с:: 

Изм. Ко11.цч. Лucm №док. Поапuсь Даmа   

[maauя Лucm ЛucmoB 
<::: гип [урuн В.С. /"'-� 10.09 Частная кBapmupa = р б 1о 

� с Разрабоmа11 Тк□ченко М.Ф. 10.09 
о, 

-�
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ЛЗ.1 

ЛЗ.4 

Л1.1 зона 1, Л1.2 лента 
Л1.1 зона 2 

Л1.1 зона 3, mрек ЛЗ.2, ЛЗ.З 

г:::;:� розеmка дпя 
1.2.J .nыпесоса 

: - - - - - ; наnольныu 
; блок 

r G) 
1 Ш\О 01·1 к

1 Л1.2 ДИММ. 
1 

• • • • • 

� 

f�енарныu 

розеmка дпя 
poymepa WiFi 

6ыкл: конаuцuонероВ u орuзероВ 
iS- ленты у окон 

сценарныu 
Л5.1 

6ы6оа эл.рааuоmора 

сценарныu 
Л5.1 

ЛЗ.З, ЛЗ.2, Л1.1 зона З 
Л1.1 зона 2 

ЛЗ.1 1 

� 

□□�
� . nодкп. 

�---� 

���� 

���� 

Л2.1, Л 

_____Jf>-

0 

::t: 
о 

� 
1 

2 
Л4.1 з 

Л4.2 4 

5 

Л4.З 
Л4.1 

1□□□□□1 

1□□□□1 

1□□□1 

1□□1 

□ 
� 

� 

� 

� 

[S] 

□ 

ш 

Эксп11uка.цuя nомещенuu: 

На.uменоВа.нuе м2 

nрuхожа.я 3.2 

са.нузе11 4.82 

кухня-госmuна.я 34.86 

СПО./1ЬНЯ 10.11 

11оажuя 3.55 

Всего: 56.6 

рамка. 5 nocmoB - 4 wm.

рамка. 4 nocmoBa.я - 4 wm.

рамка. З nocmoBa.я - 2 wm.

рамка. 2 nocmoBa.я - 18 wm.

рамка. 1 nocmoBa.я - 24 wm.

розетка. 2К+З нем.ст. - 48 wm. 

розетка. 2К+З нем.ст. 20А - 1 wm. 

розетка. 2К+З нем.сm.В110.2. - 15 wm. 

розеm. комn. авоuна.я RJ45 - 4 wm. 

за.211ушка. - 20 wm. 

Вык11юча.mе11ь 1-но к11. - 5 wm. 

Вык11юча.mе11ь 2-х к11. - 10 wm. 

l---+---+--l--------l--+2::...:..0=-=-20..::..:i2 · 3 а к аз ч u к: в л а а елец к вар m u р ы.

Изм. Кол. ч. Лucm №док. Подпuсь Даmа 

гип Сурuн В.С. 
Разраооmал Тк□ченко М.Ф. 

Адрес объекта: город МоскВа   
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Частная кBapmupa 
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Обозна-

чение 

кабеля, 

провода 

ввод 

Гр.1 

Гр.2 -
Гр.3 

Гр.4 

Гр.5 
Гр.6 

ГР.7 

Гр.8 

Гр.9 
Гр.10 

Гр.11 

Гр.12 

ГР.12.1 
Гр.13 

ГР.13.1 
Гр.14 

Гр.14.1 

Гр.14.2 

Гр.15 

Гр.16 

Гр.17 

ГР.18 

ГР.19 
Гр.20 

Гр.21-0 

ГР.21-1 

Гр.21-2 

Гр.21-3 

Гр.21-4 

ГР.22-0 

ГР.22-1 

ГР.22-2 
Гр.22-3 
Гр.22-4 

Гр.23-0 

Гр.23-1 
Гр.23-2 

Гр.23-3 
ГР.23-4 

Этажный щит 

ЩР -
ЩР 

ЩР 

ЩР 

ЩР 

ЩР 

ШР 

ЩР 

ЩР 

ШР 

ЩР 

ШР 
ШкаФ се 

ШР 
К5 "' 

ЩР '\. 
Кб '\. 
Кб 

ЩР 

ЩР 

ШУ 
ШУ 
ШУ 
ЩУ 
ЩР 

ШР 

ЩР / 
ЩР / 

ЩУ / 
ШР 
ШУ 

ШУ 
ЩУ 
ЩУ 
ЩР 

ЩУ 
ЩУ 
ЩУ 
ШУ 

Начало 

--------.. 
'\. 

"'-. 
' 

\ 
'.._ 

' 

'\. 
" 

" 
'\. 

') 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

Трасса 

Конец 

ЩР П25 
Kl водонагреватель П25 

К2 варочная панель П25 

Rl духовой шкаф П20 

R2.1 сушильная машинка П20 

R2.2 стир альная машинка П20 
R3 R4 R5 Rб R7 R8 R9 Kll П20 

Rl0 Rll К4 П20 

R12,R13, R14, R15,R16, R17, R18,R19, 
П20 

R20,R21 
-

R22, R23 П20 
R24,R25, R26, R27,R28, R29, R30,R31 П20 

R32, R33 холодильники кух ни П20 

Шкаф се ' Пlб 
. 

К3 домоФон Пlб 

К5 наружный блок кондиционера П25 

К5.1 внvтренний блок канд. П20 
Кб наружный блок кондиционера П25 
Кб.1 внутренний блок канд. П20 

Кб.2 внутренний блок канд. П20 
К7 бризер Пlб 

К8 бризер ' Пlб 

ТПl теплый пол ' Пlб 

ТП2 теплый пол 
' 

Пlб 

ТП3 теплый пол / Пlб 

Радиатор отопления / Пlб 

общая / в щите 
К9.1 / П25 
К9.2 / П25 

К9.З / П25 

К9.4 / П25 

общая / в щите 
КlО.1 / / Пlб 

КlО.2 / / Пlб 
КlО.З / / Пlб 

КlО.4 / Пlб 

общая / в щите 

Л2.1 / Пlб 

ЛЗ.1 L Пlб 

Л4.2 Пlб 

Л4.З Пlб 

Кабель,провод 

по проекту проложен 

Участок трассы кабеля, провода 
Длина, Кол-во, число Длина, 

----

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

' 
' 
"' 
' 
' 
' 

\_ 
'.._ 

"-.. 

----------

Марка Марка 
м и сечение жил м 

ввгнг-LS 5хб 20 длину ввода уточнить 

ВВГнг-LS 5х4 15 

ВВГнг-LS 5х4 13 

ВВГнг-LS 3х2.5 14 

ВВ Гн r-LS 3х2 .5 15 

___..r ВВГнг-LS 3х2.5 15 

/ 

"' 
".,. 

/ ВВГнг-LS 3х2.5 32 

/ ВВГнг-LS 3х2.5 27 

ВВГнг-LS 3х2.5 61 

ВВГнг-LS 3х2.5 16 
ВВГнг-LS 3х2.5 45 

ВВГнг-LS 3х2.5 26 

ВВГнг-LS 3х1.5 5 

ВВГнг-LS 3х1.5 5 

1 ВВГнг-LS 3х4 22 1 
1 ВВГнг-LS 4х1.5 -� 16 1 

1 ВВГнг-LS 3х4 � 26 1 
1 ВВГнг-LS 4х1.5 12 L 

1 ВВГнг-LS 4х1.5 16 

1 ВВГнг-LS 3х1.5 / 23 

1 ВВГнг-LS 3х1.5 I 17 

1 ВВГнг-LS 3х1.5 ( 6 

1 ВВГнг-LS 3х1.5 1 12 

1 ВВГнг-LS 3х1.5 \ 20 

1 ввгнг-LS 3х1.5 \ 21 

1 ВВГнг-LS 3х1.5 '--... 5 

1 ВВГнг-LS 5х1.5 25 

1 ВВГнг-LS 5х1.5 22 

1 ВВГнг-LS 5х1.5 '- 19 

1 ввгнг-LS 5х1.5 
-----

20 

1 ВВГнг-LS Зхl.5 5 

ВВГнг-LS Зхl.5 25 

ВВГнг-LS Зхl.5 22 
ВВГнг-LS Зхl.5 19 

ВВГнг-LS Зхl.5 21 

ВВГнг-LS Зхl.5 5 

ВВГнг-LS Зхl.5 15 

ВВГнг-LS Зхl.5 13 

'\.. ВВГнг-LS Зхl.5 20 

' ВВГнг-LS Зхl.5 21 

t-----+---+--t----------iг-----+2-0-2 0
----1

2 · 3 а к аз ч u к: в л а а елец к вар m u р ы. 

----, 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

зам.со 
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Тип, марка 
Код 

№ Наименование, техническая характеристика 
оборудования, 

оборудования, Завод - изготовитель, Единица Масса 
обозначение Примечание 

П/П оборудования и материалов изделия, фирма, страна измерения единицы(кг) 
документа и 

материала 
опросного листа 

1 2 3 4 5 6 8 9 

щиты и ИХ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

1 
Щит распределительный модульный скрытой установки на 168 

U 72 АВВ ШТ. 1 ЩитЩР+ЩУ 
модуей. Исполнение IP31.1134x560x120. ..--------r 

2 
Щит распределительный модульный скрытой установки на 168 

U 72 / АВВ ШТ. 1 Шкаф се 
модуей. Исполнение IP31. 1134х560х120. 

3 
Многотарифный трехфазный счетчик активной электрической энергии Мер курий-231 АТ- / ШТ. 1 
Меркурий 231 АТ-01 1 

,._ 
011 

4 Кросс-модуль четырехполюсный 125А \_ '\. 048 88 Legrand Франция ШТ. 1 

5 
Устройство дифференциальной защиты, четырехполюсное (УЗО), 

F204 AS АВВ ШТ. 1 
lp40A, ток утечки=300mА Допускается 

1 
-

6 Автоматический выключатель 3-полюсный lp=25A " S203 С 1 АВВ ШТ. 1 
применение 

оборудования с 
7 Автоматический выключатель 1-полюсный lp=16A \._ S203 С 1 АВВ ,,,. ШТ. 2 аналогичными 
8 Автоматический выключатель 1-полюсный lp=1 ОА ' S201 С 1 АВВ / ШТ. 6 характеристикам и 

Автоматический выключатель 1-полюсный lp=6A \. '\ S201 С 1 АВВ / ШТ. 3 других 
Комплексное устройство дифференциальной защиты: двухполюсное 

1 
про из водителей. 

10 OS201 АВВ ШТ. 1 
УЗО, lp=20A, токутечки= ЗОmА / Это оборудование 

Комплексное устройство дифференциальной защиты: двухполюсное 

1 
должно иметь 

11 OS201 АВВ 8 
УЗО, lp=16A, ток утечки= ЗОmА 

ШТ. 
Сертификат 

Комплексное устройство дифференциальной защиты: двухполюсное соответствия 
12 OS201 АВВ ШТ. 6 стандартам РФ. УЗО, lp=10A, токутечки= ЗОmА 

13 Реле ограничения мощности ОМ-2-500 Полигон " ШТ. 1 

114 Контактор модульный (25А АС-1, 4НЗ), катушка 230В АС/ОС ES В25-04 N-0 6 АВВ "-.. ШТ. 1 1 � 
15 Устройство защиты многофункциональное УЗМ-50Ц УЗМ-50Ц 

1 
3 1 ШТ. 

о 

:,: 

16 Блок питание MeanWell 220/24в-30вт / HDR-30-24 MeanWell 1 1 о шт. =
о 

/ /u 17 Блок питание Arlight (24V, 16.5А, 400W) HTS-400L-24 Arlight ШТ. 1 о 

18 Контроллер WirenBoard 6 / WarenBoard 6 WirenBoard ШТ. 1о 

19 Модуль ввода-вывода 14 дискретных входов WBIO-DI-WD-14 WirenBoard ШТ. 2 

о, 20 Модуль ввода-вывода 8 дискретных выходов типа "сухой контакт'' WBIO-DO-SSR-8 = ' WirenBoard ШТ. 1 
=

:,: 

о 

о 

о 20202. Заказчuк: Владелец кВарmuры. зам.со 
= 

::::, 

u 
::::, Адрес объекта: город МоскВа   с =
о 

Изм. Ко11.цч. Лucm №док. Поапuсь Даmа 
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