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Веаомосmь рабочuх черmежеu основного комплекта эом

№ лucma НаuменоВанuе Прuмечанuе 

1 Общuе данные. 

2 Общuе указанuя. 

3-11 Щum ЩР. Расчёmная схема распреаелumельноО cemu кВарmuры. 

12 Зааанuе заВоду-uзгоmоВumелю по распреаелumельному щumy. 

13 Веаомосmь узлов усmаноВкu элекmрuч. оборуаоВанuя на плане расположенuя. 

14 Схемы поаключенuя элекmроусmаноВочных uзаелuО. 

15 План размещенuя усmаноВочных коробок u ВыключаmелеО, проклаакu 
элекmрuческuх cemeu om щuma к нuм. 

16 План размещенuя осВещенuя u проклаакu элекmрuчекuх cemeO om щuma Щ У. 

11 
План размещенuя розеток, ВыВоаов сuлоВого оборуаоВанuя u проклаакu 
элекmрuческuх cemeu. 

18 План размещенuя ВыВодоВ сuлоВого оборудоВанuя u проклаакu 
элекmрuческuх cemeu. 

19 План размещенuя ВыВоаов, нагреВаmелеО mёплого пола u 
сuсmемы защumы om протечек. 

20 План размещенuя сuсmемы аополнumельного ураВнuВанuя 
поmенцuалоВ щuma ЩР. 

Основные nоказаmелu проекта:

№ лucma НаuменоВанuе Показатель 

1 Напряженuе элекmросеmu в 220/380 

2 УсmаноВленная мощность nompeбumeлeO кВm 26.45 

3 Расчёmная мощность кВm 12.0 

4 РасчёmныО mок нагрузкu npu COSq> = 0.93 А 19.6 

Черmежu разработаны в coomBemcmBuu [ аеОсmВующuмu Нормамu u ПраВuламu, 
предусмаmрuВаюm меропрuяmuя, обеспечuВающuе Взрывную, ВзрыВопожарную u пожарную безопасность 
npu праВuльноО эксплуаmацuu сооруженuя. 

ГлаВныu uнженер проекта � (Сурuн В.С.) 

Веаомосmь ссылочных u nрuлагаемых аокуменmоВ 

Обозначенuе НаuменоВанuе Прuмечанuе ссылочных u прuлагаемых аокуменmоВ: 

СП 76.13330.2016 Элекmроmехнuческuе ycmpoOcmBa 

гост Р 533315-2009 Кабельные uзаелuя. Т ребоВанuя пожарноО безопасносmu. 

гост Р 503571.5.52-2011 ЭлекmроусmаноВкu нuзкоВольmные. Выбор u монmаж 
элекmрооборуаоВанuя. ЭлекmропроВоакu. 
ПроекmuроВанuе u монтаж элекmроусmаноВок жuлых СП 256. 1325800.2016 u общесmВенных заанuО.

гост Р 53769-2010 Кабелu сuлоВые с пласmмассоВоО uзоляцuеО. 

ПУЭ (uза. 6 u 7) ПраВuла ycmpoOcmBa элекmроусmаноВок. 

гост Р 21.1101.2009 Основные mребоВанuя к проекmноО u рабочеО аокуменmацuu. 

СНuП 31-06-2009 ОбщесmВенные заанuя u сооруженuя. 

СНuП 12-04-2002 Т ехнuка безопасносmu В cmpoumeльcmBe 

СП 6.13130.2009 Cucmeмa npomuBonoжapнoO защumы. ЭлекmрооборудоВанuе. 
Т ребоВанuя пожарноО безопасносmu. 

Прuлагаемые аокуменmы 

План размещенuя сла5оmочных розеток u проклаакu 
[[ элекmрuческuх cemeu cucmeм сВязu. Лucm 1 

[[ [mрукmурные схемы слаботочных разВоаок. Лucm 2 

ЭОМ-АС� Блок схема ycmpoOcmB на шuне RS485. Лuсmы 3-4 

ЭОМ.СО КабельныО журнал. Лuсmы 1-4 

ЭОМ.СО Спецuфuкацuя оборуаованuя u маmерuалоВ. Лuсmы 5-7 

20202. Заказчuк: Влааелец кВарmuры. ЭОМ-АС� 

дарес объекта: Московская область, 2.Красно2орск 

Изм. Ко11.цч. Лucm №док. Поапuсь Даmа 
Cmaauя Лucm ЛucmoB 

гип [урuн В.С. /"'� • ,1,и;, 1..,07.09 Часmная кBapmupa 
р 1 20 Разрабоmа11 Ткаченко М.Ф. � 01.09

Чepmu11 Ткаченко А.Ф. .В'? 01.09

)r1от . Общuе Ванные Пр0Верu11 Шевченко Н.К. ,,, u1.09,. .. 
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Общuе указанuя. 

Проекm элекmрооборудоВанuя u элекmроосВещенuя кВарmuры Выполнен согласно mехнологuческому 
заданuю, В coomBemcmBuu с деuсmВующuмu Нормамu, Т реооВанuямu П�Э. СП 256.1325800.2016, 
СП76.13330.2016, РД 34.21.185-94, РД 34.21.122-87, Инсmрукцuямu Энергонадзора. 

Проекmом предусмоmрено Внуmреннее сuлоВое элекmрооборудоВанuе u элекmроосВещенuе кВар
muры. Максuмальная едuноВременная поmребляемая мощносmь cocmaBum Рр=12.О кВm. Каmегорuя 
элекmроснабженuя - 111. Элекmроснабженuе кВарmuры осущесmВляеmся по кабельноu лuнuu om 
сущесmВующего эmажного элекmрощumа. 

�чеm элекmроэнергuu Выполнен В кВарmuрном элекmрощumе счёmчuком Mepкypuu 231 АМ 01 
5(60)А 230/400В. Щum кВарmuры к этажному щumy подключен кабелем ВВГнг-LS 5х10.О П32 
скрыmо, В каналах сmен. 
Насmоящuм проектом предусмотрено элекmроснабженuе осВещенuя u сuлоВого элекmрооборудоВа
нuя, розеmок, Венmuляцuu u кондuцuонuроВанuя кВарmuры. Элeкmponumaнue сшmем Венmuляцuu, 
кондuцuонuроВанuя осущесmВляеmся om распределumельного щuma ЩР. 

Каждыu элемент Beнmcucmeм упраВляеmся uз coomBemcmByющux помещенuu. Цenu упраВленuя 
Венmuляцuеu рассмаmрuВаюmся В отдельном проекте aBmoмamuкu. 

В кBapmupe предусмотрена cucmeмa оощего осВещенuя, осВещённосmь Всех помещенuu 
npuняma по МГСН 2.06-99. �праВленuе осВещенuем местное. 
ОсВещенuе Выполняеmся сВеmодuоднымu сВеmuльнuкамu u сВеmuльнuкамu с лампамu накалuВанuя. 

В помещенuях Влажных зон - галогенные сВеmuльнuкu (точечные), Вла2озащuщённые. 
Элекmрuческuе cemu осВещенuя Выполняются кабелем с меднымu жuламu muna ВВГнг-LS. Онu 

проВодяmся за подВесным поmолком, Выполненным uз негорючuх маmерuалоВ, В гофрuроВанных 
трубах uз самозаmухающего nлacmuкama ПВХ, В coomBemcmBuu с НПБ 246-97(согласно n.1.1.37 П�Э). 
Элекmрuческuе cemu кВарmuры, numaющue розеmкu u оборудоВанuе, прокладыВаюmся по поmолку В 

гофрuроВанных ПВХ-трубах кабелем muna ВВГнг-LS. В сmенах кабелu прокладыВаюmся под шmу
каmуркоu, для обеспеченuя Возможносmu замены-В гофрuроВанных ПВХ-трубах, Выполненных 
uз негорючuх маmерuалоВ, В coomBemcmBuu с НПБ 246-97 (согласно n.7.1.37 П�Э). Прu эmом 
должна быmь обеспечена Возможносmь ux замены (согласно n.7.1.38 П�Э). 
Элекmрuческuе cemu осВещенuя u розеmочные cemu Выполняюmся mрехпроВодным кабелем: фазныu, 
нулеВоu рабочuu, нулеВоu защumныu. (uлоВые элекmросеmu Выполняюmся пяmuпроВодным кабелем: 
mpu фазных, нулеВоu рабочuu, нулеВоu защumныu. ЦВеm uзоляцuu указанных проВоднuкоВ должен 
coomBemcmBoBamь mребоВанuям П�Э n.1.1.29: голубоu цВеm-нулеВоu рабочuu проВоднuк; желmо-зе
леныu-нулеВоu защumныu проВоднuк; черныu, корuчнеВыu, красныu, фuолеmоВыu, серыu, розоВыu, 
белыu, оранжеВыu - для обозна ченuя фазного проВоднuка. 

Для обеспеченuя надежносmu соедuненuя omBemBлeнuu В разВеmВumельных коробках npuмeнumь 

меmод соедuненuя на клеммных колодках. Tpemuu заземляющuu проВоднuк (РЕ) не подключать 
шлеuфом через розеmкu u Выключаmелu, uспользоВаmь для оmВеmВленuя проВоднuка РЕ клеммнuкu 
заземленuя на mpu клеммы для обеспеченuя непрерыВносmu осноВноu лuнuu, согласно П.1.7.144 П�Э. 
В кBapmupe должны быmь усmаноВлены розеmкu на mок не менее 16А с защumным конmакmом. Каж
дая розеmка должна uмеmь защumное ycmpoucmBo, aBmoмamuчecкu закрыВающее гнезда шmепсель
ноu розеmкu npu Вынуmоu Вuлке(п. 7.1.49 П�Э). В Ванноu комнате штепсельные розеmкu 
усmанаВлuВаюmся В зоне 3 на paccmoянuu не менее О,6м om Ванны. Онu должны uмеmь степень 
защumы не нuже IP44. 
(muральная машuна, посудомоечная машuна, ооuлер u элекmроплumа должны подключать-
ся cmpo20 В coomBemcmBuu с заВодскоu Инсmрукцuеu. 

Подключенuе элекmрооборудоВанuя В зоне 1 должно проuзВодumься кабелем В ПВХ - оболочке через 
сальнuкоВыu ВВод, обеспечuВающuu сmепень защumы не нuже IP55 (ГОСТ Р. 50571.11). 

�сmаноВка соедuнumельных коробок В зонах 1 u 2 Ванных не допускаеmся, npu усmаноВке ux В зоне 3 
степень защumы должна быmь не нuже IP44. 

Всё элекmрооборудоВанuе u маmерuалы, прuменяемые npu монтаже, должны uмеmь (epmuфuкam 
coomBemcmBuя сmандарmам РФ. Прuооры учеmа должны быmь проВерены, uмеmь паспорт u (epmuфuкam 
coomBemcmBuя сmандарmам РФ. 

Для Ванных u санузлов кВарmuр(согласно П�Э n.7.1.83) npeдycмampuBaemcя cucmeмa дополнumельного 
ураВнuВанuя поmенцuалоВ nymeм соедuненuя следующuх проВодящuх чacmeu: 

- защumного проВоднuка (РЕ-nроВоднuк) numaющeu лuнuu;
- меmаллuческuх mруб горячего u холодного Водоснабженuя, Выходящuх за пределы помещенuя;
- корпуса Ванны, розеmок u другuх сmороннuх проВодящuх санmехнuческuх npuбopoB.
Для элекmрооезопасносmu (npu поВрежденuu uзоляцuu uлu случаuном npuкocнoBeнuu к

mокоВедущuм часmям) проекmом npeдycмampuBaemcя усmаноВка на групповых лuнuях розеmочноu cemu u 
оборудоВанuя Ванноu ycmpoucmB защumного оmключенuя (�30), реагuрующuх на дuфференцuальныu mок, 
не преВышающuu 30мд. Все меmаллuческuе чacmu элекmрооборудоВанuя, не находящuеся под 
напряженuем, должны быmь занулены. Зануленuе Выполнumь, npucoeдuнuB оmкрыmые проВодящuе 
чacmu сВеmuльнuкоВ общего осВещенuя u сmацuонарных элекmропрuемнuкоВ к нулевому защumному 
проВоднuку. 

Согласно П�Э. 7-е uзд. n.2.1.56, npu nepeceчeнuu элекmрuческоu проВодкu с mрубопроВодамu 
Выдержаmь рассmоянuе не менее 50мм. Прu параллельноu прокладке рассmоянuе om элекmропроВодкu до 
mрубопроВодоВ должно быmь не менее 100мм, согласно п�э. 7-е uзд. n.2.1.57. 

Слаботочные разВодкu Выполнumь оmдельно om сuлоВых разВодок на paccmoянuu не менее О.15м для 
uсключенuя помех u наВодок. 
Прu подключенuu кВарmuры необходuмо предВарumельно npoBepumь conpomuBлeнue uзоляцuu 
прокладываемых проВодоВ u cocmaBumь mexнuчecкuu оmчёm элекmролабораmорuu для подmВержденuя 
безопасносmu эксплуаmацuu. 

,____,_ _ _,___,___-----,f------+--2 о_2о___.г · 3 а К аз Ч U К: В Ладе Л е Ц К 6 ар m U р Ы, ЭОМ-АС� 

Адрес объекта: Московская область, 2.Красно2орск 

Изм. Ко11.цч. Лucm №док. Подпuсь Даmа 

ГИП [урuн В.С. /"'.,.,.., .... �
1
..,07.09 

Разрабоmа11 Ткаченко М.Ф.1� 01.09

Чepmu11 Ткаченко А.Ф. _,,ge, 01.09

Пр0Верu11 Шевченко Н.К. �-- • u7.09 

Часmная кBapmupa 

Общuе указанuя. 

[maauя Лucm ЛucmoB 

Р 2 20 



5

3

1

6

4

2

А2

А1

1

2

А2

А1



Ко
нт
ро
лл
ер

W
ar

en
 B

oa
rd

 6

Ethernet

Антенна

1

W
B
-
M
W
A
C

iVout
F3
F2
F1
iGND
S3
S2
S1
iGND
Р2
Р1
GND

+V
GND



+ ШС зеленый
- ШС желтый
+ 12В коричневый
- 12В белый

Схема подключения датчика протечки.

W
B
-
M
W
A
C

NO
NC
COM

NO
NC
COM

K2

K1

WB-MWACiVout
F3
F2
F1
iGND
S3
S2
S1
iGND
Р2
Р1
GND

+V
GND

NO
NC
COM

NO
NC
COM

K2

K1

GND

А
В

+V
GND

А
В

+V



1
IGND
2

K3

K2

K1

IGND
0

IGND
3
IGND

1
IGND

2

K3

K2

K1

 GND

А
В

+V

IGND
0

IGND
3

IGND

W
B
IO
-
D
O
-
S
S
R
-
8

К 1

К 2

К 3

К 4

К 5

К 6

К 7

К 8

 GND

А
В

+V



W
B
IO
-
D
O
-
S
S
R
-
8

К 1

К 2

К 3

К 4

К 5

К 6

К 7

К 8

22



DI 3
DI 4
DI 5

IGND

DI 2
DI 1

DI 6

GND

А
В

+V

27

С 2
К 6
К 5
К 4

С 1
К 3
К 2
К 1

28

29 30 31 32 33

DI 3
DI 4
DI 5

IGND

DI 2
DI 1

DI 6

 GND

А
В

+V
С 2
К 6
К 5
К 4

С 1
К 3
К 2
К 1

34 35 36



DI 3
DI 4
DI 5

IGND

DI 2
DI 1

DI 6

GND

А
В
+V

С 2
К 6
К 5
К 4

С 1
К 3
К 2
К 1

38 39 40

DI 3
DI 4
DI 5

IGND

DI 2
DI 1

DI 6

GND

А
В

+V
С 2
К 6
К 5
К 4

С 1
К 3
К 2
К 1

41 42 43 44 45 46 47

DI 3
DI 4
DI 5

IGND

DI 2
DI 1

DI 6

GND

А
В

+V
С 2
К 6
К 5
К 4

С 1
К 3
К 2
К 1



DI 1
DI 2
DI 3

IGND

N
О3

N
О2

N
О1

N
L

GND

А
В

+V

49 50 51

DI 1
DI 2
DI 3

IGND

N
О3

N
О2

N
О1

N
L

GND

А
В

+V

52 53

DI 1
DI 2
DI 3

IGND

N
О3

N
О2

N
О1

N
L

GND

А
В

+V

55-56
57

DI 1
DI 2
DI 3

IGND

N
О3

N
О2

N
О1

N
L

GND

А
В

+V

58



59 60

GND

А
В

+V

DI 1
DI 2
DI 3

IGND

+
B
R
G
W
-

63-64

61

GND

А
В

+V

DI 1
DI 2
DI 3

IGND

+
B
R
G
W
-

65-66



OFF

ON

S203

S203

S203

DS201 DS201 DS201

DS201 DS201 DS201 DS201

DS201 DS201 DS201

QА
F204

DS201

SIM



о 

:,: 
□ 

сС) 

о 

□ 

N 

о 

z 

сС) 

:,: 
::::, 

□ 

□ 

□ 
= 

::::, 

::::, 

= 
о 

z 

cri 
:,: 

:::s:: 

Tun 

1 
2 
з 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

б/п 

v" 

кк 

в 

к 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

ЩР 

�славное 
обозначенuе 

!111 

!11 -
м 

8 

� 

д 

* 
-----

CD 

® 
0 

6 

t 
lls 

• 

• 

6 

� 

6 

Ведомость узлов усmо.ноВкu элекmрuческого ооорудоВо.нuя но. nло.не ро.сположенuя 

НаuменоВанuе 

Всmроенныu сВеmодuодныu сВеmuльнuк - 1х11 Bm 
Всmроенныu сВеmодuодныu сВеmuльнuк, Влагозащuщенныu - 1х8 Bm 
Всmроенныu сВеmодuодныu сВеmuльнuк - 1х14 Bm 
Всmроенныu сВеmодuодныu сВеmuльнuк, Влагозащuщенныu - 1х14 Bm 

подВесноu сВеmодuодныu сВеmuльнuк - 1х15 Bm 

насmенныu сВеmодuодныu сВеmuльнuк, бра - 1х15 Bm 

поmолочныu сВеmодuодныu сВеmuльнuк, люстра - 1х(4х11) Bm 

поmолочныu сВеmодuодныu сВеmuльнuк, люстра - 1х(6х11) Bm 

ленmа сВеmодuодная 14.4Bm на п.м. 24В 
mрансформаmор для сВеmодuодноu ленты 24В ARPV-L V24015 

Венmuляmор Выmяжноu ЗОВm 

коробка разВеmВumельная клеммная 

клаВuша uмпульсного Выключателя "ка челя", JUNG 

ВыВод промежуmочныu 

розетка 2К+З нем. сmандарm с защumнымu шmоркамu, 16 А, скрыmоu усmаноВкu 

розетка 2К+З нем. сmандарm с защumнымu шmоркамu, 16 А, Влагозащuщенная 

розетка 2К+З нем. сmандарm с защumнымu шmоркамu, 20 А, скрыmоu усmаноВкu 

розетка mелеВuзuонная TV /SA Т скрыmоu усmаноВкu 

механuзм ВыВода кабеля скрыmоu усmаноВкu 

розетка компьютерная RJ45 скрыmоu усmаноВкu 

лuнuu групповых cemeu 

щum cuлoBou ЩР 

Кол. Прuме-
шm./м чанuе 

23 

5 IP44 

10 
б IP44 

3 

2 

2 

3 

30 п.м 

2 IP44 

54 

82 

7 IP44 

4 

3 

11 

Т ехнuческuе mребоВанuя: 

1. Запuсь у розеmкu muna 1.З.R1 обозначает: 1 - номер щuma,
З - номер группы, R-розеmка, 1-её последоВаmельныu номер.
К - кабельныu ВыВод. В-Выключатель.
В знаменателе - усmаноВленная мощность В кВm.

2. Запuсь у групповых лuнuu muna 1Jp.1 ВВГнг-LS Зх1,5 П16
coomBemcmByem: номеру щuma (1), номеру группы (1),
muny проВоднuка(ВВГнг-LS), колuчесmВу жuл u ux сеченuю (Зх1,5),
способу прокладкu (П16).

3. ПроВодку om щumoB Выполнять скрыто, Везде-В гофрuроВанных
mрубах uз шмозаmухающего ПВХ nлacmuкama: за подВеснымu
поmолкамu, под слоем wmyкamypкu сmен u В полу.

4. Для прuсоедuненuя сВеmuльнuкоВ ycmaнoBumь разВеmВumельные
клеммные коробкu. [Веmuльнuкu, подВешuВаемые на шнурах u
проВодах, должны подключаться гuбкuмu шнурамu (проВодамu)
с меднымu жuламu сеченuем не менее 0,75 мм кВ, согласно
п.6.6.16 -6.6.11 ПУЭ.

5. Высоmу усmаноВкu розеmок u Выключаmелеu см. дuзаuн-проекm
кВарmuры.

6. Все элекmрооборудоВанuе, а mакже меmаллоконсmрукцuu, кото
рые могуm оказаться под напряженuем npu нарушенuu uзоляцuu,
необходuмо занулumь. Для эmого uспользоВаmь нулеВоu защum
ныu проВоднuк РЕ.

П р u м е ч а н u е: 

Данныu лucm cмompu соВмесmно с лucmaмu 15 - 11. 

,____,_ _ _,___,___-----,f-----+--20_2о___.г . 3 а К аз Ч U К: В Ладе Л е Ц К Вар m U р Ы, ЭОМ-АС�

Адрес объекта: Московская область, 2.Красно2орск 

Изм. Ко11.цч. Лucm №док. Подпuсь Даmа 

ГИП [урuн В.С. 1""' ... .., .... �
1
..,07.09 

Разрабоmа11 Ткаченко М.Ф.1� 07.09 
Чepmu11 Ткаченко А.Ф. _,,ge, 07.09 

Пр0Верu11 Шевченко Н.К. �-- • u7.09 

Часmная кBapmupa 

Ведомость узлов усmо.ноВкu 
элекmрuческого ооорудоВо.нuя но. 

nло.не ро.сположенuя. 

[maauя Лucm ЛucmoB 

Р 13 20 
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Прuмер Выполненuя разВодок осВещенuя с uспользоВанuем усmаноВочных коробок 
Выключаmелеu В ка чесmВе разВеmВumельных 

г------------------------------------, 
� БезВuнmоВые сmроumельно- монтажные клеммы- � БезВuнmоВые сmроumельно- монтажные 

-ВАГО, О,5-2,5мм/кВ, 24А, 400В, аля nоаключенuя клеммы-ВАГ□, О,5-2,5мм/кВ, 24А, 400В.(221-413)
сВеmuльнuкоВ npu nеmлеВом монmаже.(221-412) 

�РЕ
N

L
NYM-J Зх1,5

Bнympu кроншmеuноВ сВеmuльнuкоВ
(согласно n. 6.6.13 П�Э).

л 

0,5-0, 75мм/кВ

lsl БезВuнmоВые сmроumельно- монтажные клеммы- ВАГО 1,5-4,Омм/кВ, З2А, 400В. 273-503.
Mecma соеаuненuя u оmВеmВленuя проВодоВ u кабелеu (разВеmВumельные коробкu) должны 

5ыmь аосmупны для осмотра u ремонта, согласно п. 2.1.23 ПУЗ 
L------------------------------------� 

Схема поаключенuя розеток (согласно п. 1.1.144 ПУЭ). 

L1 

NYM-J Зх2,5

1 БезВuнmоВые сmроumельно-
- монтажные клеммы- ВАГО,
1,5-4,Омм/кВ

1 
З2А, 400В. 

221-t+ 13. 

L1 

N 

РЕ
�

____________________________________ __J 

-------------------------т---,---

(хема защumы om протечек I г _ �в�п_ �х� 1� �2�
РЕ 

[ чеmчuк Воаы 
uмпулыныu 

__ I I �--____, +/-12В 

F
=

�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�=¼:� I 0 N(] ,., 
1 ��-....,...-~......,--н0 NO К1 �
1 (l) ( -� 
1 0 NC

] 
-� 

1 0 NO К2 i1--------,1 (l)( I ____ L _____ _ 
Кран шароВоu 

[ чеmчuк Воаы 
uмпулыныu 

� _ Кран шароВоu Г _ _ _ _ Кран шароВоu холоаноu 
Воаы с элекmропрuВоаом 

1 1 Bugatti Рго 12В 

1 ,g СОМ (S) -
� r--- ______ J , 1

1 :g 1 IN1 (S) : : г- ________ _: 1 

1 � � IN2 (S) t---Ч, ...... , ..,....: -+-+---� 1
1 �

1,С) 

I• •• 1 � INЗ (S) , I : : : 
1 L..._ __ ____. : 1 t J 1

+/-12В •--- - -----..._ 

ааmчuк npomeчкu 

1 >-------------------- ______ .., 
L UTP 4х 2 х0.5 _ _ _____ I ________________________ --'

t----+---+--t------iг----+- 2-0-20----iг . 3 а к аз Ч u К: В л а а е Л е Ц К В Q р m U р Ы. 30М-АС� 

Изм. Коп. ч. Лucm №док. Поапuсь Дnmn 

гип (урuн В.С. 

Pnзpnбomn11 Ткnченко М.Ф. 

Чepmu11 Ткnченко А.Ф. 

Пр0Верu11 Шевченко Н.К. 

дарес объекmа: Московская обласmь, 2.Красно2орск 

Часmная кBapmupa 

Схемы поаключенuя элекmроусmано
Вочных uзaeлuu. 

Cmnauя Лucm ЛucmoB 
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Л2.2 

CD 

Упр.Гр12.� 
Упр.Гр.22\ 

Уп . . 
Уrр.Г . . 

\ 
1 

Упр.Г р.22.3 

G) 

Упр.Г р.22.2 
Упр.Гр.22.1 

т.2 

т.1.1 

ЛЗ.4 
ЛЗ.2 

Упр.Г р.20.4 
Упр.Г р.20.3 

К1.3 
ЛЗ.2 
ЛЗ.1 

Упр.Г р.22.10 
Упр.Г р.22. 9 

Упр.Г р.20.2 
Упр.Г р.22.3.1 
Упр.Гр.24.2.1 
Упр.Г р.24.3.1 

В7 
Упр.Г р.24.1 

Упр.Г р.22.6 
Упр.Г р.24.4 

Упр.Г р.21.1 
Упр.Г р.21.2 

Упр.Г р.24.2.2 
Упр.Г р.24.3.2 
Упр.Г р.21.5" 

0 

Упр.Г р.21.6 

Упр.Г р.21. 7 
В2 

® Л10.2
Упр.Г р.21.8 

о 

Л8.2 

Упр.Г р.24.3 
Упр.Г р.24.5.1 
Упр.Г р.24.2 

Упр.Г р.22.8 
Упр.Г р.20.5 
К7.5 

0 

о 

Упр.Гр.25.1.2 
Эксплuкацuя помещенuu: 

:Е 
о 
с:: 

НаuменоВанuе 

1 лоажuя 1 
2 лоажuя 2 
з аеmская 
4 Ванная 
5 mамбур 
6 спальная 
7 госmuная 
8 корuаор 
9 кухня 
10 санузел 
11 прuхожая 

Всего: 

кабель ВВГ нг-LS Зх1.5 П16 

м 2

4.95 
5.43 
17.95 
5.18 
2.33 
18.59 
15.90 
10.68 
14.11 
3.23 
5.86 

104.21 

6 - клаВuша uмпульсного Выключателя "качеля".

П р u м е ч а н u я:
1. Высоmу усmаноВкu Выключаmелеu, план Выключаmелеu с
размерамu прuВязкu cмompu дuзаuн-проекm кВарmuры.
2. Групповые разВодкu осВещенuя Выполнumь кабелем
ВВГнг-LS Зх1,5 скрыmо, под слоем шmукаmуркu сmен, 
В гофрuроВанных mрубах uз самозаmухающего ПВХ 
nлacmuкama, за поаВеснымu поmолкамu-с крепленuем к 
потолку клuпсамu. 
З. Данныu лucm cмompu соВмесmно с лucmaмu 13, 14 u 16. 

\ Упр.Гр. . Упр.Гр.24.1.1 
В4 Упр.Г р.24.5 

Л9.З В9 Упр.Гр.22.7

Уnр.Г р.2.0 Л11.1 
--- - кабель Bumaя пара UTP cat.Se 4х2х0.5 

к S1 UTP cat.Se 4х2х0.5 \ 
S1 

геркон 

Упр.Гр.1.0 ,,, мacmep-cBem 
масmер-розеmкu 

�-----1-------1----1-----1------+--20-20----12 · 3 а к Q з ч u к: в л а а елец к в Q р m u р ы' ЭОМ-АС� 

дарес объекта: Московская область, 2.Красно2орск 

Изм. Кол. ч. Лucm №аок. Поаnuсь Даmа 

гип Сурuн В.С. 
Разработал Ткаченко М.Ф. 

Частная кBapmupa 
[maauя Лucm ЛucmoB 
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Ш-Зшm. 
Зх11 

Л2,2 

Ш-Зшm. 
Зх11 

Л1,2 

Гр.22.1 

Л2.1 

Гр.22.5 
\ 

\ 

[]-1ш 
1х(4 

1 Гр.22.9 
1 

0 

r------------------------

(j) 
Гр.22.3 

Л1.2 l2:J-3wm. аuмм. 
сВеmоаuоаная ленmа 

13.tм х 14.4Bm на м/п=197Вm

-----, 

0 

[l]-Зwm. 
Зх14 
аuмм, 

1 

1 

�--;.,,+-
._

-_- _--� 1 

1'7'"'7""7°7Н : Г р.24.1 ВВГ н2-LS 5х1.5 П25 Г р.25.2 ВВГ н2-LS 5х1.5 П25 

��_;=:_;=:_;=:;_;=:;_==-==-==-==-=- =- ==- -==-==-===-����==--==--��:._:._:._:._:._:._=S_��Ji��==-==-==-==-==-==-��3 

0 

[]]-1wm. 
1х(бх11) 

Л9.3 l1J-1wm. 
сВеmоаuоаная ленmа 

3.95м х 14.4Bm на м/n=StBm 

Гр.24.4 

Г р,21,7 
Г р,21,8 

V1 

ЗОВm 
IP44 

ARPV-LV24075 

[l]-Зwm. 
Зх14 
аuмм, 

Гр.24.5 

Эксплuкацuя nомещенuu: 

:Е НаuменоВанuе 
аuмм. Г р,23.5 

z: 

lг----------------
• 

1 лоажuя 1 

Г р.23.4 Лб.5 l:2:]-Зwm. аuмм. 
сВеmоаuоаная ленmа 

12.Зм х 14.4Bm на м/п=1ПВm

0 

П р u м е ч а н u я: 

2 
з 

4 
5 
6 
1 

8 
9 
10 
11 

лоажuя 2 
аеmская 
Ванная 
mамбур 
спальная 
госmuная 
корuаор 
кухня 
санузел 
nрuхожая 

Всего: 

1. Высоmу усmаноВкu Выключаmелеu cмompu auзauн-npoeкm кВарmuры.
2. Заnuсь у сВеmuльнuка muna 6х35 обозна чаеm: 6-колuчесmВо ламп,
35- ux мощность (35Bm).
Заnшь у сВеmuльнuка muna [!] 2х35 обозна чаеm: Ш-mun сВеm-нuка,
2- колuчесmВо сВеmuльнuкоВ, 35-ux мощносmь(35Вm).
З. План сВеmuльнuкоВ, а mакже ux модель cмompu аuзаuн - npoeкm 
кВарmuры. 
4. МаркuроВка аля уnраВленuя осВещенuем uмeem uнаекс Л, наnрuмер,
Л1.3-эmо сВеmuльнuк В nомещенuu 1 с nослеаоВаmельным номером З.
5. Г pynnoBыe разВодкu осВещенuя Выnолнumь кабелем ВВГ нг-LS
Зх1,5 скрыmо, под слоем шmукаmуркu сmен, В 2офрuр0Ванных mрубах 
uз шмозаmухающего ПВХ nлacmuкama, за nодВеснымu nоmолкамu с 
креnленuем к nоmолку клunсамu, кроме отмеченных на чертеже. 
5. Данныu лucm cмompu соВмесmно с лucmaмu 13 - 15.

--- - кабель нuзкого наnряженuя ВВГнг-LS 5х1.5 П16 
--- - кабель нuзкого наnряженuя ВВГнг-LS 2х1.5 П16 

l------+----+--l-----------<f-----+-2-0-2 0___.2 · За к аз ч u к: В л а а елец к Вар m u р ы. 

м2 

4.95 
5.43 
11.95 
5.18 
2.33 
18.59 
15.90 
10.68 
14.11 
3.23 
5.86 

104.21 

ЭОМ-АС� 

дарес объекта: Московская область, 2.Красно2орск 
Изм. Кол. ч. Лucm №аок. Поаnuсь Даmа 

[maauя Лucm ЛucmoB 
гип [урuн В.С. Частная кBapmupa р 16 20 Разработал Ткаченко М.Ф. 

Черmuл Ткаченко А.Ф. План размещенuя осВещенuя u 

):)от ПроВерuл Шевченко Н.К. 1.09 nроклаакu элекmрuчекuх cemeu 
om щuma уnраВленuя Щl:J. 
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К7.4 
0.08 
npuBoa
wmop 

Г р.20.4 ВВГ нг-LS 5х1.5 П25 
к К7.4 FТР cat.Se 4х2х0.5 

Г р.26.1 ШВВП 2х0.5 П16 
Гр.26.2 ШВВП 2х0.5 П16 
Гр.26.3 ШВВП 2х0.5 П16 
Гр.26.4 ШВВП 2х0.5 П16 

16.KS п.сушumель---

0 \ 0 
п/уЗ 
[0.3 

G) 

npuBoa К7. 
wmop О.О. 

Г р.20.1 ВВГ н -L, 5 1.5 П25 
к К7.1 FТР фt.�е �х2х0.5 

\ 

\ 

1 J.::_,_:=:-iКб.3, 
'-------..J<>,1.1.-::-="-:;:,'<-----t-h 

Г р.15.3 ВВГ нг-LS Зх1.5 П16 

G) п/у2
Г р.20.3 ВВГ нг-LS 5х1.5 П25 
к К7.3 FТР cat.Se 4х2х0.5 [0.2

Г р.20.2 ВВГ нг-LS 5х1.5 П25 
к К7.2 FТР cat.Se 4х2х0.5 Кб.2

К6.1-4 FТР cat.5e 4х2х0.5 
FТР cat.Se 4х2х0.5 i , 

L 
. . 

·-· · -·-·- ____ J:Гrг-�-- ------· :r ____ ________ J 

п/у1 СО.1 
Гр.15.1 ВВГнг-LS Зх1.5 П16 

0 

ВВГнг-LS 4х1.5 4шm 

Гр.15 ВВГнг-LS Зх2.5 П20 

Гр.13 ВВГнг-LS Зх1.5 П16 
ВВГ нг-LS 2х1.5 П16 

на расцепumель om щuma ЩОП 
оmключенuе Венmuляцuu npu пожаре 

ВВоа ВВГнг-LS 5х10 ПЗ2 

- кабель резерВныu для Внуmреннuх олокоВ кондuцuонероВ, ВВГнг-LS Зх1.5 П16

0 

Эксплuкацuя помещенuu: 

колекmор j
оmопленuя 

Гр.14 ВВГнг-LS Зх2.5 П20 
к П1 FТР cat.Se 4х2х0.5 

:Е 
о НаuменоВанuе 
z К7.5 

0.08 
npuBoa
wmop 

1 лоажuя 1 
0 2 лоажuя 2 

Гр.16 ВВГнг-LS Зх1.5 П16 3 аеmская 
4 Ванная 
5 mамбур Гр.20.5 ВВГнг-LS 5х1.5 П25 

к К7.5 FТР cat.Se 4х2х0.5 6 спальная 
Гр.15.4 ВВГнг-LS Зх1.5 П16 

Кб.4 

1 госmuная 
8 корuаор 
9 кухня 
10 санузел 
11 прuхожая 

Веаомосmь узлов усmаноВкu элекmрuческо20 
оборуаоВанuя на плане расnоложенuя 

П1 [Ш] прumочная усmаноВка 
к" 1 : 1 Внешнuu блок конаuцuонера 

к.. � Внуmреннuu олок конаuцuонера 

Всего: 

со" О ааmчuк конценmрацuu [02 u леmучuх соеа. WB-MSW v.3 
Ко.. � коллектор распреаелumельныu, оmопленuя 

п/у" О пульm упраВленuя оmопленuем Cityron П':J-3 
кабель Bumaя пара FTP cat.Se 4х2х0.5, шuна Modbus 
каоель ВВГнг-LS 4х1.5 П20 
кабель ШВВП 2х0.5 П16 

П р u м е ч а н u я: 

1. Размеры прuВязкu ВыВодоВ к Внуmреннuм u
наружным блокам конаuцuонероВ уmочнumь
В органuзацuu, Выполняющеu проекm ОВ.

2. Даmчuкu конценmрацuu [02 ycmaнoBumь
на Высоmе 1500мм om уроВня чuсmого пола.

._____,_ _ _,___,__�'---__,__20-20--12 · 3 а к аз ч u к: в л а а елец к вар m u р ы.

Кол. 
шm. 

4 

4 

4 

м2

4.95 
5.43 
11.95 
5.18 
2.33 
18.59 
15.90 
10.68 
14.11 
3.23 
5.86 

104.21 

ЭОМ-АС� 

дарес объекта: Московская область, 2.Красно2орск 

Изм. Кол. ч. Лucm №аок. Поапuсь Даmа 
[maauя Лucm ЛucmoB 

гип [урuн В.С. Частная кBapmupa р 18 20 Разработал Ткаченко М.Ф.
Черmuл Ткаченко А.Ф. План размещенuя ВыВодоВ 

):)от ПроВерuл Шевченко Н.К. 1.09 сuлоВого ооорудоВанuя u пеокладкu 
элекmрuческuх cemeu. 
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244 

G) 

ДТЗ FTP cat.5e 4х2х0.5 
к ааmчuку meмnepamypы 3 

rp119 ВВГ н2-LS Зх1.5 П16 

1 
РТПЗ 
375 Bm 

L=0.45м х Sм 

300 Bm 
!-'-'-.....,...., L=0.45м х 4м (]) 

Гр.18 ВВГн2-LS Зх1.5 П16 

Д Т2 FТР cat .Se 4х2х0.5 
к ааmчuку meмnepamypы 2 

РТП1 
ДТ1 FТР cat.Se 4х2х0.5 
к ааmчuку meмnepamypы 1 

Гр.П ВВГн2-LS Зх1.5 П16 

П р u м е ч а н u я: 

1. Монтаж нагреВаmелеu Выполнumь согласно Инсmрукцuu
фuрмы "DE-VI", uзбегая nepeceчeнuu с 2рупп0Вымu
сuлоВымu разВоакамu.

2. План размещенuя регуляmороВ теплого пола с размера
мu nрuВязкu cмompu auзauн-npoeкm кВарmuры.

ДПВ 

®/ 

I / 

/ 

1 

0 

�----+-+-1� 

Эксплuкацuя nомещенuu: 

:Е НаuменоВанuе о 

z 

1 лоажuя 1 
2 лоажuя 2 

tj 0 
ДПб UTP cat .Se 4х2х0.5 

3 аеmская 
4 Ванная 
5 тамбур 

ШК4 ДП7 UTP cat.Se 4х2х0.5 6 спальная 
ДПВ UTP cat.Se 4х2х0.5 1 госmuная 
ДП9 UTP cat.Se 4х2х0.5 8 корuаор 

\ ШКЗ ШВВП 4х0.75 П20 9 кухня 
\ 

ШК4 ШВВП 4х0.75 П20 10 санузел 
11 nрuхожая 

Всего: 

Веаомосmь узлов усmаноВкu элекmрuческо20 
оборуаоВанuя на плане расnоложенuя 

ДП1 UTP cat.5e 4х2х0.5 
ДП2 UTP cat.5e 4х2х0.5 
ДПЗ UTP cat.5e 4х2х0.5 
ДП4 UTP cat.5e 4х2х0.5 
ДП5 UTP cat.5e 4х2х0.5 
ШК1 ШВВП 4х0.75 П20 
ШК2 ШВВП 4х0.75 П20 

Tun �славное 
ооознач. 

� 

ДТ" ·----•

РТП" liiiil 

ДП" е 

ШК" lml ml 

0 

НаuменоВанuе 

на2ре6аmельныu маm сuсmемы "DE-VI" DTIF-150 

ааmчuк meмnepamypы на nро6оде 

ре2уляmор menлo20 пола 

ааmчuк npomeчкu 6оаы 

шароВоu кран с элекmроnрuВоаом 

коробка разВеmВumельная клеммная 

ВВГ н2-LS Зх1.5 - кабель к mеnлому полу om ЩР 

FТР cat.Se 4х2х0.5 - кабель к даmчuку meмnepamypы om Щ 

UTP cat.Se 4х2х0.5 - кабель к даmчuку npomeчкu om Щ� 

ШВВП 4х0.75 - кабель к шаро6ым кранам с эл.nрu6оа. om 

t----------+----+--t---------------<f-----+-2-0-2 О___.г . 3 а К а З Ч U К: В Л а В е Л е Ц К Вар m U р Ы,

Кол.шm. 

3 

3 

9 

4 

6 

� 

м2 

4.95 
5.43 
17.95 
5.18 
2.33 
18.59 
15.90 
10.68 
14.11 
3.23 
5.86 

104.21 

ЭОМ-АС� 

дарес объекта: Московская область, 2.Красно2орск 

Изм. Кол. ч. Лucm №аок. Поаnuсь Даmа 
[maauя Лucm ЛucmoB 

гип [урuн В.С. Частная кBapmupa 
р 19 20 Разработал Ткаченко М.Ф. 

Черmuл Ткаченко А.Ф. План размещенuя ВыВоаоВ, 

):)от ПроВерuл Шевченко Н.К. 1.09 нагреВаmелеu mёnлого пола u 
сшmемы защumы om проmечек. 
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0
' 

\ 

\ 

РТП3 
\ 

1 

РТП2 

CD 

G) 

0 

ПуВ -(1х2,5)П16 9шm. 

R43.3 
R43.2 
R43.1 

R42.3 

0 

проmочныu Кб 
Воаон□2реВ. 

к КДУП1 ПуВ -(1х4,О) 

R2 

ПуВ -(1х2,5)П16 12шm. 

�славное 
ооозноченuе 

R1.2 R1.1 R12 R5.3 

� с л о В н ы е о 5 о з н а ч е н u я: 

Н□uменоВанuе 

� коробка aonoлнum. ураВнuВанuя nоmенцuалоВ 

0 0 меmаллuческuе mрубы холодного u горячего 
х.В. 2.В. Водоснабженuя 
__J Все аосmуnные nрuкосноВенuю оmкрыmые 
----. чacmu, В mом чuсле сmроumельных консmрукцuu 

R5.2 R5.1 

Кол. 
шm. 

2 

® 

К5 п.сушumель

tj 

Эксплuкацuя nомещенuu: 

:Е НаuменоВанuе о 

z 

1 лоажuя 1 
2 лоажuя 2 

0 
з аеmская 
4 Ванная 
5 mамбур 
6 спальная 
1 госmuная 
8 корuаор 
9 кухня 
10 санузел 
11 nрuхожая 

Всего: 

П р u м е ч а н u я:

1. Высоmа усmаноВкu сuлоВого щuma Н=1800мм om чuсmого пола ао Верха щuma.
2. ПроВоанuкu аополнumельноu сuсmемы ураВнuВанuя поmенцuалоВ Выполняются
меаным проВоаом сеченuя 4 мм u поаключаюmся через коробку аополнumельного
ураВнuВанuя nоmенцuалоВ (КДУП) к РЕ шuне (ЗАЖИМУ) на ВВоае, согласно
п. 1.1.121 ПУЭ.
3. Om коробок КДУП поаключенuе Выполнumь проВоаом ПуВ-(1х2,5) В mрубе ПВХ 16.
4. Заземленная меmаллuческая оболочка нагреВаmельного кабеля DE-VI поаклю-
чаеmся В cucmeмe аополнumельного ураВнuВанuя поmенцuалоВ через клемму
mерморегуляmора В месmе его усmаноВкu.
5. Коробкu КДУП расположumь В санmехнuческuх стояках u аосmупно аля осмотра.
6. Прu прuмененuu В санmехнuч. чacmu проекта пласmмассоВых mруб, npu поаклю
ченuu КД УП, uспользоВаmь меmаллuч. ВсmаВку пере а Венmuлем со стороны стояка.
1. Трубы с проВоаамu проложumь по потолку, В борозаах сmен-поа wmyкamypкou
u в полу.
8. УсmаноВку розеток В Ванных комнатах Выполнumь согласно п.14.40.
СП 31-110-2003 u гост Р 50511.11.

1-----+---+--l---------<f----+- 2-0-2 О___.г . 3 а К а З Ч U К: В Л а В е Л е Ц К Вар m U р Ы,

м2 

4.95 
5.43 
11.95 
5.18 
2.33 
18.59 
15.90 
10.68 
14.11 
3.23 
5.86 

104.21 

ЭОМ-АС� 

дарес объекта: Московская область, 2.Красно2орск 

Изм. Кол. ч. Лucm №аок. Поаnuсь Д□m□ 
[m□auя Лucm ЛucmoB 

гип [урuн В.С. Частная кBapmupa 
р 20 20 Р□зр□боm□л Тк□ченко М.Ф. 

Черmuл Тк□ченко А.Ф. План размещенuя сuсmемы 

):)от ПроВерuл Шевченко Н.К. 1.09 аополнumельно20 ураВнuВанuя 
поmенцuалоВ. 



)::1от 

ООО "Разумная аВmомаmuзацuя" 

Частная кBapmupa

по ааресу: 2ороа Красно2орск

Прuла2аемые аокуменmы 

Разделы (( u ЭОМ-АС� 

Прuлагаемые аокуменmы 

[[ 
План размещенuя слаботочных розеток u nроклаакu 

Лucm 1 элекmрuческuх cemeu cucmeм сВязu. 

30М План размещенuя блоков Выключателе u розеток. Лucm 2

30М-АС� Блок схема ycmpoucmB на шuне RS485. Лuсmы 3-4 

30М.СО Кабельныu журнал. Лuсmы 1-4 

30М.СО Спецuфuкацuя оборуаоВанuя u маmерuалоВ. Лuсmы 5-1 

2020 
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R29.4 

0 

CD 
ВыВоа 

vкз 

1 
1 ' 
1 \ 
1 \ 
1 \ 

R26.4 

G) 

L---� 
1 RЗО.2 
1 
L ____________ _ 

Ci) 
R16.З 

R16.2 

____ 
1Г 

------�
R9.2 

R14.З 
R14.2 

0 

В эmажныО шка сВязu 
к uнmернеm-проВаОаеру аома 

к антенне мв u □мв аома 
к п оВаОае кабельного ТВ 

------------, 
------------"1 R23.1 

RЗО.1 

(( 

к магuсmральному оборудоВанuю аома 

Эксплuкацuя nомещенuu: 

1--. 
1 
1 
1 

:Е НаuменоВанuе 
z 

1 лоажuя 1 
2 лоажuя 2 
з аеmская 
4 Ванная 0 
5 mамоур 
6 спальная 
1 госmuная 

\ 

8 корuаор 
9 кухня RЗ7.2 RЗ7.1 

\ 

\ 10 санузел 
------------ ------------

11 

0 

К4 

® 

Tun 

R" 
R" 
R" 

VK" 

Условное 

обознач, 

� 

С] 

6 

@] 
-----

- - -

-·-

liiiiiiiiiiiiii 

nрuхожая 
Всего: 

� с л о В н ы е о б о з н а ч е н u я: 
НаuменоВанuе Колuч. 

шm, 

механuзм ВыВоаа каоеля скрыmоu усmаноВкu 3 
розетка компьютерная авоuная RJ45, скрыmоu ycm. 11 
розетка mелеВuзuонная TV /SA Т скрыmоu усmаноВкu 4 
IP камера Вuаеонаолюаенuя 3 
каоель Bumaя пара UTP cat.5e 4х2х0.5 
каоель Bumaя пара FTP cat.5e 4х2х0.5 
кабель mелеВuзuонныu SA Т 103 
каоель домофона ШВЭВ 4х0.12+Эх0.12+FТР 4х2х0.5 
шкаф [[ (сuсmемы сВязu) 1 

П р u м е ч а н u я: 

1. Шкаф cucmeм сВязu [[ усmанаВлuВаеmся наа сuлоВым щumом.
2. [лаооmочные разВоакu Выnолнumь за nоаВесным потолком

u В каналах сmен В mpyoax с креnленuем к потолку скооамu,
Везде оmаельно om сuлоВых разбоаок на paccmoянuu 150 мм
аля uсключенuя помех u набоаок.

�----1-----1----1-------1-----+--2 О_2 О---12 · 3 а К аз Ч U К: В Л а В е Л е Ц К Вар m U р Ы,

м2 

4.95 
5.43 
11.95 
5.18 
2.33 
18.59 
15.90 
10.68 
14.11 
3.23 
5.86 

104.21 

(( 

дарес объекта: Московская область, 2.Красно2орск 

Вызывная 0 панель �

Изм. Кол. ч. Лucm №аок. Поапuсь Даmа 

гип [урuн В.С. 
Разработал Ткаченко М.Ф. 

Черmuл Ткаченко А.Ф. 
ПроВерuл Шевченко Н.К. 1.09 

[maauя Лucm ЛucmoB 
Частная кBapmupa р 1 4 

План размещенuя сло.ооmочных 

):)от розеток u nрокло.дкu элекmрuческuх 
cemeu cucmeм сВязu. 
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QJ 

Шкаф сВ�зu 
эmажныu 

о QJ :i: ::, ...а :i: о:::: d d cD С1.. о 
Е ro u ::,, ::, С1.. 1\) о d 1О 

:::Е о 

Ма2uсmра11ьныu 
сmояк 

Сmрукmурная схема 
meлeBudeнuя 

1 

1 

т 

1 

1 

1 

1 

Перечень ycmpoucmB краб REXANT 

SA 7 703 В щume СС
-

6-��- L=11 __ 
-:t-

6-��- L=16 __ ]
У RЗО.2 L=20 � 
о._ _______ _ 

а.о ------. 

6-��- L=20 __ �
1 

L=20 - _j

----г-к анmенне □мв аома 

L=20 

---г-резерВ 

Шкаф сВязu 
кВарmuры 

Блок со2лас0Ванuя 
u numaнuя

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

KBapmupa 

Buaeoмoнumop 
абонента 
аомофон 

\_ 
1 

1 

1 

1 

1 

□ 
о 

о 

Вызывная 
nане11ь 

Кабел� ШВЭВ 4х0.12+Эх0.12+FТР 4х2х0.5 

Кабель ШВЭ� 4х0.12+Эх0.12+FТР 4х2х0.5 

Кабель ШВЭВ 4хоl12+Эх0.12+FТР 4х2х0.5 
1 

Сmрукmурная схема коммуmаmора 

сС) 
о 
о... 
Е 
о 
с 

00 
...---

о... 
о 
Е □
Е 
::::л 
:Е 
:Е 
о 

� 

б/п-220/12В 

L=20 R9.1 .J.l. 1-------------t......J
L=23 RЗ7.1 

--------------8 

-----���--���-8 
L=12 VK1 

�-----------{!}:]L=12 VК2 
-------------{!}:]
-----�

=

��---�]_{!}:] Buaeopeгucmpamop --------------0
WiгenBoard 6 

--------------0 
Док.сmанцuя 

�------------0 

l------+----+--l-----------<f-----+-2-0_2 О___.г • 3 а К аз Ч U К: В Л а а е Л е Ц К Вар m U р Ы. (( 

дарес объекта: Московская область, 2.Красно2орск 

Изм. Ко11.цч. Лucm №аок. Поаnuсь Даmа 

гип [урuн В.С. /"'-1..,,.u..-
lA 

01.09 
Разрабоmа11 Ткаченко М.Ф. � 01.09 

Чepmu11 Ткаченко А.Ф. - ,f,e, 01.09 
Пр0Верu11 ШеВченко Н.К. �.: � u1.09 

Частная кBapmupa 

Сmрукmурные схемы 
слабоmочных разводок. 

[maauя Лucm ЛucmoB 

Р 2 4 
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WB-MSW v.3 
1 1 

WB-MSW v.3 
1 1 
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::::, 
..11 
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::::, дарес объекта: Московская область, 2.Красно2орск с:: = 
о 

с: 

Изм. Кол.цч. Лucm №аок. Поаnuсь Даmа 
[maauя Лucm ЛucmoB 

<:::: гип [урuн В.С. /'"',1�,.и.-
1А 01.09 Частная кBapmupa 

р 
= 

4 4о 

� с:: Разрабоmал Ткаченко М.Ф. 01.09 
z Черmuл Ткаченко А.Ф. -.//? 01.09 
cri 

):)от 
:,: ПроВерuл Шевченко Н.К. ,,, - �

u1.09 Блок схема ycmpoucmB на шuне RS485. :::s:: ,..-



Трасса Кабель, провод 

по проекту пролож ен 

Обозначение 
Участок трассы кабеля, провода 

кабеля, пIровода Начало Конец Длина, Кол-во, число Длина, 
Марка Марка 

м и сечение жил м 

ввод ЩЭ (щит этажный) ЩР (щит силовой) П32 ВВГнг-LS 5х1O 20 дn ину ввода уточнить 

Гр.1 ЩР (щит силовой) К1 вырочная панель П25 ВВГнг-LS 5х4 22 

Гр.2 ЩР ( щит сило вой) Rl.1 духовой шкаф П2O ВВГнг-LS 3х2.5 29 

Гр.3 ЩР (щит силовой) R2-4, Rl.2 розетки хухни П2O ВВГнг-LS 3х2.5 33 

Гр.4 ЩР (щит силовой) R5.l, R5.3 ППМ, изм.отходов П2O ВВГнг-LS 3х2.5 25 

Гр.5 ЩР ( щит сило вой) К2, Rб-7 розетки кухни, вытяжка П2O ВВГнг-LS 3х2.5 36 

Гр.6 ЩР ( щит сило вой} R8-11 розетки хух ни П2O ВВГнг-LS 3х2.5 34 

Гр.7 ЩР ( щит сило вой) R12 стиральная машина П2O ВВГнг-LS 3х2.5 26 

Гр.8 ЩР (щит силовой) RlЗ-2O розетки помещений П2O ВВГнг-LS 3х2.5 46 

Гр.9 ЩР ( щит сило вой) R21-3O розетки помещений П2O ВВГнг-LS 3х2.5 54 

Гр.1O ЩР ( щит сило вой) R31-37 розетки спальни П2O ВВГнг-LS 3х2.5 48 

Гр.11 ЩР ( щит сило вой) R38-43 розетки помещений П2O ВВГнг-LS 3х2.5 40 

Гр.12 ЩР (щит силовой) 
Щит се, К3-4, R44, домофон, 

П2O ВВГнг-LS 3х2.5 31 
док.станция, роутер 

Гр.13 ЩР (щит силовой) ЩОП Пlб ВВГнг-LS 3xl.5 6 

Гр.13.1 ЩОП ЩР (щит силовой) Пlб ВВГнг-LS 2xl.5 6 

Гр.14 ЩР ( щит сило вой) Пl приточная установка П2O ВВГнг-LS 3х2.5 23 

к П1 ЩУ ( щит управления) Пl приточная установка FТР cat.5e 4х2хO.5 22 

Гр.15 ЩР ( щит сило вой) Кб наружн. блок канд. П2O ВВГнг-LS 3х2.5 22 

Гр.15.1 ЩР ( щит сило вой) Кб.1 внутр. блок кондиционера Пlб ВВГнг-LS 3xl.5 15 

Кб наружн. блок канд. Кб.1 внутр. блок кондиционера П2O ВВГнг-LS 4xl.5 17 

Гр.15.2 ЩР (щит силовой) Кб.2 внутр. блок кондиционера Пlб ВВГнг-LS 3xl.5 14 

Кб наружн. блок канд. Кб.2 внутр. блок кондиционера П2O ВВГнг-LS 4xl.5 21 

Гр.15.3 ЩР { щит сило вой) Кб.3 внутр. блок кондиционера Пlб ВВГнг-LS Зхl.5 17 

Кб наружн. блок канд. Кб.3 внутр. блок ко ндицио не ра П2O ВВГнг-LS 4xl.5 24 

Гр.15.4 ЩР ( щит сило вой) Кб.4 внутр. блок кондиционера Пlб ВВГнг-LS Зхl.5 19 

о 
Кб наружн. блок канд. Кб.4 внутр. блок кондиционера П2O ВВГнг-LS 4xl.5 27 

:,: 

□ Кб.1-4 ЩУ ( щит управления) Кб.1, Кб.2, Кб.З, Кб.4 внутр.канд. FТР cat. 5е 4х2хO. 5 37 сС) 

о 
u 

Гр.16 ЩР (щит силовой) К5 полотенце сушитель Пlб ВВГнг-LS Зхl.5 20 □ 

ЩР (щит силовой) о Гр.17 РТПl регулятор теплого пола Пlб ВВГнг-LS Зхl.5 17 L.J 

ДТl ЩУ ( щит управления) РТПl регулятор теплого пола FТР cat.5e 4х2хO.5 17 

z Гр.18 ЩР ( щит сило вой) РТП2 регулятор теплого пола Пlб ВВГнг-LS Зхl.5 22 
сС) ДТ2 ЩУ (щит управления) РТП2 регулятор теплого пола FТР cat.5e 4х2хO.5 21 

:,: 

::::, 

Е Гр.19 ЩР ( щит сило вой) РТПЗ регулятор теплого пола Пlб ВВГнг-LS Зхl.5 25 
□ 

ЩУ (щит управления) ,., дтз РТПЗ регулятор теплого пола FТР cat.5e 4х2хO.5 25 CD 

Гр.2O.O ЩР (щит силовой) ЩУ (щит управления) в щите ВВГнг-LS Зхl.5 3 

□ 
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Тип, марка 
Код 

№ Наименование, техническая характеристика оборудования и 
оборудования, 

оборудования, Завод - изготовитель, Единица Масса 
обозначение Примечание 

П/П материалов изделия, фирма, страна измерения единицы(кг) 
документа и 

материала 
опросного листа 

1 2 3 4 5 6 8 9 

щиты И ИХ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

1 
Щит распределительный модульный скрытой установки на 216 

U 63 АВВ ШТ. 1 ЩитЩР+ЩУ 
модуей. Исполнение I Р31. 984х81Ох120. 

2 
Шкаф мультимедийный с дверью с вентиляционными отверстиями (5 

UK660MV АВВ шт. 1 Шкаф се
рядов). Исполнение IP31. 872х384х97 

3 Кросс-модуль четырехполюсный 1 ООА 048 84 Legrand Франция ШТ. 1 

4 Рубильник до 40А 3х полюсный OT40F3 АВВ ШТ. 1 

5 
Устройство дифференциальной защиты, четырехполюсное (УЗО), 

F204 АВВ ШТ. 1 
lp40A, ток утечки=30mА 

6 
Автоматический выключатель с комбинированными 

S203 В АВВ ШТ. 1 
магнитотермическими расцепителями трехполюсный lp=25A Допускается 

7 То же трехполюсный I р=16А S203 С АВВ ШТ. 2 применение 

8 То же двухполюсный I р=25А S202 С АВВ ШТ. 1 оборудования с 

9 То же ОДНОПОЛЮСНЫЙ lp=20A S201 С АВВ ШТ. 1 аналогичными 

10 То же ОДНОПОЛЮСНЫЙ lp=16A S201 С АВВ ШТ. 1 характеристиками 

11 То же ОДНОПОЛЮСНЫЙ lp=10A S201 С АВВ ШТ. 9 
других 

12 То же ОДНОПОЛЮСНЫЙ lp=6A S201 С АВВ ШТ. 4 
про из водителей. 

Комплексное устройство дифференциальной защиты: двухполюсное 
Это оборудование 

13 0S201 АВВ ШТ. 1 должно иметь 
УЗО, lp=20A, ток утечки=30mА 

Сертификат 

14 
Комплексное устройство дифференциальной защиты: двухполюсное 

0S201 АВВ ШТ. 10 с о ответе тв ия 
УЗО, lp= 16A, ток утечки=30mА стандартам РФ. 

15 
Комплексное устройство дифференциальной защиты: двухполюсное 

0S201 АВВ ШТ. 1 
о УЗО, lp=10A, токутечки=30mА 
:,: 

□ 
сС) 16 Реле независимого расцепителя S2C-A 1 12-60В АВВ ШТ. 1о 
u 
□ 

17 Реле ограничения мощности ОМ-2-500 Полигон 1 <::: ШТ. 
о 

18 Контактор модульный (25А АС-1, 4НЗ), катушка 230В АС/ОС ES В25-04 N-0 6 АВВ ШТ. 1 

19 Контактор модульный (40А АС-1, 4НО), катушка 230В АС/ОС ES В40-40 N-0 6 АВВ ШТ. 2 
z 20 Трансформатор звонковый 220/24(12+12) ТМ40/24 АВВ ШТ. 1 
сС) 

:,: 21 Блок питание MeanWell 220/24в-30вт HOR-30-24 MeanWell ШТ. 1 ::::, 

Е 
22 Блок питание Arlight (24V, 16.5А, 400W) HTS-400L-24 Arlight ШТ. 1 □

23 Контроллер WarenBoard 6 WarenBoard 6 WirenBoard 1 ШТ. 

□ 
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