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СЕРТИФИКАТ 

настоящим подтверждается, что 

компания XIOT 

является официальным партнером 

компании Wiren Board 

по распространению и установке 

оборудования для автоматизации 

и имеет статус 

Руководитель 
Wiren Board Team 

Системный интегратор 

• 

Лесничий Я.В. 
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Веоомосmь рабочuх черmежеu основного комплекта зам

№ лucma НаuменоВо.нuе Прuмечанuе 

1 Общuе данные. 
2 Общuе указанuя. 

3-12 Щum ЩР. Расчёmная схема распределumельноu cemu кВарmuры. 
13-14 Заданuе заВоду-uзгоmоВumелю по распределumельному щumy. 
15 Ведомость узлов усmаноВкu элекmрuч. ооорудоВанuя на плане расположенuя. 
16 Схемы подключенuя элекmроусmаноВочных uзделuu. 
17 План размещенuя осВещенuя u прокладкu элекmрuчекuх cemeu om щuma. 

18 План размещенuя Выключаmелеu u прокладка элекmрuческuх cemeu. 

19 
План размещенuя розеток, ВыВодоВ сuлоВого оборудоВанuя u прокладкu 
элекmрuческuх cemeu. 

20 План размещенuя ВыВодоВ сuсmемы защumы om протечек Воды 
u прокладкu элекmрuческuх cemeu.

21 План размещенuя ВыВодоВ сuлоВого ооорудоВанuя u прокладкu 
элекmрuческuх cemeu. 
План размещенuя ВыВодоВ, нагреВаmелеu mёплого пола u 

22 u прокладкu элекmрuческuх cemeu. 
План размещенuя сuсmемы дополнumельного ураВнuВанuя 

23 поmенцuалоВ щuma ЩР. 

Основные nоко.зо.mелu npoeкmo.: 

№ лucma Но.uменоВо.нuе Показатель 
1 Напряженuе элекmросеmu в 220 

3 �сmаноВленная мощность nompeoumeлeu, Леmо. кВm 16.03 
4 �сmаноВленная мощность nompeбumeлeu, Зuма. кВm 18.01 
5 Расчёmная мощность кВm 10.0 
6 Расчёmныu mок нагрузкu npu COS(j) = 0.93 А 48.88 

Черmежu разраооmаны в coomBemcmBuu с деuсmВующuмu Нормамu u ПраВuламu, 
предусмаmрuВаюm меропрuяmuя, ооеспечuВающuе ВзрыВную, ВзрыВопожарную u пожарную безопасность 
npu праВuльноu эксплуаmацuu сооруженuя. 

ГлаВныu uнженер проекта � (Сурuн В.С.) 

Веоомосmь ссылочных u прuлагаемых оокуменmоВ 

Ооозначенuе НаuменоВанuе Прuмечанuе ссылочных u прuлагаемых докуменmоВ:
СП 16,13330.2016 Элекmроmехнuческuе ycmpoucmBa 
гост Р 533315-2009 Кабельные uзделuя. ТреооВанuя пожарноu оезопасносmu. 

гост Р 503511.5.52-2011 ЭлекmроусmаноВкu нuзкоВольmные. Выбор u монmаж 
элекmрооборудоВанuя. ЭлекmропроВодкu. 
ПроекmuроВанuе u монmаж элекmроусmаноВок жuлых СП 256. 1325800.2016 u общесmВенных зданuu.

гост Р 53169-2010 Каоелu сuлоВые с пласmмассоВоu uзоляцuеu. 
п�э (uзд, 6 u 1) ПраВuла ycmpoucmBa элекmроусmаноВок. 

гост Р 21.1101.2009 Основные mреооВанuя к проекmноu u раоочеu докуменmацuu. 
СНuП 31-06-2009 ОбщесmВенные зданuя u сооруженuя. 

СНuП 12-04-2002 Технuка оезопасносmu В cmpoumeльcmBe 

СП 6.13130.2009 [ucmeмa npomuBonoжapнou защumы. ЭлекmроооорудоВанuе. 
ТребоВанuя пожарноu безопасносmu. 

Прuло.гаемые оокуменmы 

Пло.н ро.змещенuя сло.боmочных розеmок u nрокло.акu 
сс Лucm 1 элекmрuческuх cemeu cucmeм сВязu. 

зом Пло.н ро.змещенuя блоков Выключо.mелеu u розеток. Лucm 2 

зам.со Ко.бельныu журнал. Лuсmы 1-4 

зам.со Сnецuфuко.цuя оборуаоВо.нuя u мо.mерuо.лоВ. Лuсmы 5-1 

2021 2, Заказчuк: Владелец кВарmuры. ЗОМ-АС� 

Аорес объекта.: гороо Москва. 

Изм. Ко,щч. Лucm №аок, Поапuсь До.то.
[mo.auя Лucm ЛucmoB 

гип Сурuн В.С. r��zи. 23.03 Частная кBapmupa 
р 1 23 Ро.эро.боmо.л Т ко. ченко М.Ф. � 23.03

Черmuл Т ко. ченко А.Ф. -.,/;е 23.03

)::1от ПроВерuл Шевченко Н.К. �- � 
'"13.03 Общuе Ванные ,,,,_ 
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Общuе указанuя 

Проекm элекmрооборудоВ□нuя u элекmроосВещенuя кВ□рmuры Выполнен согласно mехнологuческому 
заданuю, В coomBemcmBuu с деuсmВующuмu Нормамu, ТребоВанuямu ПУЭ, СП 256.1325800.2016, 
[П16.13330.2016, Р Д 34.21.185-94, Р Д 34.21.122-81, Инсmрукцuямu Энергонадзор□. 

Проектом предусмотрено Внутреннее сuлоВое элекmрооборудоВ□нuе u элекmроосВещенuе кВ□р
muры. М□ксuм□льн□я едuноВременн□я nоmребляем□я мощность cocm□Bum Рр=10.О кВm. К□mегорuя 
элекmроснабженuя - 111. Элекmросн□бженuе кВ□рmuры осущесmВляеmся по к□бельноu лuнuu om 
сущесmВующего эm□жного элекmрощum□. 

Учеm элекmроэнергuu Выполнен В эm□жном элекmрощumе счёmчuком Mepкypuu 200.2 230В 
5(60)А 50 гц. KBapmupныu щum nоаключен к этажному щumy кабелем ППГнг(А)-НF 
3х10.О П32 скрыmо, В каналах сmен. 

Согласно nр□Вuл□м СП 256.1325800.2016 n.8.20, еслu после счеmчuка оmходяm несколько лuнuu, 
снабженных □nn□pam□мu з□щumы, коmорые размещены за nределамu nомещенuя, где усm□ноВлен 
счеmчuк, mo после счеmчuка на ВВоде группового щum□ должен быmь усmаноВлен общuu 

оmключ□ющuu □nn□p□m уnр□Вленuя: рубuльнuк без р□сцеnumеля для д□нноu кВ□рmuры. 
Насmоящuм проектом предусмотрено элекmроснабженuе осВещенuя u сuлоВого элекmрооборудо

В□нuя, розеmок, Венmuляцuu u кондuцuонuроВ□нuя кВ□рmuры. Элeкmponumaнue cucmeм Венmuляцuu 
u кондuцuонuроВанuя осущесmВляеmся om р□сnределumельного щum□ ЩР. Каждыu элеменm
Beнmcucmeм уnраВляеmся uз coomBemcmByющux nомещенuu. Цenu уnраВленuя Венmuляцuеu
рассм□mрuВаюmся В отдельном npoeкme aBmoмamuкu.
В кB□pmupe nредусмоmрен□ cucmeм□ общего осВещенuя, осВещённосmь Всех nомещенuu npuняm□ 

по МГСН 2.06-99. УnраВленuе осВещенuем uнmеллекmуальное. 
ОсВещенuе Выполняется сВеmодuоднымu сВеmuльнuкамu. В помещенuях Влажных зон -

сВеmодuодные сВеmuльнuкu (точечные), Влаzозащuщённые. 
Элекmрuческuе cemu осВещенuя Выполняются кабелем с меднымu жuламu muna ППГнг(А)-НF. 

Онu nроВодяmся за nодВесным потолком, Выполненным uз негорючuх маmерuалоВ, В гофрuро
Ванных трубах uз шмозаmухающеzо nл□cmuк□m□ ПВХ, В coomBemcmBuu с НПБ 246-91 ( согласно 
n.1.1.31 ПУЭ).
Элекmрuческuе cemu кВарmuры, num□ющue розеmкu u оборудоВанuе, nрокл□дыВаюmся по nоmолку В

гофрuроВ□нных ПВХ-трубах кабелем mun□ ППГнг(А)-НF. В сmен□х к□белu nрокладыВ□юmся под слоем 
wmyкamypкu, для обесnеченuя Возможносmu замены - В гофрuроВ□нных ПВХ-mруб□х, Выполненных 
uз негорючuх маmерuалоВ, В coomBemcmBuu с НПБ 246-91 !согласно n.1.1.31 ПУЭ). Прu эmом должна 
быmь обеспечен□ Возможность ux замены (согласно n.1.1.38 ПУЭ). 
Элекmрuческuе cemu осВещенuя u розеточные cemu Выполняются mрехпроВодным кабелем: ф□зныu, 

нулеВоu рабочuu, нулеВоu з□щumныu. СuлоВые элекmросеmu Выполняются nяmuпроВодным кабелем : 
mpu фазных, нулеВоu рабочuu, нулеВоu з□щumныu. ЦВеm uзоляцuu указанных nроВоднuкоВ должен 
coomBemcmBoB□mь mребоВанuям ПУЭ n.1.1.29: голубоu цВеm-нулеВоu р□бочuu nроВоднuк; желmо-зеле
ныu - нулеВоu з□щumныu nроВоднuк; черныu, корuчнеВыu, кр□сныu, фuолеmоВыu, серыu, розоВыu, 
белыu, оранжеВыu - для обозначенuя фазного проВоднuка. 

Для обеспеченuя надежносmu соедuненuя omBemBлeнuu В разВеmВumельных коробках прuменumь 
меmод соедuненuя на клеммных колодках. Tpemuu з□земляющuu nроВоднuк (РЕ) не подключать 
шлеuфом через розеmкu u Выключаmелu, uсnользоВ□mь для оmВеmВленuя nроВоднuк□ РЕ клеммнuкu 
заземленuя на mpu клеммы для обесnеченuя неnрерыВносmu осноВноu лuнuu, согласно П.1.7.144 ПУЭ. 
В кBapmupe должны быmь усm□ноВлены розеmкu на mок не менее 16А с з□щumным конm□кmом. Каж
дая розеmка должна uмеmь защumное ycmpoucmBo, aBmoм□muчecкu з□крыВ□ющее гнезда шmепсель-
ноu розеmкu npu Вынуmоu Вuлке (n. 1.1.49 ПУЭ). В В□нноu комн□mе штепсельные розеmкu 
усmанаВлuВаюmся В зоне 3 на paccmoянuu не менее О,6м om Ванны. Онu должны uмеmь сmепень 
защumы не нuже IP44. 

Сmuральная машuна, сушuльная машuна, посудомоечная машuна, духоВоu шкаф u элекmроплumа должны 
подключаться сmрого В coomBemcmBuu с з□Водскоu Инсmрукцuеu. 

Подключенuе элекmрооборудоВ□нuя В зоне 1 должно nроuзВодumься кабелем В ПВХ - оболочке 
через шльнuкоВыu ВВод, обесnечuВ□ющuu сmеnень защumы не нuже IP55 (ГОСТ Р. 50511.11). 

УсmаноВка соедuнumельных коробок В зонах 1 u 2 Ванных не допускается, npu усmаноВке ux В зоне 3 
сmеnень з□щumы должна быmь не нuже IP44. 

Всё элекmрооборудоВанuе u маmерu□лы, nрuменяемые npu монm□же, должны uмеmь Cepmuфuк□m 
coomBemcmBuя сmанд□рmам РФ. Прuборы учеm□ должны быmь nроВерены, uмеmь nacnopm u Cepmuфuкam 
coomBemcmBuя сmанд□рm□м РФ. 

Для Ванных u санузлов кBapmup (согласно ПУЭ n.1.1.83) npeaycмampuBaemcя cucmeмa 
доnолнumельного ур□ВнuВанuя nоmенцuалоВ nymeм соедuненuя следующuх nроВодящuх ч□cmeu: 

- защumного nроВоднuк□ (РЕ-nроВоднuк) numaющeu лuнuu;
- меmаллuч. mруб горячего u холодного Водоснабженuя, Выходящuх за пределы помещенuя;
- корпуса Ванны, розеmок u дpyzux сmороннuх nроВодящuх с□нmехнuческuх npuбopoB.
Для элекmробезоnасносmu (npu nоВрежденuu uзоляцuu uлu случ□uном npuкocнoBeнuu к

mокоВедущuм ч□сmям) проектом npeдycмampuB□emcя усm□ноВка на групповых лuнuях розеmочноu cemu u 
оборудоВ□нuя Ванноu ycmpoucmB з□щumного оmключенuя (УЗО), реагuрующuх на дuфференцu□льныu 
mок, не nреВышающuu 30мд. Все меm□ллuческuе ч□cmu элекmрооборудоВ□нuя, не н□ходящuеся 
под напряженuем, должны быmь занулены. Зануленuе Выполнumь, npucoeдuнuB оmкрыmые проВодящuе 
чacmu сВеmuльнuкоВ общего осВещенuя u сmацuонарных элекmропрuемнuкоВ к нулевому защumному 
проВоднuку. 

Согласно ПУЭ, 1-е uзд. п.2.1.56, npu пересеченuu элекmрuческоu проВодкu с mрубопроВодамu 
Выдерж□mь рассmоянuе не менее 50мм. Прu nараллельноu прокладке р□ссmоянuе om элекmроnроВодкu 
до mрубопроВодоВ должно быmь не менее 100мм, согласно ПУЭ, 1-е uзд. п.2.1.51. 

Слаботочные разВодкu Выnолнumь отдельно om сuлоВых разВодок на paccmoянuu не менее О.15м 
для uсключенuя помех u наВодок. 

Прu nодключенuu кВарmuры необходuмо nредВарumельно npoBepumь conpomuBлeнue uзоляцuu 
nрокл□дыВ□емых nроВодоВ u cocm□Bumь mexнuчecкuu оmчёm элекmрол□бор□mорuu для nодmВержденuя 
безоn□сносmu эксnлу□m□цuu. 

1----+----+--+---1----+-20-21---12 · 3 Q к Q 3 ч u к: в л Q а елец к в Q р m u р ы' ЭОМ-АС� 

Изм. Кол.цч. Лucm №Вок. Поапuсь До.mа. 

ГИП [урuн В.С. � 23.03 
Ра.эра.боmа.л Т ка. ченко М.Ф. � 

23.03 
Черmuл Т ка. ченко А.Ф. � _ IJe 23.03 

ПроВерuл Шевченко Н.К. �; • ·-доз 

дарес объекmа.: 

Частная кBapmupa 

Общuе указанuя. 

гороа Москва. 
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Модуль общего назначения с шестью выходами
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Веоомосmь узлов усmаноВкu элекmрuческо20 оборуооВанuя на плане расположенuя 

НаuменоВанuе 

Всmроенныu сВеmодuодныu сВеmuльнuк, Влагозащuщенныu - 1х8 Bm 
Всmроенныu сВеmодuодныu сВеmuльнuк - 11, 14, 15 Bm 
насmенныu сВеmодuод. сВеmuльнuк-бра - 3, 7, 24 Bm 

накладноu сВеmодuод. сВеmuльнuк - 10 Bm 

mрекоВыu сВеmодuод. сВеmuльнuк - 13, 12.5 Bm 

подВесноu сВеmодuод. сВеmuльнuк - 20 Bm 
ленmа сВеmодuодная RGB 24В 14.4Bm на п.м. 
ленmа сВеmодuодная 24В 14.4Bm на п.м. 
ленmа сВеmодuодная 24В 9.4Bm, Влагозащmщенная IP68 

Венmuляmор Выmяжноu 30Bm 

коробка разВеmВumельная клеммная 

клаВuша uмпульсного Выключателя 

ВыВод промежуmочныu 

розетка 2К+З нем. сmандарm с защumнымu шmоркамu, 16 А, скрыmоu усmаноВкu 

розетка 2К+З нем. сmандарm с защumнымu шmоркамu, 16 А, Влагозащuщенная 

розетка 2К+З нем. сmандарm с защumнымu шmоркамu, 20 А, скрыmоu усmаноВкu 

розетка с блоком numaнuя 5V USB скрыmоu усmаноВкu 

розетка 2К+З упраВляемая скрыmоu усmаноВкu 

механuзм ВыВода кабеля скрыmоu усmаноВкu 

розетка mелеВuзuонная TV /SA Т скрыmоu усmаноВкu 

розетка компьютерная RJ45 скрыmоu усmаноВкu 

ЛUHUU груnnоВЫХ cemeu 

щum cuлoBou + щum упраВленuя ЩР+Щ� 

Кол. Прuме-
шm./м Ч(lHUe 

4 IP44 

25 
4 

3 IP44 

6 

1 

17 П.М 

2.3 п.м 

2.26 п.м 

2 IP44 

27 

64 

18 IP44 

6 

11 

16 

6 

Т ехнuческuе mребоВанuя: 

1. Запuсь у розеmкu muna 3.R1 обозначает: 3 - номер группы,
R-розеmка, 1-её последоВаmельныu номер.
К - кабельныu ВыВод. В-Выключатель.
В знаменателе - усmаноВленная мощность В кВm.

2. Запuсь у групповых лuнuu muna Г р.1 ППГ нг(А)-НF 3х1,5 П16
coomBemcmByem: номеру группы(1), muny проВоднuка(ППГнг(А)-НF),
колuчесmВу жuл u ux сеченuю (3х1,5), способу прокладкu (П16),
(П16) В гофрuроВанноu ПВХ mрубе □=16мм.

3. ПроВодку om щumoB Выполнять скрыmо, Везде-В гофрuроВанных
mрубах uз шмозаmухающего ПВХ nлacmuкama: за подВеснымu 
поmолкамu, под слоем шmукаmуркu сmен. 

4. Для прuсоедuненuя сВеmuльнuкоВ ycmaнoBumь разВеmВumельные
клеммные коробкu. [Веmuльнuкu, подВешuВаемые на шнурах u
проВодах, должны подключаться гuбкuмu шнурамu (проВодамu)
с меднымu жuламu сеченuем не менее 0,75 мм кВ, согласно
п.6.6.16 -6.6.17 П�Э.

5. Высоmу усmаноВкu розеток u Выключаmелеu см. дuзаuн-проекm
кВарmuры.

6. Все элекmрооборудоВанuе, а mакже меmаллоконсmрукцuu, кото
рые могуm оказаться под напряженuем npu нарушенuu uзоляцuu,
необходuмо занулumь. Для эmого uспользоВаmь нулеВоu защum
ныu проВоднuк РЕ.

П р u м е ч а н u е: 

Данныu лucm cмompu соВмесmно с лucmaмu 17 - 22. 

t----+---+--t--------iг----+ 2-0-21-----12 · 3 а К аз Ч u К: В л а а елец К Вар m u р Ы. 30М-АС� 

Изм. Кол.цч. Лucm №док. Подпuсь Даmа 

ГИП Сурuн В.С. r ... ,.,.,.,1.1 23.03
Разработал Ткаченко М.Ф. � 23.03 

Черmuл Ткаченко А.Ф.- .О::- 23.03 
ПроВерuл Шевченко Н.К. �.: ., LЗ.03 

дарес объекта: 2ороа Москва 

Частная кBapmupa 

Веоомосmь узлов усmаноВкu 
элекmрuческо20 оборуооВанuя на 

плане расположенuя. 

Cmaauя Лucm ЛucmoB 

Р 15 23 
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Прuмер Выnолненuя разВооок осВещенuя с uсnользоВанuем усmаноВочных коробок 
Вык11ючаmе11еu В качесmВе разВеmВumельных 

г------------------------------------, 
� БезВuнmоВые сmроumельно- монmажные клеммы- � БезВuнmоВые сmроumельно- монmажные

-ВАГО, 0,5-2,Sмм/кВ, 24А, 400В, для поаключенuя клеммы-ВАГО, 0,5-2,Sмм/кВ, 24А, 400В.(221-413)
сВеmuльнuкоВ npu пеmлеВом монmаже.(221-412)

N 
L 

NYM-J Зх1,5 

Bнympu кроншmеuноВ сВеmuльнuкоВ 

(согласно п. 6.6.13 ПУЭ). 

л 

О,5-О,75мм/кВ 

111 БезВuнmоВые сmроumельно- монmажные клеммы- ВАГО 1,5-4,Омм/кВ, 32А, 400В. 273-503. 

Mecma соеаuненuя u оmВеmВленuя nроВоаов u каоелеu (разВеmВumельные короокu) аолжны 
оыmь оосmупны аля осмоmра u ремонmа, согласно п. 2.1.23 ПУЗ 

L------------------------------------� 

к КДУП1 

ПуВ -(1х4,О) 

ПуВ -(1х2,5) 

4х ШВВП 2х0.5 

Ко.1 коллектор оmопленuя но. 4 omBoao. 

серВопрuВоаы СП1-4 

Схема nооключенuя розеток (согласно n. 1.1.144 П�Э). 

L1 

N 

РЕ 
� 

NYM-J Зх2,5 

ё БезВuнmоВые сmроumельно
- монmажные клеммы- ВАГО, 
1,5-4,Омм/кВ

1 
32д, 400В. 

221-ч-13.

L1 

N 

РЕ 
� 

L ____________________________________ � 

Схема nереключенuя на ооuлер 

[ чеmчuк вааы 
paauo 

Кран шароВоu 2орячеu 
Воаы с элекmроnрuВоаом 
Bugatti Рго 12В 

Кран шароВоu 3-х xoaoBou 
с элекmроnрuВоаом 
GIDROLO[K UL ТIМА ТЕ 12V, 1/2 

1- - - 2х пвснг-Is 4хО.75 -1
- - - - - - - - - __, РЕ 1 

Кран шароВоu 

+/- 12В 
1 

Воаона2ре
Ваmель 

ПВСн2-LS 4х0.75 
- - - - - -<РЕ

+/- 12В 

t----+-
--+--t-------iг----+- 2-0-21----i2 · За к аз ч u к: В 11 а а елец к Вар m u р ы. ЭОМ-АС� 

Изм. Кол. ч. Лшm №док. Подпuсь До.mо. 

гип [урuн В.С. 
Ро.зро.боmо.л Тко.ченко М.Ф. 

Черmuл Тко.ченко д.Ф. 

Аорес объекта: 2ороо Москва 

Частная кBapmupa 

Схемы nодключенuя элекmроусmано
Вочных uзaeлuu. 

[mo.auя 

р 

Лucm ЛucmoB 
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ЛS.5 [1]-1шm. 
сВеmоаuоаная ленmа RG 

8.1м х 14.4Bm на м/n=1 О m 

Гр.29.5 

бх 

Гр.32.5 ППГн2(А)-НF 5х1.5 П25 
Гр.30.5 ППГн2(А)-НF 5х1.5 П25 Л2.2 [l]-1шm. 

сВеmоаuоаная ленmа RGB 
2.бм х 14.4Bm на м/n=38Bm

���=���-� 
р.32.4 ППГн2(А)-

ф 

Гр.29.7 

29.R40.3
0.01 

:Е 
о 

""=
1 
2 
з 

4 

Эксплuкацuя помещенuu: 

Наuменобанuе м 2 

прuхожая 10.1 
госmеВая спальня 11.4 
санузел 0.8 
Ванная 3.1 

ЛS.7 Ш-1шm. 
�Веmодuодная ленl)lа аuмм. 
,.Зм х 14.4Bm на мVn=34Bm 

ПГн2(А)-НF 2х1.5 5 кухня-госmuная 20.8 

а 29.R43.12uрлян а 
0.01 

2uрлянда 
0_01 

Лб.2 [l]-1шm. 
сВеmоаuоаная ленmа RGB 

2.бм х 14.4Bm на м/n=38Bm

30.КП
0.015 

1 �---+-�.29.11 
ф Гр.30.9 

Гр.30.4 

сале ая . 
_-------::-::--;---=,-_] лампа О.01 

Л1.2 [l]-1шm. 
сВеmоаuоаная ленmа RG 
З.1м х 14.4Bm на м/n=53 

ф Гр.31.1

Л4.2 [2]-1шm. 
сВеmодuодная ленmа аuмм. 
2.1м х 14.4Bm на м/n=25Bm 

П р u м е ч n н u я: 

1. Высоmу усmаноВкu Выключаmелеu cмompu аuзаuн-проекm кВарmuры.
2. Запuсь у сВеmuльнuка muna 6х35 обозна чаеm: 6-колuчесmВо ламп,
35- ux мощносmь (35Bm).
Запuсь у сВеmuльнuка muna � 2х35 обозна чаеm: Ш-mun сВеm-нuка,
2- колuчесmВо сВеmuльнuкоВ, 35-ux мощносmь(35Вm).
З. План сВеmuльнuкоВ, а mакже ux моаель u размеры прuВязкu 
cмompu аuзаuн - проекm кВарmuры. 
4. МаркuроВка аля упраВленuя осВещенuем uмeem uнаекс Л, напрuмер,
Л1.З-эmо сВеmuльнuк В помещенuu 1 с послеаоВаmельным номером З. 
5. Групповые разВоакu осВещенuя Выполнumь кабелем ППГнг(А)-НF
3х1,5 скрыmо, поа слоем wmyкamypкu сmен, В гофрuроВанных mрубах 
uз самозаmухающего ПВХ nлacmuкama, за поаВеснымu поmолкамu с 
крепленuем к поmолку клuпсамu, кроме оmмеченных на черmеже. 
6. Данныu лucm cмompu соВмесmно с лucmaмu 15 - 16, 18 .

Ш-Зшm. Л5.1 
Зх14 

аuмм. 

21.2 

Гр.32.3 ППГн2(А)-НF 5х1.5 П25 

mun Ш � 
mun Ш !it! 
mun [1] � 
mun Ш @ 

mun []] Е� � 

mun []] Е - э

mun Ш ----
mun []] ----
mun [2] -----

6 спальня 9.1 

Всего: 55.9 

�слоВные обозна ченuя: 

- Всmроенныu cBemoauoa. сВеmuльнuк - 8 Bm IP44
- Всmроенныu cBemoauoa. сВеmuльнuк - 11, 14, 15 Bm
- насmенныu cBemoauoa. сВеmuльнuк-бра - 3, 7, 24 Bm
- наклааноu cBemoauoa. сВеmuльнuк - 10, 30 Bm IP44
- mрекоВыu cBemoauoa. сВеmuльнuк - 13, 12.5 Bm
- поаВесноu cBemoauoa. сВеmuльнuк - 30 Bm
- ленmа сВеmоаuоаная RGB 24В 14.4Bm на п.м.
- ленmа сВеmоаuоаная 24В 14.4Bm на п.м.
- ленmа сВеmоаuоаная 24В 9.4Bm IP68

m - розеmка 2К+З упраВляемая 

- кабель групповых cemeu ППГнг!А)-НF 3х1.5 П16
уmочнumь 

- кабель нuзкого напряженuя 48В ППГнг(А)-НF 5х1.5 П25
- кабель нuзкого напряженuя 24В ППГнг(А)-НF 5х1.5 П25
- кабель нuзкого напряженuя 24В ППГ нг(А)-НF 2х1.5 П16

l--------1----+--+--------,f---+--2 0-21---12 ' 3 n к n 3 ч u к: в л n а елец к в n р m u р ы' ЭОМ-АС� 

Изм. Кол. ч. Лucm №док. Поапuсь Даmа 

гип [урuн В.С. 
Разработал Ткаченко М.Ф. 

Черmuл Ткаченко А.Ф. 
ПроВерuл Шевченко Н.К. 3.03 

Аарес объекmn: гороа МоскВn 

[mадuя Лucm ЛucmoB 

Частная кBapmupa р 11 23 

План размещенuя осВещенuя u_ 
проклаакu элекmрuческuх cemeu. )1.1от 
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П р u м е ч а н u я: 
1. План сВеmuльнuкоВ, а mакже ux модель, месmо расположенuя Выключаmелеu

с размерамu прuВязкu cмompu дuзаuн - npoeкm кВарmuры.
2. Запuсь у кнопочного Выключаmеля muna Л20.1 обозначаеm: номер

сВеmuльнuка 20.1, коmорыu будеm запро2раммuр0Ван для упраВленuя om эmou
кнопкu, Возможно е20 перепро2раммuр0Ваmь на сценuческое упраВленuе
несколькuмu сВеmuльнuкамu.

3. Прокладку кабеля om щuma до Выключаmеля Выполнumь кабелем F/UTP
2х4х0.5 В 2офрuр0Ванных mрубах uз самозаmухающе20 ПВХ
nлacmuкama, скрыmо, под слоем шmукаmуркu сmен u за подВеснымu
поmокамu с крепленuем к поmолку клuпсамu.

4. 

5. 

Рекомендуемая Высоmа усmаноВкu унuВерсально20 даmчuка (meмnepamypы,
Влажн., дВuженuя! WB-MSW v.3, Н=1600мм om чucmo20 пола.
Данныu лucm cмompu соВмесmно с лucmaмu 15 - 17 .

ф 

-----, 

µ] 
лs 

лs 

лs 
Л2.2 

ЛS.3 

Эксплuкацuя помещенuu: 

НаuменоВанuе м 2 

"" 
= 

1 прuхожая 10.1 
2 2осmеВая спальня 11.4 
з санузел 0.8 
4 Ванная 3.1 

5 кухня-2осmuная 20.8 
6 спальня 9.1 

Все20: 55.9 

Веаомосmь узлов усmаноВкu элекmрuческо20 
оборуаоВанuя на плане расположенuя 

Tun Условное НаuменоВанuе обозна ч. 

в" 6 кнопка Выключателя, скрыmоu усmаноВкu 

Д" w унuВерсальныu ааmчuк mемпераmуры, Влажн. WB-MSW v.3 

0 коробка разВеmВumельная клеммная 

BGB = uзВещаmель ма2нumоконmакmныu, геркон 

кабель Bumaя пара FTP cat.Se 4х2х0.5 к Выключаmелям 

кабель Bumaя пара FТР cat.5e 4х2х0.5 к WB-MSW v.З 

к BGB.1 FTP cat.Se 4х2х0.5 
к BGB.2 FТР cat.Se 4х2х0.5 
к BGB.3 FТР cat.Se 4х2х0.5 
к BGB.4 FTP cat.Se 4х2х0.5 
к BGB.5 FТР cat.Se 4х2х0.5 
к В1 FTP cat.Se 4х2х0.5 
к В2 FТР cat.Se 4х2х0.5 
к В3 FТР cat.Se 4х2х0.5 
к В4 FTP cat.Se 4х2х0.5 Зшm 
к BS FТР cat.Se 4х2х0.5 
к Вб FTP cat.Se 4х2х0.5 
к В1 FТР cat.Se 4х2х0.5 
к Д 1-4 FТР cat .Se 4х2х0.5 

Кол. 
wm. 

21 

4 

5 

l---+---+--l---------l--+2::..:.0::..:.21..::.:i2 · 3 а к а 3 ч u к: в л а а елец к вар m u р ы' ЭОМ-АС� 

Изм. Кол. ч. Лucm №аок. Поапuсь Даmа 

гип Сурuн В.С. 
Разработал Ткаченко М.Ф. 

Черmuл Ткаченко А.Ф. 
ПроВерuл Шевченко Н.К. 3.03 

Аарес объекта: гороа Москва

Частная кBapmupa 

План размещенuя Выключаmелеu u 
прокладка элекmрuческuх cemeu. 

Cmaauя Лucm ЛucmoB 
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� 29.RЗВуuлажн. 0_025 

11.R37.1
0.68

уВлажн. 29.RЗО.3
0.025 

П р u м е ч а н u я: 

1. Высоmу усmаноВкu розеmок, план розеток с разме
рамu прuВязкu cмompu аuзаuн-проекm кВарmuры.

2. ПроВоаку om щuma Выполнumь В 2офрuр0Ванных
mрубах uз самозаmухающе20 ПВХ nлacmuкama, 
кабелем ППГн2(А)-НF Зх2.5 П20, В полу - В ПВХ mрубе, 
кроме указанных на чертеже. 

3. Трубы с проВоаамu проложumь поа слоем шmукаmуркu

16.RЗО.4
0.68 1.R1.2 духоВоu
Гр.16 ППГн2(А)-НF Зх1.5 П16

Гр.29.2 ППГн2(А)-НF Зх1.5 П16 
2.2 шкаф

4.R1.1
СВЧ 

2 0.05 
12.KS ара0.007 

:Е 

""=
1 
2 
з 
4 

5 

6 

Эксплuкацuя помещенuu: 

Наuменобанuе м 2 

прuхожая 10.1 
2осmебая спальня 11.4 

санузел 0.8 
банная 3.1 
кухня-2осmuная 20.8 
спальня 9.1 Гр.4 

Гр.2 
L-++-!�· - uзм.оmхоа. 2.R

,,....,,..,.,,,- __, Все20: 55.9 

Гр.13 
8.Rб
0.05 
Гр.В 

1 ,_.....,..,.. 

0.05 
-i-------1------.,----...----- фuльmр 

9. 1 20.1 
12.R25
0.05

10.R12
0.05

10.R11
0.05 

роооm.пылесос

':J с л о В н ы е о 5 о з н а ч е н u я: 

ds - розеmка 2К+З немецкuu cmaнaapm с защumнымu 
шmоркамu, 16А, скрыmоu усmаноВкu 

А - розетка 2К+З немецкuu cmaнaapm с защumнымu 
шmоркамu, 16А, Вла2озащuщенная 

А - розетка 2К+З немецкuu cmaнaapm с защumнымu 
шmоркамu, 20А 

� - розетка с блоком numaнuя 5V 
USB скрыmоu усmаноВкu 

ёЬ - розетка 2К+З управляемая 
6 - механuзм ВыВоаа кабеля скрыmоu усmаноВкu 
6 - розетка mелеВuзuонная скрыmоu усmаноВкu 
6 - розетка компьютерная RJ45 скрыmоu усmаноВкu 
t - ВыВоа промежуmочныu аля поаключенuя

оборуаованuя после оmаелкu 

Г р.1 ППГ н2(А)-НF Зх2,5 П20 
1.R1 0.05 ёh

номер группоВоu лuнuu 
марка u сеченuе кабельноu лuнuu 
оболочка защumы 

Т усmаноВленная мощность В кВm 
номер 2руппы поряакоВыu № розеmкu 

l-----l----+--+-------1f---+--20_21---12· 3 а к а 3 ч u к: в л а а елец к вар m u р ы' ЭОМ-АС� 

Аарес объекта: 

Изм. Кол. ч. Лucm №док. Поапuсь Даmа 

гороа Москва 

сmен, uзбе2ая пересеченuя с на2реВаmелямu mёплых полов.
гип [урuн В.С. Частная кBapmupa 

[maauя Лucm ЛucmoB 
4. Наа u поа моuкамu розеmкu усmанаВлuВаmь не

аопускаеmся.
5. Данныu лucm cмompu соВмесmно с лucmaмu 15 - 16.

Разраооmал Ткаченко М.Ф. 
Черmuл Ткаченко А.Ф. 

ПроВерuл Шевченко Н.К. 3.03 
План размещенuя розеmок, 

ВыВоаоВ сuлоВ020 оборуаоВанuя u 
проклаакu элекmрuческuх cemeu. 

Р 19 23 
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Ведомосmь узлов усmаноВкu элекmрuческого 
ооорудоВанuя на плане расположенuя 

�слоВное НаuменоВанuе обознач. 

� шароВоО кран с элекmропрuВодом 1/2 BUGA ТТI 

е даmчuк проmечкu Воды 

-- каоель ПВСнг-LS 4х0.75 к шароВым кранам 

-- каоель ШВВП 2х0.5 к серВопрuВодам 

-- каоель F/UTP cat.Se 4х2х0.5 

Кол. 
wm. 

з 

в 

коллекmр оmопленuя 
на 4 omBoaa 

cмompu лucm 11. 

к СП1 ШВВП 2х0.5 П16 

к СП2 ШВВП 2х0.5 П16 

к СПЗ ШВВП 2х0.5 П16 

к СП4 ШВВП 2х0.5 П16 

к ДП1 FТР cat.Se 4х2х0.5 

к ДП2 FTP cat.Se 4х2х0.5 

к ДПЗ FTP cat.Se 4х2х0.5 

к ДП4 FTP cat.Se 4х2х0.5 

к ДПS FTP cat.Se 4х2х0.5 

к ДПб FTP cat.Se 4х2х0.5 

к ДП7 FTP cat.Se 4х2х0.5 

к СП1 ШВВП 2х0.5 П16 

к СП2 ШВВП 2х0.5 П16 

к СПЗ ШВВП 2х0.5 П16 

к СП4 ШВВП 2х0.5 П16 

к ШК1 ПВСн2(А)-LS 4х0.75 

к ШК2 ПВСн2(А)-LS 4х0.75 

к ШКЗ ПВСн2(А)-LS 4х0.75 

о 

о, = 

1 
2 
з 

4 
5 
6 

Эксплuкацuя помещенuu: 

НаuменоВанuе 

прuхожая 

госmеВая спальня 
санузел 
Ванная 
кухня-госmuная 
спальня 

Всего: 

3. ДанныО лucm cмompu соВмесmно с лuсmом 15.

2021 2. Заказчuк: Влааелец кВарmuры. 

Аарес объекта: 

м 2 

10.1 
11.4 
0.8 
З.1 
20.8 
9.1 

55.9 

ЭОМ-АС� 

Изм. Кол. ч. Лucm №док. Подпuсь Даmа 

гороа Москва 

ГИП Сурuн В.С. 

Разработал Ткаченко М.Ф. 
Черmuл Ткаченко А.Ф . 

ПроВерuл Шевченко Н.К. 

Частная кBapmupa 

3.03 
План размещенuя ВыВодоВ 

сuсmемы защumы om проmечек Воды 
u прокrюдкu элекmрuческuх ceme0.

Cmaauя Лucm ЛucmoB 

р 20 23 

)1.1от 
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Tun 

НБ" 

к" 

к" 

камера 18.R43.2.1
0.005 

npuBoa 18.R4З.2
шmор 0.08 

npuBoa 18.R44.2
штор О.08 
камера 18.R44.2.1

0.005 

экран 

К15.2 
21.К10 

проектор 1 

® 

ППГнг(А)-НF 4х1.5 П20 

к К15.1-З FTP cat.Se 4х2х0.5 
Гр.21.1 ППГнг(А)-НF Зх1.5 П16 
Г р.21.2 ППГ нг(А)-НF Зх1.5 П16 

Гр.22.1 ППГнг(А)-НF Зх1.5 П16 
ф Гр.22.2 ПВ[нг(А)-LS 4х0.15 

Г р.21 ППГ нг(А)-НF Зх1.5 П16 

Гр.18 ППГнг(А)-НF Зх1.5 П16 
Гр.28 ППГнг(А)-НF Зх1.5 П16 

ППГ нг(А)-НF 4х1.5 П20 

К15.З 

Ведомость узлов усmаноВкu элекmрuческо20
оборуаоВанuя на плане расnоложенuя 

Условное Н□uменоВ□нuе 
ооознач. 

� наружныu блок конаuцuонера 

� ВнуmреннuО блок конаuцuонера

ISI блок соnряженuя конаuцuонероВ lntesis 

t 
ВыВоа nромежуmочныО аля nоаключенuя
оборуаоВ□нuя после оmаелкu 

-- кабель F/UTP cat.5e 4х2х0.5 

Кол. 
шm. 

1 

з 

з 

6 

к Д ТВ1 FTP cat.Se 4х2х0.5 Эксплuкацuя nомещенuu: 

НаuменоВанuе м 2 
о 

о, = 

1 nрuхожая 10.1 
2 2осmеВая спальня 11.4 
3 санузел 0.8 
4 Ванная 3.1 
5 кухня-госmuная 20.8 

ППГнг(А)-НF 4х1 .5 П20 
6 спальня 9.1 

К15.1
ф 

Мод ППГнг(А)-НF Зх10 ПЗ2 

розеmк□ 
гuрлянды

Всего: 55.9 

з□глушк 
для npuB доВ
wmop 

ВВГнг-LS х2.5 
В гофре П О 

розеmк□
камеры 

П р u м е ч а н u я: 
1. Высота усmаноВкu шл0Во20 щum□ ЩР Н=1800мм om чucmo20

пола ао Верха щuma. 
2. Размеры nрuВязкu ВыВодоВ к Внуmреннuм блокам конаuцu

онероВ уmочнumь В органuзацuu, Выnолняющеu проект ОВ.

кабель ПВ[н2-LS ЗхО. 75 нuзкого наnряженuя 12В к домофону (резерВ) 

t----+---+--+------,�---l-=20=21-=-:i2 · 3 а к а 3 ч u к: в л а а елец к вар m u р ы' ЭОМ-АС� 

Аарес объекта:

Изм. Кол. ч. Лucm №док. Подпuсь Д□m□ 

гороа Москва 

[m□дuя Лucm ЛucmoB 
гип [урuн В.С. Частная кBapmupa 

Р□зр□боm□л Тк□ченко М.Ф. р 21 23 

Черmuл Тк□ченко А.Ф. План �азмещенuя ВыВодоВ 
)1.1от ПроВерuл Шевченко Н.К. 3.03 сuлоВ020 о орудоВанuя u nроклаакu

элекmрuческuх cemeO. 
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FTP cat.Se 4х2х0.5 
к ааmчuку meмnepamypы 3 

33.РТП2 

15 Bm 
L=0.5м х 1м 

��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� 
33. РТПЗ

П р u м е ч а н u я: 

1. Высота усmаноВкu сuл0Во20 щuma Н=1300мм om чucmo20
пола до Верха щuma.
2. Монmаж нагреВаmелеu Выполнumь согласно Инсmрукцuu
фuрмы "Ergert", uзбе2ая nepeceчeнuu с 2pynn0Bымu
сuлоВымu разВодкамu.
З. Подключенuе теплого пола Выnолнumь В углубленных
расnаячных коробках (nодрозеmнuках) 2лубuноu 70мм.
4. Данныu лucm cмompu соВмесmно с лuсmом 15 .

Эксплuкацuя помещенuu: 

НаuменоВанuе м 2 
о 

"" 
= 

1 прuхожая 10.1 
2 2осmеВая спальня 11.4 
з санузел 0.8 
4 Ванная 3.1 

5 кухня-2осmuная 20.8 

ф 
6 спальня 9.1 

Все20: 55.9 

Гр.33.3 ППГнг(А)-НF Зх1.5 П16 

Г р.33.2 ППГ нг(А)-НF Зх1.5 П16 

FTP cat.Se 
к ааmчuку meмne 

FТР cat.Se 4х2х0.5 

':!сло�ное 
обозн□ченuе 

� 

·----•

--

--

Веаомосmь узлов усmаноВкu элекmрuческо20 
оборуаоВанuя на плане расположенuя 

НаuменоВанuе 

нагреВаmельныu маm сuсmемы "Ergert" ЕТМВ-150 

даmчuк mемпераmуры на проВоде 

ре2уляmор mемпераmуры mепло20 пола 

ППГ нг(А)-НF Зх1.5 - кабель к mеплым полам 

F/UTP cat.Se 4х2х0.5 к даmчuкам mемпераmуры 

Кол. 
шm. 

3 

3 

3 

t---+---+--+---1---+=-=20-=..:21�2 · 3 а к а 3 ч u к: в л а а елец к вар m u р ы' ЭОМ-АС� 

Изм. Кол. ч. Лucm №аок. Поаnuсь Даmа 

гип Сурuн В.С. 

Разработал Ткаченко М.Ф. 
Черmuл Ткаченко А.Ф. 

ПроВерuл Шевченко Н.К. 3.03 

Аарес объекта: гороа Москва 

Частная кBapmupa 

План размещенuя mеnлых полов u 
nрокладкu элекmрuческuх cemeu. 

Cmaauя Лucm ЛucmoB 

Р 22 23 
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t�сло6ное 
о означенuе

� 

00 

х.В.2.В. 

----j 

ф 

[::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::] 
L----------------------------------------------------...1 

R18.1 

R16.1-5 

П В -(1х2 ,5) П16 бшm. 

5.1 

П В -(1х2 ,5) П16 бшm. 

l::J с л о В н ы е о б о з н а ч е н u я: 

НаuменоВанuе Кол. 
шm. 

корооко. аополнum. уро.ВнuВо.нuя поmенцuо.лоВ 2 

меmо.ллuческuе mруоы холоано20 u 2оряче20 
Воаосно.оженuя 
Все аосmупные прuкосноВенuю оmкрыmые 
чo.cmu, В mом чuсле сmроumельных консmрукцuu 

ф 

Эксплuкацuя помещенuu: 

м 2 :Е НаuменоВанuе о 

"" 
= 

1 прuхожая 10.1 
2 2осmеВая спальня 11.4 
з санузел 0.8 
4 Ванная 3.1 

5 кухня-2осmuная 20.8 
6 спальня 9.1 

Все20: 55.9 

П р u м е ч а н u я: 

1. Высоmа усmаноВкu сuлоВ020 щuma Н=1300мм om чшmо20 пола
ао Верха щuma.
2. ПроВоднuкu аополнumельноu сuсmемы ураВнuВанuя поmенцuалоВ
Выполняюmся медным проВодом сеченuя 4 мм u подключаются через
коробку аополнumельно20 ураВнuВанuя поmенцuалоВ (КД�П) к
РЕ шuне (ЗАЖИМ�) на ввоае, согласно п. 1.7.127 П�Э.
З. Om коробок КД�П поаключенuе Выполнumь проВоаом ПуВ-(1х2,5)
В mрубе ПВХ 16.
4. Заземленная меmаллuческая оболочка на2реВаmельно20
кабеля Ergert подключаеmся В cucmeмe дополнumельно20 
ураВнuВанuя поmенцuалоВ через клемму mерморе2уляmора В месmе 
его усmаноВкu. 
5. Коробкu КД�П расположumь В санmехнuческuх сmояках u
аосmупно аля осмоmра.
6. Прu прuмененuu В санmехнuч. чacmu проекmа пласmмассоВых
mруб, npu поаключенuu КД�П. uспользоВаmь меmаллuч. ВсmаВку
перед Венmuлем со сmороны сmояка. 
7. Трубы с проВоаамu проложumь по потолку, В бороздах
сmен-поа wmyкamypкou u В полу.
8. �сmаноВку розеmок В Ванных комнаmах Выполнumь
СО2ЛQСНО П.14.40. [П 31-110-2003 U ГQ[Т р 50571.11. 

t----+---+--t------iг----+2-0-21--12 · 3 а к а 3 ч u к: в л а а елец к вар m u р ы' ЭОМ-АС� 

Изм. Кол. ч. Лucm №аок. Поапuсь Даmа 

гип [урuн В.[. 

Разработал Ткаченко М.Ф. 
Черmuл Ткаченко А.Ф. 

ПроВерuл Шевченко Н.К. 3.03 

Аарес объекта: 

Частная кBapmupa 

План размещенuя сuсmемы 

гороа Москва 

[maauя Лucm ЛucmoB 

р 23 23 

дополнumельно20 ураВнuВанuя )1.1от 
поmенцuалоВ щuma ЩР. 
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ООО "Разумная аВmомаmuзацuя" 

Частная кBapmupa №1. 

по ааресу: гороа Москва

Прuлагаемые аокуменmы 

Разаелы СС u ЭОМ-АС� 

Прuла2аемые аокуменmы 

План размещенuя слаботочных розеток u nроклаакu 
элекmрuческuх cemeu cucmeм сбязu. 

План размещенuя блоков Выключаmелеu u розеток. 

Кабельныu журнал. 

(nецuфuкацuя оборуаобанuя u маmерuалоб. 

2021 

Лucm 1 

Лucm 2 

Лuсmы 1-4 

Лuсmы 5-1 
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месmо аля 
проектора 

К10 

проектор 

HOMI v.2.1 1 

ф 

R26.2.3 
R26.2.2 

HOMI v.2.1 

к R26.2.1 F/FTP Cat.7 4х2х0.57 
к К10 F/FТP Cat.7 4х2х0.57 

Poymep 
В ТВ mумбе 
к VK1 F/FTP Cat.7 4х2х0.57 
к VK2 F/FTP Cat.7 4х2х0.57 
om щuma [[ F/FTP Cat.7 4х2х0.57 2wm 

---------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - -

������� ель-канал 60х 
в полу ·---·

· 1 I 1

ф 

к RЗб.1 F/FТP Cat.7 4х2х0.57 2wm 
к R26.1.2 RG59/UDC-BL 2wm om щuma [[ F/FTP Cat.7 4х2х0.57 2wm 

В 2осmuную к ТВ mумбе 

П р u м е ч а н u я:

1. Шкаф cucmeм сВязu СС усmанаВлuВаеmся над сuлоВым щumом.
2. Слаботочные разВодкu Выnолнumь за nодВесным потолком

u В каналах сmен В mрубах с креnленuем к потолку скобамu,
Везде отдельно om сuлоВых разВодок на paccmoянuu 150 мм
для uсключенuя помех u наВодок.

к R22.1 F/FТP [at.7 4х2х0.57 2w 

ф 
R22.1 

к R26.1.3 F/FTP Cat.7 4х2х0.57 
к R26.1.4 F/FTP Cat.7 4х2х0.57 
к R26.1.5 F/FTP Cat.7 4х2х0.57 

-- --": �,---, 

VК2 

�--' 

на�� 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

� 

CD 

Эксnлuкацuя nомещенuu: 

м2 :Е НаuменоВанuе 
"" 
= 

1 nрuхожая 10.1 
2 2осmеВая спальня 11.4 
з санузел 0.8 
4 Ванная 3.1 
5 кухня-2осmuная 20.8 
6 спальня 9.1 

Все20: 55.9 

� с л о В н ы е о б о з н а ч е н u я: 

Tun �см�ноеобознач. НаuменоВанuе 

R" 6 розетка компьютерная авоuная RJ45, скрыmоu ycm. 

R" 2:; розетка mелеВuзuонная ТУ 

VK.. [!](] Вuдеокамера IP, numaнue по РОЕ 

----- кабель Bumaя пара F/FTP 4х2х0.51 Cat.1 

-·-·- кабель mелеВuзuонныu RG59/UDC-BL 

1---1 кабель Bumaя пара FТР cat.5e 4х2х0.5 

----- кабель HDMI 

liiiiiiiiiiiiii шкаф С[ lcucmeмы сВязu) 

К... Вызывная
панель 

t- --:.::::::::: .:::::::::.:::::::::

VK1 �---, 'Гк антенне мв u □мв аома
к uнme неm-п oBauae у аома опmоВолокно 
В эmажныu шк□ сВязu 

расnоложенuе 
уmочнumь 

к ма2uсmральному оборуаоВанuю аома 

1---+---+--1-------1--+2::...:.0
=
21...::..:i2 · Заказчuк: Влааелец кВарmuры.

Колuч.шm. 
6 

2 

(( 

Аарес объекта: 

Изм. Кол. ч. Лucm №док. Подпuсь Даmа 

гороа Москва 

гип Сурuн В.С. Частная кBapmupa 
Разработал Ткаченко М.Ф. 

Cmaauя Лucm ЛucmoB 

Р 1 2 
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om откоса Н=-200 

om откоса Н=-200 

om откоса Н=-200 

Н=200 

ф 

Dн.,оо 
! тв !интl�Q Н=2ВО

,......,,,.......,....., 
... 
..., 

"""
� 
""'"
= 
"""'
.,,.._ 
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Эксnлuко.цuя nомещенuu: 

Но.uменоВо.нuе 

nрuхожая 
2осmеВая спальня 
со.нузел 
Ванная 
кухня-2осmuно.я 
спальня 

Все20: 

�славные обозначенuя: 

рамка 1-nocmoBaя - 11 шm. 

рамка 2-nocmoBaя - 23 шm. 

рамка 3-nocmoBaя - 10 шm. 

рамка 4-nocmoBaя - 5 шm. 

рамка 5-nocmoBaя - 6 шm. 

м2

10.1 

11.4 

0.8 

3.1 

20.8 

9.1 

55.9 

розетка немецкuu сmандарm - 75 шm. 

розетка немецкuu сmандарm, Влагозащuщенная - 19 шm. 

розетка 2К+З немецкuu сmандарm, 20 ампер - 1 шm. 

uнmepнem розетка, авоuная - 6 шm. 

mелеВuзuонная розетка - 1 шm. 

USB розетка с блоком numaнuя 5V, авоuная - 6 шm. 

механuзм ВыВода кабеля, заглушка - 15 шm. 

Выключатель, 1-кноnочныu - 11 шm. 

Выключатель, 2-х кноnочныu - 8 шm. 

регулятор теплого пола - 3 шm. 

унuВерсальныu ааmчuк темпер., Влажн., авuж., WB-MSW v.3 - 4 шm. 

1---+---+--1------1--+2::...:.0=21...::..:�г . Заказчuк: Влааелец кВарmuры. ЭОМ-АС� 

Изм. Кол. ч. Лucm №док. Поаnuсь Даmа 

гип [урuн В.[. 
Разраооmал Ткаченко М.Ф. 

Черmuл Ткаченко А.Ф . 
ПроВерuл Шевченко Н.К. 3.03 

Аарес объекта: 

Частная кBapmupa 

гороа Москва 

[maauя Лucm ЛucmoB 

р 2 2 

План расnоложенuя розеmок u )1.1от Выключаmелеu В рамках. 



Позиция

Трасса

Участок кабеля, провода

Кабель, провод

Начало
Конец

по проекту проложен

Марка Длина Марка

Кол-во, число

жил и сечение

Длина, м

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ввод этажный щит
ЩР

П32

ППГнг(А)-HF 3x10

20

длину ввода уточнить

Гр.1 ЩР 1.R1.2  духовой шкаф

П20

ППГнг(А)-HF 3x2.5

15

Гр.2 ЩР

2.R2.1 ПММ П20

ППГнг(А)-HF 3x2.5

12

Гр.3 ЩР 3.R3, 3.R38 холодильник, сололифт

П20

ППГнг(А)-HF 3x2.5

13

Гр.4 ЩР 4.R7.1, 4.R7.2, 4.R1.1 СВЧ, на острове

П20

ППГнг(А)-HF 3x2.5

19

Гр.5 ЩР 5.R5.1 сушильная машина

П20

ППГнг(А)-HF 3x2.5

7

Гр.6 ЩР 6.R5.2 стиральная машина

П20

ППГнг(А)-HF 3x2.5

7

Гр.7 ЩР 7.R1.3 варочная панель

П25

ППГнг(А)-HF 3x6

14

Гр.8 ЩР

8.R6, 8.R7.1, 8.R7.2, 8.R8.1, 8.R8.2, 8.R9

розетки над столешн. и в мебели кухни

П20

ППГнг(А)-HF 3x2.5

22

Гр.9 в щите питание модульных контакторов

Гр.10 ЩР

10.R10, 10.R11, 10.R12.1, 10.R13.2,

10.R13.1, 10.К2, 10.R14  розетки прихоже,

робота пылесоса

П20

ППГнг(А)-HF 3x2.5

26

Гр.11 ЩР

11.R15.1, 11.R15.2, 11.R15.3, 11.R16,

11.R18.2, 11.R18.1, 11.R17.1, 11.R17.2,

11.R19.1, 11.К3  розетки, санузла, ванной

П20

ППГнг(А)-HF 3x2.5

32

Гр.12 ЩР

12.К5, 12.R21.1, 12.R23.1, 12.R22.2,

12.R22.1, 12.R23.2, 12.R23.3, 12.R23.4,

12.R24.2, 12.R24.1, 12.R25.2, 12.R25.1

розетки гостевой спальни

П20

ППГнг(А)-HF 3x2.5

38

Гр.13 ЩР

13.R27.3, 13.R26.3, 13.R27.1, 13.R26.1,

13.R26.2, 13.R27.4, 13.R26.4, 13.R27.5,

13.R26.5, 13.R28.1, 13.R28.2, 13.R29.1,

13.R29.2, 13.R30.2  розетки гостиной

П20

ППГнг(А)-HF 3x2.5

31

Гр.14 ЩР

14.К6, 14.К5, 14.К7, 14.R31.2, 14.R31.1,

14.R33.1, 14.R34.1, 14.R34.2, 14.R36.2,

14.R35.2, 14.R35.3, 14.R36.3, 14.R35.1,

14.R36.1, 14.R35.4, 14.R37.2,  розетки

спальни

П20

ППГнг(А)-HF 3x2.5

46

Гр.15 ЩР 15.R39    бризер

П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

13

Гр.16 ЩР 16.R30.4 бризер

П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

17

Гр.17 ЩР 17.R37.1 бризер

П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

17



Лист

Гр.18 ЩР

18.R42.2.1, 18.R42.2, 18.R41.2.1,

18.R41.2, 18.R44.2.1, 18.R43.2.1,

18.R40.2, 18.R40.2.1, 18.R43.2, 18.R44.2

приводы штор, розетки видеокамер

П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

50

Гр.19 ЩР 19.НБ-1 наружный блок кондиционера

П20

ППГнг(А)-HF 3x2.5

24

Гр.19.1

19.НБ-1

К15.1 внутренний блок кондиционера

П20

ППГнг(А)-HF 4x1.5

14

Гр.19.2

19.НБ-1

К15.2 внутренний блок кондиционера

П20

ППГнг(А)-HF 4x1.5

7

Гр.19.3

19.НБ-1

К15.3 внутренний блок кондиционера

П20

ППГнг(А)-HF 4x1.5

15

Гр.21 ЩР 21.R26.1 ИБП в тумбе

П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

17

Гр.21.1 21.R26.1 ИБП в тумбе 21.К9  экран

П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

7

Гр.21.2 21.R26.1 ИБП в тумбе 21.К10  проектор

П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

9

Гр.22 ЩР СС шкаф систем связи

П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

3

Гр.22.1 ЩР 22.К12  домофон (резерв)

П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

12

Гр.22.2 ЩР 22.К12  домофон (резерв)

П16

ПВСнг(А)-LS 4x0.75

12

Гр.27 ЩР 27.R.. бойлер

П20

ППГнг(А)-HF 3x2.5

9

Гр.28 ЩР 28.К11 полотенце сушитель

П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

12

Гр.29.1 ЩР 29.R20.1 увлажнитель воздуха

П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

9

Гр.29.2 ЩР 29.R30.3 увлажнитель воздуха

П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

17

Гр.29.3 ЩР 29.R37.3 увлажнитель воздуха

П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

21

Гр.29.4 ЩР Л2.4, 29.R21.2 управляема розетка

П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

12

Гр.29.5 ЩР Л5.6, 29.R30.1 управляема розетка

П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

19

Гр.29.6 ЩР 29.R32, Л6.5 управляема розетка

П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

22

Гр.29.7 ЩР Л2.5, 29.R40.3 управляема розетка

П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

18

Гр.29.8 ЩР Л5.9, 29.R41.1 управляема розетка

П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

18

Гр.29.9 ЩР Л5.8, 29.R43.1 управляема розетка

П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

19

Гр.29.10 ЩР 29.R44.1, Л6.6 управляема розетка

П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

20

Гр.29.11 ЩР
Л5.2 освещение

П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

15

Гр.29.12 ЩР

29.К13 вытяжка П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

14

Гр.30.1 ЩР Л1.3, 30.К14 освещение
П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

9

Гр.30.2 ЩР 30.К15, Л2.3 освещение
П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

13

Гр.30.3 ЩР Л6.3, 30.К18, 30.К17, 30.К16 освещение
П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

25

Гр.30.4 ЩР Л6.4, 30.К19 освещение
П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

23

Гр.30.5 ЩР Л5.3 освещение
П25

ППГнг(А)-HF 5x1.5

16

Гр.30.6 ЩР Л1.1 освещение
П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

17

Гр.30.7 ЩР Л2.1 освещение
П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

21

Гр.30.8 ЩР
Л5.1 освещение

П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

17

Гр.30.9 ЩР Л5.4 освещение
П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

17

Гр.30.10 ЩР
Л6.1 освещение

П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

26

Гр.31.1 ЩР 31.К20, Л4.3 освещение
П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

16

Гр.31.2 ЩР Л1 освещение
П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

12

Гр.31.3 ЩР Л3 освещение
П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

12

Гр.31.4 ЩР Л3.1 освещение
П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

9

Гр.31.5 ЩР Л4.1 освещение
П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

21

Гр.32.1 ЩР Л4.2 освещение
П16

ППГнг(А)-HF 2x1.5

17

Гр.32.2 ЩР Л5.7 освещение
П16

ППГнг(А)-HF 2x1.5

13

Гр.32.3 ЩР
Л1.2 освещение

П25

ППГнг(А)-HF 5x1.5

7

Гр.32.4 ЩР
Л2.2 освещение

П25

ППГнг(А)-HF 5x1.5

14

Гр.32.5 ЩР Л5.5 освещение
П25

ППГнг(А)-HF 5x1.5

26

Гр.32.6 ЩР Л6.2 освещение
П25

ППГнг(А)-HF 5x1.5

21

Гр.33.1 ЩР

33.РТП1 теплый пол П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

5

Гр.33.2 ЩР

33.РТП2 теплый пол П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

8

Гр.33.3 ЩР

33.РТП3 теплый пол П16

ППГнг(А)-HF 3x1.5

9



Лист

к КДУП1 ЩР КДУП1 коробка уравнивания потенциалов

П16

ПуВ 1x4.0

11

к КДУП2 ЩР КДУП2 коробка уравнивания потенциалов

П16

ПуВ 1x4.0

13

от КДУП1 КДУП1

Ко1, РТП2, г.в., х.в., R.., R15.1, R15.2,

R15.3

П16

ПуВ 1x2.5

23

от КДУП2 КДУП2

R17.2, R16.1-5, R19.1, R18.2, R18.1, К11,

РТП3

П16

ПуВ 1x2.5

24

к BGB.1

ЩР BGB.1 геркон входной двери

FTP cat.5e 4x2x0.5 5

к В1

ЩР В1 выключатель освещения
FTP cat.5e 4x2x0.5 7

к В2

ЩР В2 выключатель освещения
FTP cat.5e 4x2x0.5 11

к В3

ЩР В3 выключатель освещения
FTP cat.5e 4x2x0.5 11

к В4

ЩР В4 выключатель освещения
3х FTP cat.5e 4x2x0.5 23

к В5

ЩР В5 выключатель освещения
FTP cat.5e 4x2x0.5 15

к В6

ЩР
В6 выключатель освещения

FTP cat.5e 4x2x0.5 18

к В7

ЩР В7 выключатель освещения
FTP cat.5e 4x2x0.5 20

к Д1-4 ЩР Д1, Д2, Д3, Д4 универсальный датчик

шина RS485 FTP cat.5e 4x2x0.5 42

к ДП1 ЩР ДП1 датчик протечки

FTP cat.5e 4x2x0.5

к ДП2 ЩР ДП2 датчик протечки

FTP cat.5e 4x2x0.5

8

к ДП3 ЩР ДП3 датчик протечки

FTP cat.5e 4x2x0.5

11

к ДП4 ЩР ДП4 датчик протечки

FTP cat.5e 4x2x0.5

11

к ДП5 ЩР ДП5 датчик протечки

FTP cat.5e 4x2x0.5

к ДП6 ЩР ДП6 датчик протечки

FTP cat.5e 4x2x0.5

13

к ДП7 ЩР ДП7 датчик протечки

FTP cat.5e 4x2x0.5

14

12

13

к ДТВ1 ЩР ДТВ1 датчик температуры воздуха

FTP cat.5e 4x2x0.5 21

к К15.1-2

ЩР К15.1-3 блок сопряжения Intesis

FTP cat.5e 4x2x0.5 42

к К16.1

ЩР К16.1 блок сопряжения Intesis

FTP cat.5e 4x2x0.5 21

к СП1

ЩР Ко1 сервопривод 1

П16 ШВВП 2x0.5 11

к СП2

ЩР Ко1 сервопривод 2

П16 ШВВП 2x0.5 11

к СП3

ЩР Ко1 сервопривод 3

П16 ШВВП 2x0.5 11

к СП4

ЩР Ко1 сервопривод 4

П16 ШВВП 2x0.5 11

к ТП1

ЩР РТП1 датчик температуры теплого пола

FTP cat.5e 4x2x0.5 7

к ТП2

ЩР РТП2 датчик температуры теплого пола

FTP cat.5e 4x2x0.5 11

к ТП3

ЩР РТП3 датчик температуры теплого пола

FTP cat.5e 4x2x0.5 12

к ШК1

ЩР ШК1 шаровой кран ПВСнг(А)-LS 4x0.75

7

к ШК2

ЩР ШК2 шаровой кран ПВСнг(А)-LS 4x0.75

7

к ШК3

ЩР ШК3 шаровой кран ПВСнг(А)-LS 4x0.75

11

к BGB.2

ЩР BGB.2 геркон двери гостевой спальни

FTP cat.5e 4x2x0.5 10

к BGB.3

ЩР BGB.3 геркон двери санузла

FTP cat.5e 4x2x0.5 12

к BGB.4

ЩР BGB.4 геркон двери ванной

FTP cat.5e 4x2x0.5 10

к BGB.5

ЩР BGB.5 геркон двери спальни

FTP cat.5e 4x2x0.5 17



ввод к МB и DMB дома СС шкаф систем связи

2х RG59/UDC-BL 40

длину ввода уточнить

ввод к интернет-провайдеру дома FTP cat.5е 4x2x0.5 (резерв)

20

длину ввода уточнить

ввод к интернет-провайдеру дома

оптоволокно 20

длину ввода уточнить

ввод к магистральному оборудованию домофонии дома

F/UTP cat.5e 4x2x0.5 20

длину ввода уточнить

к К..

СС шкаф систем связи

К.. вызывная панель FTP cat.5e 4x2x0.5 8

к К12

СС шкаф систем связи К12 домофон

FTP cat.5e 4x2x0.5 11

СС шкаф систем связи Роутер в тумбе под ТВ

2х F/FTP Cat.7 4x2x0.57 31

к R26.1.2

СС шкаф систем связи

R26.1.2 2х RG59/UDC-BL 32

к R22.1

Роутер

R22.1 2х F/FTP Cat.7 4x2x0.57 23

к R26.1.3

Роутер

R26.1.3 F/FTP Cat.7 4x2x0.57 6

к R26.1.4

Роутер

R26.1.4 F/FTP Cat.7 4x2x0.57 6

к R26.1.5

Роутер

R26.1.5 F/FTP Cat.7 4x2x0.57 1

к R26.2.1

Роутер

R26.2.1 F/FTP Cat.7 4x2x0.57 7

к R36.1

Роутер

R36.1 2х F/FTP Cat.7 4x2x0.57 24

к VK1

Роутер

VK1 F/FTP Cat.7 4x2x0.57 19

к VK2

Роутер

VK2 F/FTP Cat.7 4x2x0.57 15

к К10

Роутер

К10 F/FTP Cat.7 4x2x0.57 6

к К10 R26.1.1 К10 FTP cat.5e 4x2x0.5

к К17 R26.1.1 К17 FTP cat.5e 4x2x0.5

Лист



№

П/П

Наименование,  техническая характеристика

оборудования и материалов

Тип, марка

оборудования,

обозначение

документа и

опросного листа

Код

оборудования,

изделия,

материала

Завод - изготовитель,

фирма, страна

Единица

измерения

Кол-во

Масса

единицы(кг)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЩИТЫ  И  ИХ  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1

Щит распределительный  модульный скрытой установки на 72

модуля. Исполнение IP31. 994x354x27.

U61 АВВ шт. 1

Щит ЩР

2

Щит распределительный  модульный скрытой установки на 60

модулей. Исполнение IP31. 850х325х120.

U51 АВВ шт. 1

Щит ЩУ

3

Щит распределительный  модульный скрытой установки на 48

модулей. Исполнение IP31. 700х325х120.

U41 АВВ шт. 1

Щит ЩУ

4

Модульный распределительный блок 8 контактов 125A Legrand

BRU 125 АВВ шт. 4

Допускается

применение

оборудования с

аналогичными

характеристиками

других

производителей.

Это оборудование

должно иметь

Сертификат

соответствия

стандартам РФ.

5

Рубильник 2х-полюсный 63А на DIN-рейку

SD202/63 АВВ шт. 1

6

Устройство дифференциальной защиты , двухполюсное (УЗО),

 lp=40A, ток утечки=30mА Хар.-А

F202 A-40/0,03
АВВ шт. 3

7

Автоматический выключатель с комбинированными

магнитотермическими расцепителями однополюсный  lp=16A

 S201-С16 АВВ шт. 6

8

Автоматический выключатель с комбинированными

магнитотермическими расцепителями однополюсный  lp=10A

S201-С10 АВВ шт. 10

9

Клемма винтовая с предохранителем на ток 3А

M 4/8.SFL АВВ шт. 2

10

Комплексное устройство дифференциальной защиты : двухполюсное

УЗО, Iр=32А,  ток утечки=30mA

 DS201 C32 AС30 АВВ шт. 1

11

Комплексное устройство дифференциальной защиты : двухполюсное

УЗО, Iр=16А,  ток утечки=30mA

 DS201 C16 AС30 АВВ шт. 2

12

Комплексное устройство дифференциальной защиты : двухполюсное

УЗО, Iр=16А,  ток утечки=30mA Хар.-А

 DS201 C16 A30 АВВ шт. 6

13

Комплексное устройство дифференциальной защиты : двухполюсное

УЗО, Iр=10А,  ток утечки=30mA

DS201 C10 AС30 АВВ шт. 2

14

Комплексное устройство дифференциальной защиты : двухполюсное

УЗО, Iр=10А,  ток утечки=30mA Хар.-А

 DS201 C10 A30 АВВ шт. 3

15

Устройство управления нагрузкой 220В

LSS1/2 АВВ шт. 1

16

Контактор модульный (40А АС-1, 2НО), катушка 230В AC/DC

GC4020M5 Schneider Electric шт. 3

17

Контактор модульный (20А АС-1, 2НО), катушка 24В AC/DC

ESB20-20N-01 АВВ шт. 2

18

Устройство защиты УЗМ-50Ц УХЛ4 УЗМ-50Ц  Меандр

шт. 1

19

Блок питание MeanWell 220/24в-100вт

HDR-30-24 MeanWell шт. 1

20

Блок резервированного электропитания БРП 12В 3.0А

Квант 12/3.0D

К-Инженеринг

шт. 1

21

Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12 В, 9 Ач

HR 12-9 Delta шт. 1

22

Контроллер WirenBoard 6

WarenBoard 6 WirenBoard шт. 1

23

Модуль ввода-вывода, 14 дискретных входов

WBIO-DI-WD-14 WirenBoard шт. 1

24

Модуль ввода-вывода, 8 дискретных выходов

WBIO-DO-HS-8 WirenBoard шт. 1
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25

Компактный модуль общего назначения с шестью выходами

WB-MR6CU v.2 WirenBoard шт. 1

26

Модуль для учета водопотребления и контроля протечек

WB-MWAC WirenBoard шт. 1

27

Диммер светодиодных лент

WB-MRGBW-D WirenBoard шт. 5

28

Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания

WB-MDM3 WirenBoard шт. 3

29

Модуль общего назначения с шестью выходами и семью входами

WB-MR6C.v2 WirenBoard шт. 4

30

Модуль 3-x кального реле

WB-MR3LV/I WirenBoard шт. 1

31

Клемма многоуровневая N/L/PE (2003-7646)

2003-7646 WAGO шт. 57

32

Торцевая и промежуточная пластина; толщиной 0,8 мм

2003-7692 WAGO шт. 6

33

Клемма винтовая 2.5мм.кв. D2.5/6DA (5541R1100)

5541R1100 ABB шт. 44

34

Торцевой изолятор для D2,5/6.D

FED3E ABB шт. 5

35

Фиксатор торцевой универсальный для клемм

BAM4 ABB шт. 10

36

Блок питания для DIN-рейки 76.8W 48V 1.6A  90-264V AC

EDR-75-48 MeanWell шт. 2

37

Блок питания для DIN-рейки 240W 24V 10A 180-550VAC

WDR-240-24 MeanWell шт. 2

РОЗЕТКИ,  ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,  КОРОБКИ…

38

Розетка 2К+З  немецкий стандарт с защитными шторками ,

16А, скрытой установки

шт. 75

Коллекция  розеток

 и выключателей

решается

дизайн-проектом

квартиры

39

Розетки 2К+З с защитными шторками немецкий стандарт,

с крышкой(влагозащищенная), 16А, скрытой установки

шт. 19

40

Розетка 32А 2К+З Legrand со шторками, 100х100мм,

скрытой установки

55812

Legrand

шт. 1

41

Механизм вывода кабеля скрытой установки

шт. 15

42

Розетка компьютерная RJ45 сдвоенная скрытой установки

шт. 6

43

Розетка телефизионная TV

шт. 1

44

USB розетка с блоком питания 5V, двойная

шт. 6

45

Кнопка импульсного выключателя, без фиксации

шт. 27

46

Коробки установочная (подрозетник)

шт. 150

47

Настенный комбинированный датчик c RS-485

WB-MSW v.3 WirenBoard шт. 4

48

Извещатель магнитоконтактный, геркон, врезной

B-2T Satel шт. 5

CВЕТИЛЬНИКИ

49

Встроенный светодиодный светильник, влагозащищенный - 8 вт
Тип 1, IP44

шт. 4

50

Встроенный светодиодный светильник - 11, 14, 15 вт

Тип 2 шт. 25

51

Настенный свеиододный светильник-бра - 3, 7, 24 вт Тип 3, IP44
шт. 4

52

Накладной потолочный светильник - 10, 30 вт
Тип 4, IP44

шт. 3

53

Трековый светодиод. светильник - 13, 12.5 вт

Тип 5 шт. 6

54

Подвесной светодиодный светильник - 20 вт

Тип 6 шт. 1

55

Лента светодиодная 14.4вт на п.м. 24в RGBW

Тип 7 п.м. 17

длину уточнить

56

Лента светодиодная 14.4вт на п.м. 24в

Тип 8 п.м. 2.3

длину уточнить

57

Лента светодиодная 14.4вт на п.м. 24в, влягозащищенная
Тип 9, IP68

п.м. 2.26

длину уточнить
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КАБЕЛЬ,  ТРУБА  И  ДРУГИЕ   МОНТАЖНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

58

Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х10.0

ОАО "Электрокабель

"Кольчугинский завод"

м 20

длину ввода уточнить

59

Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х6.0

м 20

60

Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х2.5

м 330

61

Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х1.5

м 680

62

Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х1.5

м 80

63

Кабель силовой ППГнг(А)-HF 4х1.5

м 30

64

Кабель силовой ППГнг(А)-HF 2х1.5

м 30

65

Провод ПВСнг(А)-LS 4x0.75

м 40

66

Провод ШВВП 2х0.5

м 50

67

Кабель ПуВнг(А)-LS 4ж/з

0601060301

РЭК/Prysmian

м 25

68

Кабель ПуВнг(А)-LS 2.5 ж/з

0601050301 м 50

69

Телевизионный кабель 75 Ом

RG59/UDC-BL

+7(495)205-12-72

SCP м 60

длину ввода уточнить

70

Кабель витая пара экранированная CAT5E F/UTP LSZH — 350 МГц,

24 AWG

CAT5E-SH-LSZH-GY

+7(495)205-12-72

SCP м 491

длину ввода уточнить

71

Кабель витая пара экранированная CAT7A S/FTP LSZH 10GBASE-T —

1200 МГц, 23 AWG

CAT7A-LSZH-XX

+7(495)205-12-72

SCP м 140

72

Высокоскоростной HDMI кабель с Ethernet SCP 944E Snug-Tite Grip, v.2.0

(длина 10.7 метров)

944Е-33

+7(495)205-12-72

SCP шт. 3

длину уточнить на месте

73

Труба из самозатухающего ПВХ пластиката  Dy 16

DKC м 870

74

Труба из самозатухающего ПВХ пластиката  Dy 20

DKC м 400

75

Труба из самозатухающего ПВХ пластиката  Dy 25

DKC м 95

76

Труба из самозатухающего ПВХ пластиката  Dy 32

DKC м 20

длину ввода уточнить

77

Блок сопряжения для кондиционеров InteSis

InteSis шт. 3

модель уточнить

78

Нагревательный мат Ergert ETMB-150 | ETMB1500450
450вт L=0,5м х 6м

ТП1

Ergert

шт. 1

79

Нагревательный мат Ergert ETMB-150 | ETMB1500075 150вт L=0,5м х 1м
ТП2

Ergert

шт. 1

80

Нагревательный мат Ergert ETMB-150 | ETMB1500150 150вт L=0,5м х 2м
ТП3

Ergert

шт. 1

81

Термостат с датчиком для теплых полов 10А/250 В

Schneider Electric шт. 3

модель уточнить

82

Датчик температуры воздуха DS18B20

DS18B20 WirenBoard шт. 1

83

Кран шаровой с электроприводом BUGATTI PRO 12В

PRO 12В BUGATTI шт. 2

84

Шаровой кран трехходовой с электроприводом GIDROLOCK ULTIMATE

12V, 1/2", L-тип, нерж.сталь

GDK-UTRI.12V1/2ST GidroLock шт. 1

85

Датчик защиты от протечек воды, пассивный

WSP2 GidroLock шт. 6

86

Термоэлектрический привод "Aktor T 2P" "L NO", 24 В, НО,

2-позиционный, M 30 x 1,5

Aktor T 2P" "L NO" OVENTROP шт. 5
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