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Веаомосmь рабочuх черmежеu осноВного комплекта эом Веаомосmь ссылочных u nрuлагаемых аокуменmоВ 

№ лucma НаuменоВанuе Прuмечанuе Обозначенuе НаuменоВанuе Прuмечанuе ссылочных u прuла2аемых аокуменmоВ: 
1 Общuе данные. СП 16.13330.2016 Элекmроmехнuческuе ycmpoOcmBa 
2 Общuе указанuя. 

гост Р 533315-2009 Кабельные uзаелuя. Т ребоВанuя пожарноО безопасносmu. 
3-20 Щum ЩР. Расчёmная схема распределumельноО cemu кВарmuры. 

гост Р 503511.5.52-2011 ЭлекmроусmаноВкu нuзкоВольmные. Выбор u монmаж 

21 Щum ЩВ. Расчетная схема щuma aBmoмamuкu прumочноО усmаноВкu. элекmрооборудоВанuя. ЭлекmропроВоакu. 
ПроекmuроВанuе u монтаж элекmроусmаноВок жuлых 

22-23 Зааанuе заВоду-uз2оmоВumелю по распределumельному щumy ЩР, Щ � u ЩБП. СП 256. 1325800.2016 u общесmВенных заанuО.
24 Схемы поаключенuя элекmроусmаноВочных uзаелuО. гост Р 53169-2010 Кабелu сuлоВые с пласmмассоВоО uзоляцuеО. 

25-26 План размещенuя осВещенuя u проклаакu элекmрuчекuх cemeO om щuma Щ�. п�э (uза. 6 u 1) ПраВuла ycmpoOcmBa элекmроусmаноВок. 

План размещенuя розеток, ВыВодоВ сuлоВ020 оборудоВанuя u проклаакu ГОСТ Р 21.1101.2009 Основные mребоВанuя к проекmноО u рабочеО аокуменmацuu. 
21 элекmрuческuх cemeu. СНuП 31-06-2009 ОбщесmВенные заанuя u сооруженuя. 

План размещенuя ВыВодоВ сuлоВ020 оборудоВанuя u проклаакu 28 СНuП 12-04-2002 Технuка безопасносmu В cmpoumeльcmBe элекmрuческuх cemeu. 
План размещенuя ааmчuкоВ проmечкu, ааmчuкоВ СП 6.13130.2009 Cucmeмa проmuВопожарноО защumы. ЭлекmрооборудоВанuе. 

29 авuженuя, ааmчuкоВ mемпераmуры. Т ребоВанuя пожарноО безопасносmu. 

30 План размещенuя ВыВоаов, на2реВаmелеО mёпло20 пола u проклаакu 
элекmрuческuх cemeu. 

31 План размещенuя сuсmемы аополнumельно20 ураВнuВанuя Прuлагаемые аокуменmы 
-- поmенцuалоВ щuma ЩР. 

План размещенuя слаботочных розеток u nроклаакu 
(( Лucm 1 элекmрuческuх cemeu cucmeм сВязu. 

-- План размещенuя сuсmемы мульmuмеаuа u nроклаакu Основные показо.mелu проекmо.: (( Лucm 2 элекmрuческuх cemeu cucmeм сВязu. 
№ лшmа НаuменоВанuе Показатель 

1 Напряженuе 220/380 АС� 
План размещенuя Выключаmелеu, u проклаака 

Лucm 3 -- элекmросеmu в элекmрuческuх cemeu. 
о 

�сmаноВленная мощность nompeбumeлeO � 2 кВm 22.14 
□ ЭОМ.СО Кабельныu журнал. Лuсmы 1-5 

3 Расчёmная мощность кВm 15.0 о 

4 РасчёmныО mок на2рузкu npu COS(j) = 0.93 А 24.51 ЭОМ.СО [пецuфuкацuя оборуаоВанuя u маmерuалоВ. Лuсmы 6-9 
= 

Черmежu разраооmаны в coomBemcmBuu с aeucmByющuмu Нормамu u ПраВuламu, 
"' npeaycмampuBaюm меропрuяmuя, обеспечuВающuе Взрывную, ВзрыВопожарную u пожарную оезопасносmь 2021 г. Заказчuк: Влааелец кВарmuры. ЭОМ-АС� □ 
= 

:::, npu праВuльноu эксплуаmацuu сооруженuя. � 
:::, 

= проекта � (Сурuн В.С.) о ГлаВныu uнженер 
дарес объекта: гороа Москва
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Общuе указанuя 

Проекm элекmрооборуаоВанuя u элекmроосВещенuя кВарmuры Выполнен согласно mехнологuческому 
зааанuю, В coomBemcmBuu с aeucmByющuмu Нормамu, ТребоВанuямu ПУЭ, СП 256.1325800.2016, 
(П16.13330.2016, РД 34.21.185-94, РД 34.21.122-87, Инсmрукцuямu Энергонаазора. 

Проектом nредусмоmрено Внутреннее сuлоВое элекmрооборудоВанuе u элекmроосВещенuе кВар
muры. Максuмальная еаuноВременная nоmребляемая мощность cocmaBum Рр=15.О кВm. Каmегорuя 
элекmроснабженuя - 111. Элекmроснабженuе кВарmuры осущесmВляеmся no кабельноu лuнuu om 
сущесmВующего этажного элекmрощumа. 

Учеm элекmроэнергuu Выполнен В кВарmuрном элекmрощumе счёmчuком Mepкypuu-230 ART 01 
5(60)А 230/400В. Щum кВарmuры к этажному щumy nоаключен кабелем ВВГнг-LS 5х10.О П32 
скрыmо, В каналах сmен. 

Согласно nраВuлам СП 256.1325800.2016 n.8.20, еслu nосле счеmчuка omxoaяm несколько лuнuu, 
снабженных annapamaмu защumы, которые размещены за nреаеламu nомещенuя, гае усmаноВлен 
счеmчuк, mo nосле счеmчuка на ВВоае груnnоВого щuma должен быmь усmаноВлен общuu 

оmключающuu annapam уnраВленuя: рубuльнuк без расцеnumеля аля аанноu кВарmuры. 
Насmоящuм nроекmом nреаусмоmрено элекmроснабженuе осВещенuя u сuлоВого элекmрооборудо

Ванuя, розеток, Венmuляцuu u конаuцuонuроВанuя кВарmuры. Элeкmponumaнue cucmeм Венmuляцuu 
u конаuцuонuроВанuя осущесmВляеmся om расnреаелumельного щuma ЩР. Кажаыu элемент
Beнmcucmeм уnраВляеmся uз coomBemcmByющux nомещенuu. Цenu уnраВленuя Венmuляцuеu
рассмаmрuВаюmся В оmаельном npoeкme aBmoмamuкu.
В кBapmupe nреаусмоmрена cucmeмa общего осВещенuя, осВещённосmь Всех nомещенuu npuняma 

no МГ(Н 2.06-99. УnраВленuе осВещенuем uнmеллекmуальное. 
ОсВещенuе Выnолняеmся сВеmоаuоанымu сВеmuльнuкамu. В nомещенuях Влажных зон -

сВеmоаuоаные сВеmuльнuкu (точечные), Влагозащuщённые. 
Элекmрuческuе cemu осВещенuя Выnолняюmся кабелем с меанымu жuламu muna ВВГнг-LS. Онu 

nроВодяmся за nодВесным nоmолком, Выполненным uз негорючuх маmерuалоВ, В гофрuроВанных 
mрубах uз самозаmухающего nлacmuкama ПВХ, В coomBemcmBuu с НПБ 246-97(согласно n.7.1.37 ПУЭ). 
Элекmрuческuе cemu кВарmuры, numaющue розеmкu u оборуаоВанuе, nроклааыВаюmся no nоmолку В 

гофрuроВанных ПВХ-mрубах кабелем muna ВВГнг-LS. В сmенах кабелu nроклааыВаюmся noa слоем 
wmyкamypкu, для обесnеченuя Возможносmu замены - В гофрuроВанных ПВХ-mрубах, Выполненных 
uз негорючuх маmерuалоВ, В coomBemcmBuu с НПБ 246-97 (согласно n.7.1.37 ПУЭ). Прu эmом должна 
быmь обеспечена Возможность ux замены !согласно n.7.1.38 ПУЭ). 
Элекmрuческuе cemu осВещенuя u розеточные cemu Выnолняюmся mрехnроВоаным кабелем: фазныu, 

нулеВоu рабочuu, нулеВоu защumныu. (uлоВые элекmросеmu Выnолняюmся nяmunроВоаным кабелем 
mpu фазных, нулеВоu рабочuu, нулеВоu защumныu. ЦВеm uзоляцuu указанных nроВоанuкоВ должен 
coomBemcmBoBamь mребоВанuям ПУЭ n.1.1.29: голубоu цВеm-нулеВоu рабочuu nроВоанuк; желmо-зеле
ныu - нулеВоu защumныu nроВоанuк; черныu, корuчнеВыu, красныu, фuолеmоВыu, серыu, розоВыu, 
белыu, оранжеВыu - аля обозна ченuя фазного nроВоанuка. 

Для обесnеченuя нааежносmu соеаuненuя omBemBлeнuu В разВеmВumельных коробках npuмeнumь 

меmоа соеаuненuя на клеммных колодках. Т pemuu заземляющuu nроВоанuк (РЕ) не nоаключаmь 
шлеuфом через розеmкu u Выключаmелu, uсnользоВаmь аля оmВеmВленuя nроВоанuка РЕ клеммнuкu 
заземленuя на mpu клеммы для обесnеченuя неnрерыВносmu осноВноu лuнuu, согласно П.1.7.144 ПУЗ. 
В кBapmupe должны быmь усmаноВлены розеmкu на mок не менее 16А с защumным конmакmом. Каж
дая розетка должна uмеmь защumное ycmpoucmBo, aBmoмamuчecкu закрыВающее гнезда шmеnсель-
ноu розеmкu npu Вынуmоu Вuлке (n. 7.1.49 ПУЭ). В Ванноu комнате шmеnсельные розеmкu 
усmанаВлuВаюmся В зоне 3 на paccmoянuu не менее О,6м om Ванны. Онu должны uмеmь сmеnень 
защumы не нuже IP44. 

(muральная машuна, сушuльная машuна, nосуаомоечная машuна, ayxoBou шкаф u элекmроnлumа должны 
nоаключаmься сmрого В coomBemcmBuu с заВоаскоu Инсmрукцuеu. 

Поаключенuе элекmрооборуаованuя В зоне 1 должно npouзBoaumьcя кабелем В ПВХ - оболочке 
через сальнuкоВыu ВВоа, обесnечuВающuu сmеnень защumы не нuже IP55 (ГОСТ Р. 50571.11). 

УсmаноВка соеаuнumельных коробок В зонах 1 u 2 Ванных не аоnускаеmся, npu усmаноВке ux В зоне 3 
сmеnень защumы должна быmь не нuже IP44. 

Всё элекmрооборуаоВанuе u маmерuалы, nрuменяемые npu монтаже, должны uмеmь (epmuфuкam 
coomBemcmBuя сmанаарmам РФ. Прuборы учеmа должны быmь nроВерены, uмеmь nacnopm u (epmuфuкam 
coomBemcmBuя сmанаарmам РФ. 

Для Ванных u санузлов кBapmup (согласно ПУЭ n.7.1.83) npeaycмampuBaemcя cucmeмa 
аоnолнumельного ураВнuВанuя nоmенцuалоВ nymeм соеаuненuя слеаующuх nроВодящuх чacmeu: 

- защumного nроВоанuка (РЕ-nроВоанuк) numaющeu лuнuu;
- меmаллuч. mруб горячего u холодного Воаоснабженuя, Выхоаящuх за пределы nомещенuя;
- корпуса Ванны, розеток u аругuх сmороннuх nроВоаящuх санmехнuческuх npuбopoB.

Для элекmробезоnасносmu (npu noBpeжaeнuu uзоляцuu uлu случаuном npuкocнoBeнuu к
mокоВеаущuм часmям) nроекmом npeaycмampuBaemcя усmаноВка на груnnоВых лuнuях розеmочноu cemu u 
оборудоВанuя Ванноu ycmpoucmB защumного оmключенuя (УЗО), реагuрующuх на дuфференцuальныu 
mок, не nреВышающuu 30мА. Все меmаллuческuе чacmu элекmрооборуаоВанuя, не нахоаящuеся 
noa наnряженuем, должны 5ыmь занулены. Зануленuе Выnолнumь, npucoeauнuB оmкрыmые nроВоаящuе 
чacmu сВеmuльнuкоВ общего осВещенuя u сmацuонарных элекmроnрuемнuкоВ к нулевому защumному 
nроВоанuку. 

Согласно ПУЭ, 7-е uза. n.2.1.56, npu nepeceчeнuu элекmрuческоu npoBoaкu с mpy5onpoBoaaмu 
Выдержать рассmоянuе не менее 50мм. Прu nараллельноu nроклааке рассmоянuе om элекmроnроВоакu 
ао mрубоnроВоаов должно быmь не менее 100мм, согласно ПУЭ, 7-е uза. n.2.1.57. 

(лабоmочные разВоакu Выnолнumь отдельно om сuлоВых разВоаок на paccmoянuu не менее О.15м 
аля uсключенuя nомех u наВоаок. 

Прu nоаключенuu кВарmuры необхоаuмо nредВарumельно npoBepumь conpomuBлeнue uзоляцuu 
nроклааываемых nроВоаов u cocmaBumь mexнuчecкuu оmчёm элекmролаоораmорuu аля nоаmВержаенuя 
oeзonacнocmu эксnлуаmацuu. 

l...--------1-------1----1-----1-----+--20-21----12 · Заказчuк: Владелец кВарmuры. ЭОМ-АС� 
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Щum УПР-, 
мастер пр.усmаноВкL Возауха охранно:

Наружныu 
блок конаu- бесперебоu- аверного панелеu 

Е,.:QJ <::: 
ГТ1 

элекmропрuёмнuкоВ м-Ванноu комнаты 

Помещенuе 3, 7 5 
Обозно. ченuе ч�рmежо. Гр.12 Гр.13 nрuнцuпuальноu схемы

П р u м е ч а н u я:

1. Условные обозначенuя, расшuфроВку munoB ус
mанаВлuВаемых aBmoмamoB u УЗО см. лucm ,,,,,

2. Над u под моuкамu розеmкu усmанаВлuВаmь не
аопускаеmся.

спальнu 

6 

Гр.14 

спальнu, ТВ комплект пожарноu 
Пpuopumem Пpuopumem CU2HaЛUЗaЦUU 

6 2 2 2 

Гр.15 Гр.16 Гр.17 Гр.18 

цuонера 
Не npuopumem 

фасад 

Гр.19 

20212. 

Изм. Кол.цч. Лucm №аок. Поапuсь Даmо. 

Г АП БорuсоВа М. 11.01 
ГИП [урuн В.С. r,l�,_,,l_,_

i., 11.01 
Разработал Ткаченко М.Ф. � 11.01 

Черmuл Т ка ченко А. Ф. .,,/;l!:t, 11.01 
ПроВерuл ШеВченко Н.К. 1Jlm � 1.r 11.01 

наго замка упраВленuя 
numaнuя 

о 1 1, 4, 6 

Гр.21 Гр.22 Гр.23 

Заказчuк: Владелец кВарmuры. ЭОМ-АС� 

Адрес объекта: город Москва 

[maauя Лucm ЛucmoB 
Часmная кBapmupa р 4 31 

Щum ЩР. Расчетная 
)::1от схема расnреоелumельноu 

cemu кбарmuры. 
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Гр.16 ВВГнг-LS 5х4,О П25 
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ющuu аuфференцuаль
ныu mок (А). 

::, >-----------------< "' 
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]_ Аппараmы ВВоаа 
с: оmхоаящuх лuнuu.
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mun, номuнальныu mок (А),
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npuBoa 
ЗаСЛОНКU 

fТ'lt-----------+-----+-----+-----+-----
Помещенuе 
Обозначенuе черmежа 
npuнцunuaльнou схемы 

2 

Гр.16.1 
1 фаса а 

Г р.16.2 Гр.16.З 

>----+----+--->---------<---+-
2-0 -21____.2 · 3 а к а 3 ч u к: в л а а елец к вар m u р ы. 

npuBoa 
ЗаСЛОНКU 

фасаа 
Гр.16.4 

30М-АС� 

даре с объекта: гороа Москва 

Изм. Кол.уч. Лucm №аок. Поапuсь Даmа 

Г АП БорuсоВа М. 11.01 
ГИП [урuн В.С. /'"',1�N,� ,. 11.01 

Разработал Ткаченко М.Ф. � 11.01 
Черmuл Ткаченко А.Ф ..... ,V, 11.01 

ПроВерuл ШеВченко Н.К. 1� - • "' 11.01 

Частная кBapmupa 

Щum ЩВ. Расчетная схема щuma 
aBmoмamuкu npumoчнou усmаноВкu. 

[maauя Лucm ЛucmoB 

Р 21 31 
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Прuмер Выnолненuя разВоаок осВещенuя с uсnользоВанuем усmаноВочных коробок 
Выключаmелеu В ка чесmВе разВеmВumельных 

г------------------------------------,
� БезВuнmоВые сmроumельно- монтажные клеммы- � БезВuнmоВые сmроumельно- монтажные 

-ВАГО, О,5-2,5мм/кВ, 24А, 400В, аля nоаключенuя клеммы-ВАГО, О,5-2,5мм/кВ, 24А, 400В.(221-41З) 
сВеmuльнuкоВ npu nеmлеВом монmаже.(221-412) 

�РЕ 

N 

L 

NYM-J Зх1,5 

Bнympu кроншmеuноВ сВеmuльнuкоВ 

(согласно n. 6.6.13 П�Э). 

л 

0,5-0, 75мм/кВ 

lsl БезВuнmоВые сmроumельно- монтажные клеммы- ВАГО 1,5-4,Омм/кВ, З2А, 400В. 273-503. 

Mecma соеаuненuя u оmВеmВленuя nроВоаов u каоелеu (разВеmВumельные короокu) должны 
OЫffib доступны для OCMOmpa U ремонта, СО2ЛQСНО П. 2.1.23 П�Э 

L------------------------------------� 

Т ехнuческuе mребоВанuя: 

1. Заnuсь у розеmкu muna 1.З.R1 ооозна чаеm: 1 - номер щuma, З - номер группы, R-розеmка, 1-её
nослеаоВаmельныu номер. К - каоельныu ВыВоа. В-Выключатель. В знаменателе - усmаноВленная
мощность В кВm.

2. Заnuсь у групповых лuнuu muna 1Jp.1 ВВГнг-LS Зх1,5 П16 coomBemcmByem: номеру щuma (1), номеру
группы (1), muny nроВоанuка(ВВГнг-LS), колuчесmВу жuл u ux сеченuю (Зх1,5), способу nроклаакu (П16).

З. ПроВоаку om щumoB Выполнять скрыmо, Везае-В гофрuроВанных mpyoax uз с□мозаmухающего ПВХ 
nл□cmuкama: за nоаВеснымu nоmолкамu, noa слоем шmукаmуркu сmен u В полу. 

4. Для npucoeauнeнuя сВеmuльнuкоВ ycmaнoBumь разВеmВumельные клеммные короокu. (Веmuльнuкu,
nоаВешuВаемые на шнурах u npoBoaax, аолжны nоаключаmься гuокuмu шнурамu (npoBoaaмu) с меанымu
жuламu сеченuем не менее 0,75 мм кВ, согласно n.6.6.16 -6.6.17 П�Э.

5. Высоmу усmаноВкu розеток u Выключаmелеu см. auзauн-npoeкm кВарmuры.

6. Все элекmрооооруаоВанuе, а mакже меmаллоконсmрукцuu, коmорые могуm оказаться noa наnряженuем
npu нарушенuu uзоляцuu, неоохоаuмо занулumь. Для эmого uспользоВаmь нулеВоu защumныu nроВоанuк РЕ.

Данныu лucm cмompu соВмесmно с лucmaмu 25-30. 

Схема nоаключенuя розеток (согласно n. 1.1.144 П':JЭ). 

L1 

N 

РЕ 

@ 

NYM-J Зх2,5 

1 БезВuнmоВые сmроumельно
- монтажные клеммы- ВАГО, 
1,5-4,Омм/кВ

1 
З2А, 400В. 

221-413.

L1 

N 

РЕ 

@ 

L------------------------------------� 

Схема nереключенuя на ооuлер 

[ чеmчuк Воаы 
uмпульсныО 

Кран шаро6о0 

Воаона2ре
Ваmель 

ПВСнг-LS 4х0.15 
- - - - - -РЕ

+/- 12В 

t----+---+--t-------iг----+- 2-0-21-----.2 · За к аз ч u к: В л а а елец к Вар m u р ы. 30М-АС� 

Изм. Кол. ч. Лucm №док. Поапuсь Дnmn 

ГАП БopucoBn М. 11.01 
гип [урuн В.С. 

Pnзpnбomnл Ткnченко М.Ф. 
Черmuл Ткnченко А.Ф. 

ПроВерuл Шевченко Н.К. 

дарес объекта: гороа Москва 

Cmnauя Лucm ЛucmoB 

Частная кBapmupa р 24 31 

Схемы nоаключенuя элекmроусmано- ):_1от Вочных uзaeлuu. 
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Гр.37.4.1 ВВГн2-LS Зх2.5 П20 

Л4.4 
�,--�--__,J Л4.1

1 �-бшm. 
Зхб 
Зх12 

Ш-5шm 
5х12 

аuмм. 

г р.31.3 

Л4.3 
[[]-1шm. 
1х23 

Л1.2 
[l]-2шm. 
2х22 
IP44 
аuмм. 

Гр.36.2 

5.4 IШ]-Зшm. 
еmоаuоаная ленmа 
1.2Bm на м/п=80Вm 

Гр.37.5.1 ВВГн2-LS Зх2.5 П20 

- С1 

Г р.39.5 ВВГ н2-LS 2х2.5 П20 
Л4.6 �::5iiii����-�:ciГ

1 �-1Зшm. +-----'--+-----• 

1 1х12 
бхб 

Л4.2 

[10]-1шm. 
1х50 

Г р.36.3 

Л4.7 
Ш-2шm. 

2х15 

Гр.37.2 0 

�� 

дuмм. Лб.11 nl]-4шm. 
сВеmоаuоаная ленmа 

16.Sм х 1.2Bm на м/n=120Bm

Гр.36.8 1х24 

Гр.39.2 ВВГн2-LS Зх2.5 П20 

0 

[]-Зшm. 
е г г г г г г г г г г г г г а 1х31 

Гр.37.9.1 ВВГн2-LS Зх2.5 П20 дuмм. 

l!:: 

Лб.1 
Ш-Зшm 

Зх12 
аuмм. 

Г р.36.6 

mun [I] !il 
mun Ш !i! 
mun Ш � 
mun Ш � 
mun Ш в , -=э 
mun []] & 
mun Ш Е - - - - - - - э 

mun []] Е - - - - - - - э 

mun [9] � 

�слоВные ооозна ченuя: 

- Всmроенныu cBemoauoa. сВеmuльнuк - 8 Bm IP44
- Всmроенныu cBemoauoa. сВеmuльнuк - 12 Bm
- насmенныu cBemoauoa. сВеmuль.-бра - 22 Bm IP44
- насmенныu cBemoauoa. сВеmuльнuк-бра
- mрекоВыu cBemoauoa. сВеmuльнuк - 12, 6 Bm
- noaBecнou cBemoauoa. сВеmuльнuк - 10 Bm
- cBemoBou шuноnроВоа - 14.4Bm/n.м.

- noaBecнou cBemoauoa. сВеmuльнuк - 23 Bm

- noaBecнou cBemoauoa. сВеmuльнuк, кольца - 50Bm

mun [о] о - noaBecнou cBemoauoa. сВеmuльнuк - 32Bm

mun [ill ----- - ленmа сВеmоаuоаная 14.4 Bm на n.м. 24В

mun [т --- - ленmа сВеmоаuоаная 9.6 Bm на n.м. 24В

mun [Ш] ----- - ленmа сВеmоаuоаная 7.2 Bm на n.м. 24В

П р u м е ч а н u я:
1. Высоmу усmаноВкu Выключаmелеu cмompu auзauн-npoeкm кВарmuры.
2. Заnшь у сВеmuльнuка muna 6х35 обозна чаеm: 6-колuчесmВо ламп,
35- ux мощносmь (35Bm).
Заnuсь у сВеmuльнuка muna Ш 2х35 ооозна чаеm: Ш-mun сВеm-нuка,
2- колuчесmВо сВеmuльнuкоВ, 35-ux мощносmь(35Вm).
3. План сВеmuльнuкоВ, а mакже ux моаель cмompu аuзаuн - npoeкm
кВарmuры.
4. МаркuроВка аля уnраВленuя осВещенuем uмeem uнаекс Л, наnрuмер,
Л1.З-эmо сВеmuльнuк В nомещенuu 1 с nослеаоВаmельным номером 3. 

Гр.39.1 ВВГн2-LS Зх2.5 П20 

аuмм. Гр.39.4 ВВГн2-LS 2х2.5 П20 
�:з�m. Гр.37.8.1 ВВГн2-LS Зх2.5 П20

5. Г pynnoBыe разВоакu осВещенuя Выnолнumь кабелем ВВГ н2-LS
3х1,5 скрыmо, noa слоем шmукаmуркu сmен, В 2офрuр0Ванных mрубах 
uз самозаmухающе20 ПВХ nлacmuкama, за nоаВеснымu nоmолкамu с 
креnленuем к nоmолку клunсамu, кроме оmмеченных на черmеже. 

Эксnлuкацuя nомещенuu: 

НаuменоВанuе м2 НаuменоВанuе м2 

корuаор 8.3 5 аеmская 12.41 
2араеробная 4.19 6 масmер-сnальня 24.З
2ocmeBou санузел 2.9 1 масmер-Ванная 5.9
кухня-2осmuная 39.9 Все 20: 98.1 

Зхб 
- -

___________________ ___,J 

6. Данныu лucm cмompu соВмесmно с лucmaмu 24, 26, АС� 3.
- кабель нuзко20 наnряженuя ВВГн2-LS 3х2.5 П20 om щuma ЩБП
- кабель нuзко20 наnряженuя ВВГ н2-LS 2х2.5 П20 om щuma ЩБП

>-----+---+-->--------<f-----+-2-0-21----<2 ' 3 Q к Q 3 ч u к: в л а а елец к вар m u р ы' ЭОМ-АС� 

Изм. Кол. ч. Лucm №док. Подnuсь Даmа 

ГАП БорuсоВа М. 11.01 
гип (урuн В.С. 11.01 

Разрабоmал Ткаченко М.Ф. 
Черmuл Ткаченко А.Ф. 

дарес объекта: 2ороа Москва 

Частная кBapmupa 

План размещенuя осВещенuя u 
nроклаакu элекmрuческuх cemeu. 

(maauя Лucm 

р 25 

ЛucmoB 

31 
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ю.2 [1l] -1шm. Г р.39.1.1 ВВГ нг-LS 2х2.5 П20 Л1.3 IШ-2шm. 
сВеmоаuоаная ленmа сВеmd'дvоаная ленmа

4м х 9.6Bm на м/n=39Bm ЩР 10м х 14.4Вm"на м/n=144Bm 

ЩБП 

0 
ЛЗ.3 [1l] -1шm. 

сВеmоаuоаная ленmа 
Зм х 9.6Bm на м/n=29Bm 

Л1.4 [1l] -1шm. 
сВеmоаuоаная ленmа 

1м х 9.6Bm на м/n=9.6Bm 

11 
1 
1 

1 
1 
1 

Л7.5 [1l] -1шm. 
сВеmоаuоаная ленmа 

2.2м х 9.6Bm на м/n=22Bm 

г--...J 
1 

:Е 

� 

1 
2 
3 
4 

1 
1 
1 

1 
0 

1 
1 
1 
1 

1 
=ll-l83= 

Л4.11 � -2шm. 
сВеmоаuоаная ленmа 

бм х 9.6Bm на м/n=58Bm 
г------

Л3.4 Ш] -1шm. 
сВеmоаuоаная ленmа 

1.5м х 14.4Bm на м/n=22Bm 

Л4.9 [Ш-4шm. 1 
сВеmоаuоаная ленmа 1 

17.бм х 14.4Bm на м/n=254Bm 1 
1

L-----------------� 

Зксnлuкацuя nомещенuО: 

НаuменоВанuе м2 НаuменоВанuе 

корuаор 8.3 5 аеmская 
гараерооная 4.19 6 мастер-спальня 
госmеВоО санузел 2.9 1 мастер-Ванная 
кухня-госmuная 39.9 Всего: 

Гр.39.16.1 ВВГнг-LS 2х2.5 П20 
Г р.39.8.1 ВВГ нг-LS 2х2.5 П20 
Гр.39.9.1 ВВГнг-LS 2х2.5 П20 

Л4.12 [1l] -1шm. 
сВеmоаuоаная ленmа 

3.бм х 9.6Bm на м/n=35Bm

Г р.38.6 

Г р.39.11.1 ВВГ нг-LS 2х2.5 П20 

т .6 [1l] -1шm. 
сВеmоаuоаная ленmа 

4.2м х 9.бВm на м/n=41Bm 

Гр.38.4 
Л4.10 Ш]-1шm. 

сВеmоаuоаная ленmа 
3.5м х 14.4Bm на м/n=51Bm 

м2 

12.4 7 
24.З
5.9
98.1 

Лб.9 �-2шm. 
сВеmоаuоаная ленmа 

Лб.10[1l]-1шm. 
сВеmоаuоаная ленmа 

Гр.ЭВ ВВГнг-LS Зх2.5 П20 
Гр.38.0.1 ВВГнг-LS 2х2.5 П20 
Гр.38.0.2 ВВГнг-LS 2х2.5 П20 
Г р.39 ВВГ нг-LS Зх2.5 П20 
Гр.39.0 ВВГнг-LS 2х2.5 П20 
Гр.39.10 ВВГнг-LS Зх1.5 П16 
Гр.39.11 ВВГнг-LS Зх1.5 П16 
Гр.39.12 ВВГнг-LS Зх1.5 П16 
Гр.39.13 ВВГнг-LS Зх1.5 П16 
Гр.39.14 ВВГнг-LS Зх1.5 П16 
Гр.39.15 ВВГнг-LS Зх1.5 П16 
Гр.39.16 ВВГнг-LS Зх1.5 П16 

7м х 9.6Bm на м/n=67Bm 1м х 9.6Bm на м/n=9.6Bm 

Гр.39.13.1 ВВГнг-LS 2х2.5 П20 
Г р.39.12.1 ВВГ нг-LS 2х2.5 П20 

Лб.8 [Ш-2шm. 
сВеmоаuоаная ленmа 

10м х 14.4Bm на м/n=144Bm 

Лб.7 Ш] -1шm. 
сВеmоаuоаная ленmа 

1.5м х 14.4Bm на м/n=22Bm 
Г р.39.14.1 ВВГ нг-LS 2х2.5 П20 

Лб.11 [1l] -1шm. 
сВеmоаuоаная ленmа 

1.5м х 9.6Bm на м/n=14.4Bm 

Л4.13 [1l] -1шm. 
сВеmоаuоаная ленmа 

1.lм х 9.6Bm на м/n=12Bm

Л4.12 [1l] -1шm. 
сВеmоаuоаная ленmа 

4м х 9.6Bm на м/n=39Bm 

Л6.11 [1l] -1шm. 
сВеmоаuоаная ленmа 

1.5м х 9.6Bm на м/n=14.4Bm 

Г р.39.6 ВВГ нг-LS Зх1.5 П16 
Г р.39.1 ВВГ нг-LS Зх1.5 П16 
Г р.39.8 ВВГ нг-LS Зх1.5 П16 
Г р.39. 9 ВВГ нг-LS Зх1.5 П16 

П р u м е ч а н u я: 
1. Высоту усmаноВкu ВыключаmелеО cмompu auзauн-npoeкm кВарmuры.
2. Запuсь у сВеmuльнuка muna 6х35 ооозна чаеm: 6-колuчесmВо ламп,
35- ux мощность (35Bm).
Запuсь у сВеmuльнuка muna [i] 2х35 ооозна чаеm: Ш-mun сВеm-нuка,
2- колuчесmВо сВеmuльнuкоВ, 35-ux мощносmь(35Вm).
3. План сВеmuльнuкоВ, а mакже ux модель cмompu аuзаuн - npoeкm
кВарmuры.
4. МаркuроВка аля уnраВленuя осВещенuем uмeem uнаекс Л, наnрuмер,
Л1.З-эmо сВеmuльнuк В nомещенuu 1 с nослеаоВаmельным номером 3.
5. Групповые разВоакu осВещенuя Выnолнumь каоелем ВВГнг-LS
3х2,5 скрыmо, noa слоем wmyкamypкu сmен, В 2офрuр0Ванных mpyoax
uз самозаmухающего ПВХ nлacmuкama, за nоаВеснымu nоmолкамu с
креnленuем к потолку клunсамu, кроме отмеченных на чертеже.
6. Данныu лucm cмompu соВмесmно с лucmaмu 24, 25, А[� 3.

�славные ооозна ченuя: 

mun [ill ----- - ленmа сВеmоаuоаная 14.4 Bm на n.м. 24В

mun [ill ------- - ленmа сВеmоаuоаная 9.6 Bm на n.м. 24В

mun [Ш] ----- - ленmа сВеmоаuоаная 7.2 Bm на n.м. 24В

- каоель нuзкого наnряженuя ВВГнг-LS 3х2.5 П20 om щuma ЩБП
- ка о ель нuзкого наnряженuя ВВГ нг-LS 2х2.5 П20 om щuma ЩР

>----+---+-->--------<f----+-2-0-21___.2 · За к аз ч u к: В л а а елец к Вар m u р ы. ЭОМ-АС� 

Изм. Кол. ч. Лucm №аок. Поаnuсь Даmа 

ГАП БорuсоВа М. 11.01 
гип (урuн В.С. 11.01 

Разрабоmал Ткаченко М.Ф. 
Черmuл Ткаченко А.Ф. 

дарес объекта: 2ороа Москва 

Частная кBapmupa 

План размещенuя осВещенuя u 
nроклаакu элекmрuческuх cemeu. 

(maauя Лucm 

р 26 
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Гр.11 ВВГн2-LS Зх2.5 П2O 
Гр.4 ВВГн2-LS Зх2.5 П2O 

суш. З.R2.1 
маш. 0.1 

uзмелч. 6.R5.2 
omxoa. 0.24 
ПММ 6.R5.1

1.9 
1O.R18 

0.5 

1.К1nлuma 1.4 

Вытяжка 8.К2
0.3 

1O.R19 
0.5 

пылесос B.R6
0.05 

аухоВоО 2.R1.1 
шкаф 3.6 

8.R1

� / _j ,,;:_ 

0.3 маш0
Н2

' 

\ 
1.R1.2
1.3 

СВЧ 

11.R23
0.05 

0 
12.R25
0.05 

11.R24
0.05 

Г р.5 ВВГ н2-LS Зх2.5 П2O 
Гр.1O ВВГн2-LS Зх2.5 П2O 
Гр.6 ВВГн2-LS Зх2.5 П2O 
Гр.1 ВВГнг-LS 5х4 П25 

5.R4
0.05 

[120 
П2O 
B.R1O
1 

J0.O5 

8.R9
0.05

ВuнныО 
холоа. 

9.R16
0.05

12.R21

O
.R13 
.05 

9.R14
0.05
9�R15
0.05

14.RЗ4
0.05 

�,�,
1
�. 35 [=]4 ���]
ьг 1

05 

Г: .�4 ВВГнг-LS Зх2.5 П2Q 
гМ�5 ВВГнг-LS Зх2.5 то:

15.RЗ9
0.05 

-6

15.R4O
0.05 

15.R41
0.05 

14.RЗВ 0.05 
-1 ----.05 

: нlзз 
\��5 

Гр.13 ВВГнг-LS Зх2.5 П2O 
13.R28
0.05 

кабель 
канал 

13.RЗ2
0.05 

l::J с л о В н ы е о о о з н а ч е н u я: 

ё1s - розетка 2К+З немецкuО cmaнaapm с защumнымu 
шmоркамu, 16А, скрыmоО усmаноВкu 

а - розетка 2К+З немецкuО cmaнaapm с защumнымu
шmоркамu, 16А, Влагозащuщенная 

а - розетка 2К+З немецкuО сmандарm с защumнымu
шmоркамu, 20А 

t!:::. - механuзм ВыВода каоеля скрыmоО усmо.ноВкu 
6 - розетка компьютерная RJ45 скрыmоО усmо.ноВкu 
+ - ВыВоа промежуmочныО для подключенuя
! оооруаованuя после оmаелкu

1.R1 0.05 гt
Т усmо.ноВленно.я мощность В кВm 

номер группы порядкоВыО NO розеmкu 

Г р.1 ВВГ н2 Зх2,5 П2O 

номер группоВоО лuнuu 
марка u сеченuе ко.оельноО лuнuu, 
ооолочко. зо.щumы 

П р u м е ч а н u я: 
1. Высоту усmо.ноВкu розеток, план розеток с ро.зме

рамu nрuВязкu cмompu аuзаОн-проекm кВарmuры.
2. ПроВодку om щumoB Выполнumь В гофрuроВо.нных

mрубо.х uз со.мозо.mухо.юще2O ПВХ nлo.cmuкo.mo., В
полу - В ПВХ mрубе.

3. Трубы с проВодо.мu проложumь под слоем шmуко.mуркu
сmен, uзое20.я пересеченuя с но.греВо.mелямu mёплых полов.

4. Но.а u поа моОко.мu розеmкu усmо.но.ВлuВо.mь не
аопуско.еmся.

0.05 !-,--,�-----'------� '-+� +�+-'�--_ -_ -_ -_ -_ -_ �������� ➔"'""'-''�"'--"-"'�'-"-'--l-----"--'-':...L..<l...---------'-"����-------'-"-"-C....J_-------'-'...u-'-�-13��29-- 5. До.нныО лucm cмompu соВмесmно с лuсmом 24.

Зксnлuкацuя nомещенuО: 

м2 м 2:Е НаuменоВанuе НаuменоВанuе 
� 
1 корuаор 8.3 5 аеmская 12.4 7 
2 2араерооная 4.19 6 мастер-спальня 24.3 
3 2ocmeBoO санузел 2.9 1 мастер-Ванная 5.9 
4 кухня-2осmuная 39.9 Всего: 98.1 

O.O5

>----+----+--l-------------<f-------+- 2-0-2 1___.2 · За к аз ч u к: В л а а елец к Вар m u р ы. ЭОМ-АС� 

Изм. Кол. ч. Лucm №аок. Поапuсь Даmа 

ГАП БорuсоВа М. 11.01 
гип (урuн В.С. 11.01 

Разработал Ткаченко М.Ф. 
Черmuл Ткаченко А.Ф. 

дарес ооъекmа: 2ороа Москва 

Частная кBapmupa 

План ро.змещенuя розеток, 
ВыВодоВ сuл0Во20 оборудоВо.нuя u 
прокло.акu элекmрuческuх cemeO. 

(maauя Лucm 
р 21 

ЛucmoB 
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Гр.19 ВВГнг-LS Зх4 П25 Гр.24 ВВГнг-LS Зх1.5 П16 23.П/�1
0.03 

планшет ВВоа ВВГнг-LS 5х10 ПЗ2 

16.КЗ.1
0.02 

К/ЮПаН 

16.КЗ.2
0.02 

клапан 

:::f' 
о 

� 
1 
2 
3 
4 

L=='--"== == ::::::1:::flТLr:93.J=,,=....!::_jД.t_jt----.---Ж-----�-----IL__,_J_Г_E:p.�18JB�BГ�н�2-�LS�Зx�1.�5 �П1�6 _
Г р.18.1 ВВГ нг-LS 2х1.5 П16 

23.П/�2
0.03 

планшет 

FTP cat.Se 4х2х0.5 2wm 
Г р.33.1 ВВГ нг-LS 5х1.5 П25 
Гр.34.1 ВВГнг-LS 5х1.5 П25 

FTP cat.Se 4х2х0.5 2wm 
Гр.33.2 ВВГнг-LS 5х1.5 П25 
Гр.34.2 ВВГнг-LS 5х1.5 П25 

33.К10.1 npuBoa
0.08 шmор
34.к11.1 npuBoa

0.08 mюля

npuBoa 33.К10.2 
шmор 0.08 

ВВГнг-LS 4х1.5 П20 

- 25
ВГнг-LS 5х4 П25 
16.В1 KS.3 
0.021 

ВВГнг-LS 4х1.5 П20 
Г р.16.2 ВВГ нг-LS Зх1.5 П16 

ВВГнг-LS 4х1.5 П20 KS.2 

G) 

Г р.17 ВВГ нг-LS 5х2.5 П25 
Г р.20 ВВГ нг-LS Зх2.5 П20 

0 

34.К11.2 npuBoa
0.08 mюля

FTP cat.Se 4х2х0.5 2wm 
Г р.33.3 ВВГ нг-LS 5х1.5 П25 
Г р.34.3 ВВГ нг-LS 5х1.5 П25 

33.К10.3 npuBoa
0.08 шmор
34.к11.3

0.08 

33.К10.4 npuBoa
0.08 шmор

34.К11.4 npuBoa
0.08 mюля

npuBoa 33.К10.5 
шmор 0.08 

FTP cat.Se 4х2х0.5 2wm 
Зксnлuкацuя nомещенuО: 

Гр.21 ВВГнг-LS Зх2.5 П20 
Гр.21.1 ВВГнг-LS Зх2.5 П20 
32.2.К9 npuBoa 33.К10.8 

0.5 шmор 0.08 
п.сушumель 
Гр.32.2 ВВГнг-LS Зх1.5 П16 G) 

23.П/�3
0.03 

FТР cat.Se 4х2х0.5 2wm 
Гр.33.7 ВВГнг-LS 5х1.5 П25 
Г р.34.7 ВВГ нг-LS 5х1.5 П25 

планшет r::::.1 2::::zz:zzzzz:2 z�z::::zz:zzzzz:z z�z:::зa 

npuBoa 34.К11. 7 
mюля 0.08 

npuBoa 33.К10.7 
wmop 0.08 

FTP cat.Se 4х2х0.5 2wm 
"Г р.33.5 ВВГ нг-LS 5х1.5 П25 

Г р.34.5 ВВГ н2-LS 5х1.5 П25 

FTP cat.Se 4х2х0.5 2wm 
Г р.33.6 ВВГ н2-LS 5х1.5 П25 
Гр.34.6 ВВГн2-LS 5х1.5 П25 

34.К11.5 npuBoa
0.08 mюля

npuBoa 34.К11.6 
mюля 0.08 

npuBoa 33.К10.6 
шmор 0.08 

FTP cat.Se 4х2х0.5 2wm 
Г р.33.8 ВВГ н2-LS 5х1.5 П25 
Г р.34.8 ВВГ н2-LS 5х1.5 П25 

Tun 

К" 

к" 

П" 

v" 

к" 

Веаомосmь узло6 усmано6кu элекmрuческого 
оборуао6анuя на плане расnоложенuя 

У[л□Вное На.uменоВанuе обознач. 

� 
наружныО блок конаuцuонера. 

� 
ВнуmреннuО блок конаuцuонера. 

* nрumочная усmа.ноВка 

+ канальныО Венmuляmор 

t 
ВыВоа nромежуmочныО для nоаключенuя 
оборуаов□нuя после оmаелкu 

кабель FTP cat .Se 4х2х0.5 

om щuma ЩВ (щuma Beнmuляцuul 

П р u м е ч а н u я: 
1. Высота усmаноВкu сuл0Во20 щuma Н=1300мм

om чuсmого пола ао Верха щuma.
2. Размеры nрuВязкu ВыВоаоВ к Внуmреннuм олокам

конаuцuонероВ уmочнumь В органuзацuu, Выnолня
ющеО npoeкm ОВ.

3. ДанныО лucm cмompu соВмесmно с лuсmом 24.

Кол. 
шm. 

3 

3 

Г р.33.4 ВВГ нг-LS 5х1.5 П25 
Гр.34.4 ВВГнг-LS 5х1.5 П25 

>----+----+-->---------<f-----+-2-0-21___.2 · За к аз ч u к: В л а а елец к Вар m u р ы. ЭОМ-АС� 

НаuменоВанuе м2 НаuменоВанuе м2 

корuаор 8.3 5 аеmская 12.4 7 
гараерооная 4.19 6 мастер-спальня 24.З
госmеВоО санузел 2.9 1 мастер-Ванная 5.9
кухня-госmuная 39.9 Всего: 98.1 

Изм. Кол. ч. Лucm №аок. Поаnuсь Даmа 

ГАП БорuсоВ□ М. 11.01 
гип (урuн В.С. 11.01 

Р□зр□боm□л Тк□ченко М.Ф. 
Черmuл Тк□ченко А.Ф. 

дарес объекта: 2ороа Москва 

Частная кBapmupa 

План размещенuя ВыВоаоВ 
сuлоВ020 ооорудоВанuя u nр�клаакu 

элекmрuческuх cemeu. 

(m□auя Лucm 

р 28 

ЛucmoB 
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ШК1 

ШК2 

КШО-1 

:Е НаuменоВанuе 
� 
1 корuдор 
2 гардеробная 

ДПВ 

3 2ocmeBou санузел 
4 кухня-2осmuная 

ЩР 

ДП9 

1 

1 

1 

L�-_-_ -__ -_ l ..... 

0 

r:--------------------г-----------------��
11 ""f.,,t� ДД4 
11 
11 
11 
11 

L------------, 

ДТЗ 

ДДб I к ДД2 САВ-4/100 4х0.22 

-.1� 

... у, к ДП1 FТР cat.Se 4х2х0.5 
к ДП10-11 FTP cat.Se 4х2х0.5 
к ДП12-13 FTP cat.Se 4х2х0.5 
к ДП14 FTP cat.Se 4х2х0.5 
к ДП15 FTP cat.Se 4х2х0.5 
к ДП2 FTP cat.Se 4х2х0.5 
к ДПЗ FTP cat.Se 4х2х0.5 
к ДП4 FTP cat.Se 4х2х0.5 
к ДПS FТР cat.Se 4х2х0.5 
к ДПб FTP cat.Se 4х2х0.5 
к ДП1 FТР cat.Se 4х2х0.5 
к ДПВ-9 FTP cat.Se 4х2хО.5: 
к КШО-1 FТР cat.Se 4х2хО.5: 
к КШО-1 ШВВП 2х0.5 Swm 
к ШК1 ПВСн2 (А)-LS 4х0.75 
к ШК2 ПВСн2 (А)-LS 4х0.75 
к ШКЗ ПВСн2 (А)-LS 4х0.75 
к ШК4 ПВСн2 (А)-LS 4х0. 75 : 

L ----------------------------------

€ЭС)Е;Э 

ДП10 ДП11 

Зксплuкацuя помещенuu: 

м2 НаuменоВанuе м2 

8.3 5 аеmская 12.4 7 
4.19 6 мастер-спальня 24.З
2.9 1 масmер-Ванная 5.9
39.9 Все 20: 98.1 

ДТб 

Г р.22 ВВГ н2-LS 2х1.5 П16 
к ДД1 САВ-4/100 4х0.22 

к ДДЗ САВ-4/100 4х0.22 

к ДД4 САВ-4/100 4х0.22 

к ДДS САВ-4/100 4х0.22 

к ДДб САВ-4/100 4х0.22 
к ДТ1-7 FTP cat.Se 4х2х0.5 
к К7 FTP cat.Se 4х2х0.5 2wm 

12222222222222d 

ДТS 0 
------, 

ДП14 

• 
• 

Tun 

ШК" 

ДП. 

ДД. 

ДТ. 

Веаомосmь узлов усmаноВкu элекmрuческого 
оборуаоВанuя на плане расположенuя 

�славное НаuменоВанuе Кол. ооознач. шm. 

liii§I шароВоu кран с эпекmропрuВоаом 4 

е ааmчuк npomeчкu Gidrolock WSP 15 
1 

� даmчuк дВuженuя поmолочныu, BcmpauBaeмыu 6 

[IS]] унuВершльныu ааmчuк meмnepamypы, Влажн. WB-MS W v .З 1

кшо � коллекmорныu шкаф оmопленuя 

ДТ4 

ДП12 ДП13 

0 коробка разВеmВumельная клеммная 6 

ШВВП 2х0.5 - кабель к коллекторному шкафу оmопленuя 

FTP cat.Se 4х2х0.5 - кабель к ааmчuкам meмnepamypы 

ПВ[н2-LS 4х0.15 - кабель к шароВым кранам с эл.прuВо . 

САВ 4/100 - кабель к ааmчuка авuженuя 

>----+----+-->---------<f-----+-2-0-21___.2 · За к аз ч u к: В л а а елец к Вар m u р ы. ЭОМ-АС� 

Изм. Коп. ч. Лucm №аок. Поапuсь Даmа 

ГАП БорuсоВ□ М. 11.01 
гип Сурuн В.С. 11.01 

Р□зр□боm□л Тк□ченко М.Ф. 
Чepmun Тк□ченко А.Ф. 

дарес объекта: гороа Москва 

Частная кBapmupa 

План размещенuя ааmчuкоВ 
npomeчкu, даmчuкоВ дВuженuя, 

ааmчuкоВ meмnepamypы. 

Cm□auя Лucm 

р 29 
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4 

Блок mерморегул.
теплого пола 

ЩР 2 6.FG1 
450 Bm 

Гр.2 6.1 ВВГнг-LS Зх2.5 П20
к ТП1 FTP cat.Se 4х2х0.5 

Зксnлuкацuя nомещенuu: 

НаuменоВанuе м2 НаuменоВанuе м 2 

корuаор 8.3 5 аеmская 12.4 7 
гардеробная 4.19 6 мастер-спальня 24.З
2ocmeBou санузел 2.9 1 мастер-Ванная 5.9
кухня-госmuная 39.9 Всего: 98.1 

FТР cat.Se 4х2х0.5 
Г р.2 6 ВВГ н2-LS Зх2.5 П20
Г р.2 7 ВВГ н2-LS Зх2.5 П20
Гр.2 8 ВВГнг-LS Зх2.5 П20
Гр.2 9 ВВГнг-LS Зх2.5 П20
Г р.30 ВВГ н2-LS Зх2.5 П20
Г р.31 ВВГ н2-LS Зх2.5 П20

L=O.Sм х Sм 
W 

Гр.2 9.1 ВВГнг�х2.5 П20
к ТПб FТР cat.Se 4х2х0.5

/ 

12222222222222d 

Гр.2 7.1 ВВГнг-LS Зх2.5 П20
Г р.2 8.1 ВВГ н2-LS Зх2.5 П20 
к ТП2 -3 FTP cat.Se 4х2х0.5

Гр.30.1 ВВГнг-LS Зх2.5 П20
Гр.31.1 ВВГнг-LS Зх2.5 П20 
к ТП4-5 FТР cat.Se 4х2х0.5

-�сло�ное 
обозначенuе 

� 

·----•

0 

--

Ведомость узлов усmаноВкu элекmрuческо20 
оборудоВанuя на плане расположенuя 

НаuменоВанuе

нагреВаmельныu маm сuсmемы "Ergert" ЕТМВ-150 

ааmчuк meмnepamypы на npoBoae 

коробка разВеmВumельная клеммная 

ВВГнг-LS Зх2.5 - кабель к mеnлым полам 

П р u м е ч а н u я:

1. Высота усmаноВкu сuлоВого щuma Н=1300мм om чuсmого
пола ао Верха щuma.
2. Монтаж нагреВаmелеu Выnолнumь согласно Инсmрукцuu
фuрмы "Ergert", uзбегая nepeceчeнuu с груnnоВымu
сuлоВымu разВоакамu.
3. Поаключенuе теплого пола Выnолнumь В углубленных
расnаячных коробках (nоарозеmнuках) глубuноu 10мм.
4. Данныu лucm cмompu соВмесmно с лuсmом 24.

Кол. 
шm. 

6

6

4

>----+----+-->---------<f-----+-2-0-21___.2 · За к аз ч u к: В л а а елец к Вар m u р ы. ЭОМ-АС� 

Изм. Кол. ч. Лucm №аок. Поапuсь Даmа

ГАП БорuсоВа М. 11.01
гип (урuн В.С. 11.01

Разработал Ткаченко М.Ф.
Черmuл Ткаченко А.Ф.

Адрес объекта: 2ороа Москва 

Частная кBapmupa 

План размещенuя mеnлых полов u 
nроклаакu элекmрuческuх cemeu. 

(maauя Лucm

р 30 
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НаuменоВанuе 

корuаор 
гараерооная 
госmеВоО санузел 
кухня-госmuная 

ЩР 

ТП4-5 

к ТП1 ПуВ-(1х4.О) 

R22.2 

R22.1 
R25 

G) 

к КДУП1 ПуВ-(1х4 ·) 

Зксnлuкацuя nомещенuО: 

м2 НаuменоВанuе 

8.3 5 аеmская 
4.19 6 мастер-спальня 
2.9 1 мастер-Ванная 
39.9 Всего: 

ТПб 

к КДУП2 ПуВ-(1х4.О) 

м2 

12.4 7 
24.З
5.9
98.1 

0 

12222222222222d 

� с л о В н ы е о б о з н а ч е н u я: 
t�Ело6ное Наuмено6анuе Кол. о означенuе шm. 

� короока aonoлнum. ураВнuВанuя nоmенцuалоВ 2 

00 
меmаллuческuе mруоы холодного u горячего 

х.В. 2.В. Воаоснабженuя 

� 
Все аосmуnные nрuкосноВенuю оmкрыmые 
чacmu, В mом чuсле сmроumельных консmрукцuО 

П р u м е ч а н u я:

1. Высота усmаноВкu сuлоВого щuma Н=1300мм om чшmого пола
ао 6ерха щuma.
2. ПроВоднuкu доnолнumельноО сuсmемы ураВнuВанuя nоmенцuалоВ
6ыnолняюmся медным nроВодом сеченuя 4 мм u подключаются через
корооку доnолнumельного ураВнuВанuя nоmенцuалоВ (КДУП) к
РЕ шuне (ЗАЖИМУ) на ВВоде, согласно п, 1.7.127 ПУЗ.
3. Om корооок КДУП подключенuе Выполнumь проВоаом ПуВ-(1х2,5)
В mpyoe ПВХ 16.
4. Заземленная меmаллuческая ооолочка нагреВаmельного
кабеля Ergert поаключаеmся 6 cucmeмe аополнumельного
ураВнu6анuя поmенцuало6 через клемму mерморегуляmора В месmе
его усmано6кu. 
5. Коробкu КД УП расnоложumь В санmехнuческuх стояках u
досmупно для осмотра.
6. Прu прuмененuu В санmехнuч. чacmu проекmа пласmмассоВых
mруб, npu подключенuu КДУП, uспользо6аmь меmаллuч. Всmа6ку
перед Венmuлем со стороны стояка.
1. Трубы с проВодамu проложumь по поmолку, В оороздах
сmен-под шmукаmуркоО u В полу.
8. УсmаноВку розеmок В Ванных комнаmах Выполнumь
согласно п.14.40. СП 31-110-2003 u ГОСТ Р 50571.11.

>----+----+-->---------<f-----+-2-0-21___.2 · 3 а к а 3 ч u к: в л а а елец к вар m u р ы' ЭОМ-АС� 

Изм. Кол. ч. Лucm №аок. Поаnuсь Даmа 

ГАП БорuсоВа М. 11.01 
гип (урuн В.С. 11.01 

Разрабоmал Ткаченко М.Ф. 
Черmuл Ткаченко А.Ф. 

дарес объекта: 2ороа Москва 

Частная кBapmupa 

План размещенuя сuсmемы 
дополнumельного ураВнuВанuя 

поmенцuалоВ щuma ЩР. 

(maauя Лucm 
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ЭОМ.СО 

)::1от 

ООО "Разумная аВmомаmuзацuя" 

Частная кBapmupa 

по адресу: 2. Москва 

Прuла2аемые аокуменmы 

Раздел ЭОМ-АС� u [[ 

Сло.боmочные розеmкu. Сnецuфuко.цuя. 

План размещенuя слаботочных розеток u nроклаакu 
элекmрuческuх cemeu cucmeм сВязu. 

План размещенuя сuсmемы мульmuмеаuа u nроклаакu 
элекmрuческuх cemeu cucmeм сВязu. 

План размещенuя Выключаmелеu, u прокладка 
элекmрuческuх cemeu. 

Ка5ельныu журнал. 

Сnецuфuкацuя о5орудоВанuя u маmерuалоВ. 

2021 

Лucm 1 

Лucm 2

Лucm з

Лuсmы 1-5 

Лuсmы 6-9 
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к" 

[[ 

Над ЩР 

0 

0 

к R12.1 FТР саt.б 4х2х0.5 
к R14.1 FТР саt.б 4х2х0.5 
к R14.1 RG-6 1х2х0.22 
к R32.1 FTP саt.б 4х2х0.5 
к R32.1 RG-6 1х2х0.22 
к R40.1 FTP саt.б 4х2х0.5 
к R40.1 RG-6 1х2х0.22 
к R43 FTP саt.б 4х2х0.5 
к VK1 FТР саt.б 4х2х0.5 
к VK2 FTP саt.б 4х2х0.5 
к VКЗ FTP саt.б 4х2х0.5 
к WiFi-1 FTP саt.б 4х2х0.5 
к WiFi-2 FTP саt.б 4х2х0.5 
к К" FTP саt.б 4х2х0.5 
к К12 FТР саt.б 4х2х0.5 

домофон 
BAS IP 

к магuсmральному оборудоВанuю дома 

0 

R40.1 VКЗ 

om розеmочного блока R14.1 _.:::а.,.. __ 

W.F. 1 R43 l 11 1- . 1
WiFi-2 

--�} --------------� �-------
--------------------------

. 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·

1
.11 VК2 
11 · 11 111 

• 1 1 :=======::::::::::� .....
111 · 111 

R12.1 

R13.4 11 

�------

ко.бель 
ко.но.л 

-1

l!.= ---------------� ·-·-·-·-·-·-·-·1 
.1 

к RЗ-2.1 FTP саt.б 4х2х0.5 11.1 к R40.1 FТР саt.б 4х2х0.5 

R14.1 RЗ2.1 

к R32.1 FTP саt.б 4х2х0.5 
om розеmочного блока R14.1 

11.1 
11.1 
11.1 

� с л о В н ы е о б о з н а ч е н u я: 
Tun �славное НаuменоВанuе Колuч. 

обоз нач. wm. 

R" 6 розеmка компьюmерная дВоuная RJ45, скрыmоu ycm. 4 

WiFi .. 'с{ ..,, ... mочка доступа WiFi РОЕ, поmолочная 2 
VK" C!:FJ Вuдеокамера IP, numaнue по РОЕ 3 

----- ка о ель Bumaя пара F /UTP cat .бе 4х2х0.51 

каоель Bumaя пара F/UTP саt.бе 4х2х0.51 
om тв 2ocmuнou, до тв спальнu U тв деmскоu 

-·-·- каоель mелеВuзuонныu RGб/U-BC-BK 2х0.22 

liiiiiiiiiiiiii шкаф (( (сшmемы сВязul 1 

П р u м е ч а н u я: 

1. Шкаф cucmeм сВязu (( усmанаВлuВаеmся над сuлоВым щumом.
2. Слаооmочные разВодкu Выполнumь за подВесным потолком

u В каналах сmен В mpyoax с крепленuем к потолку скооамu,
Везде отдельно om сuлоВых разводок на paccmoянuu 150 мм
для uсключенuя помех u наВодок.

Зксплuкацuя помещенuu: 

НаuменоВанuе м2 НаuменоВанuе м2 

корuдор 8.3 5 детская 12.41 
2ардерооная 4.19 6 мастер-спальня 24.3 
2ocmeBoO санузел 2.9 1 масmер-Ванная 5.9 
кухня-2осmuная 39.9 Все 20: 98.1 

,____,_ _ __,___,__�,__ _ _,__20-21__,г. 3 а к а 3 ч u к: в л а а елец к вар m u р ы' (( 

Изм. Кол. ч. Лucm №аок. Поаnuсь До.mо. 

ГАП БорuсоВо. М. 11.01 
гип (урuн В.С. 11.01 

Ро.зро.боmо.л Т ко. ченко М. Ф.

Черmuл Тко.ченко А.Ф. 

дарес объекта: 2ороа Москва 

Частная кBapmupa 

План размещенuя слаботочных 
розеток u прокладкu элекmрuческuх 

cemeO cucmeм сВязu. 

(mo.auя Лucm ЛucmoB 

Р 1 З 
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0 

НаuменоВанuе 

корuаор 
гараерооная 
госmеВоО санузел 
кухня-госmuная 

0 

SP2.2 

SP1.2 

0 
SP2.1 

Зксnлuкацuя nомещенuО: 

м2 НаuменоВанuе 

8.3 5 аеmская 
4.19 6 мастер-спальня 
2.9 1 мастер-Ванная 
39.9 Всего: 

0 

12222222222222d 

кабель DAXX SЗЗ(2х2.5) 2шm. 

кабель DAXX SЗЗ4(2х2.1) 4шm. 

SP2.5 

SР2.З 

SPO 

SP2.4 SP2.6 

SUB1.1 

м2 

12.4 7 

24.3 

5.9 

98.1 

ВыВод для насmенноО aкycmuкu 

кабель DAXX SЗЗ4(2х2.1) 

кабель 
канал 

® 
кабель DAXX Rбб (2х0.5) 

кабель DAXX SЗЗ4(2х2.1) 

ВыВод для насmенноО aкycmuкu 

сабВуфер 

>----+----+-->---------<f-----+-2-0-21___.2 · За к аз ч u к: В л а а елец к Вар m u р ы. [[ 
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к упр.П1 FТР cat.Se 4х2х0.5 

WB-M1W2 

Л4.9 
Л4.4 

ЩР M□cmep 

Л2.1 

Зксnлuкацuя nомещенuО: 

м 2 :Е НаuменоВанuе НаuменоВанuе 
� 
1 корuаор 8.3 5 аеmская 
2 гараерооная 4.19 6 мастер-спальня 
3 госmеВоО санузел 2.9 1 мастер-Ванная 
4 кухня-госmuная 39.9 Всего: 

м□сmер сп□льнu 

KS.3 

(]) Л1.2�
Л1.4 :
вп 

= 

1-------<> 
;<О---

� :m.s 
:'---- Л1.З 

Лб.11 
Лб.В 

к В11 FTP cat.Se 4х2х0.5 
к В12 FTP cat.Se 4х2х0.5 2шm 
к В13 FTP cat.Se 4х2х0.5 
к В14 FТР cat.Se 4х2х0.5 2шm 
к В15 FTP cat.Se 4х2х0.5 
к В16 FТР cat.Se 4х2х0.5 
к В17 FТР cat.Se 4х2х0.5 
к В2 FTP cat.Se 4х2х0.5 
к ВЗ FТР cat.Se 4х2х0.5 
к В4 FTP cat.Se 4х2х0.5 
к В5 FTP cat.Se 4х2х0.5 2шm 
к В6 FTP cat.Se 4х2х0.5 
к В7 FTP cat.Se 4х2х0.5 
к ВВ FТР cat.Se 4х2х0.5 
к В9 FТР cat.Se 4х2х0.5 
к KS FTP cat.Se 4х2х0.5 
к KS.1-3 FТР cat.Se 4х2х0.5 
к П1 FTP cat.Se 4х2х0.5 

м 2 

12.4 7 

24.З

5.9 

98.1 

Лб.5 
Лб.2 

Лб.11 
Лб.В 

т.1

0 

12222222222222d 

Лб.7 

Л4.В Л4-12 

ЛS.1 

Л�2 

Лб.2 

Лб.4 1. 

Лб.З 
2. 

3. 

Tun 

В" 

Веаомосmь узлов усmаноВкu элекmрuческо20 
оборуаоВанuя на плане расnоложенuя 

Условное 
ооознач. 

6 

121 

-----
--

НаuменоВанuе 

кнопка Выключаmеля, скрыmоО усmаноВкu 

Блок соnряженuя кондuцuонероВ 

каоель Bumaя пара FТР cat.Se 4х2х0.5 

П р u м е ч а н u я:

Кол. 
wm. 

47 

3

План сВеmuльнuкоВ, а mакже ux модель, месmо расположенuя 
Выключаmелеu с размерамu прuВязкu cмompu дuзаuн - проекm кВарmuры. 
Запuсь у кнопочного Выключаmеля muna Л20.1 обозначаеm: номер 
сВеmuльнuка 20.1, коmорыu будеm запро2раммuр0Ван для упраВленuя om 
эmou кнопкu, Возможно его перепро2раммuр0Ваmь на сценuческое 
упраВленuе несколькuмu сВеmuльнuкамu. 
Прокладку кабеля om щuma ао Выключаmеля Выполнumь кабелем F /UTP 
2х4х0.5 В 2офрuр0Ванных трубах uз самозаmухающего ПВХ 
nлacmuкama, скрыmо, поа слоем шmукаmуркu сmен u за подВеснымu 
поmокамu с крепленuем к поmолку клuпс□мu. 

4. Данныu лucm cмompu соВмесmно с лucmaмu ЭОМ-АС':1 25-26.

,_____,_ _ ___,___.__�,__ _ __,__2 0--21__,2 · За к аз ч u к: В л а а елец к Вар m u р ы. 

Изм. Кол. ч. Лucm №аок. Поапuсь Д□m□ 

ГАП БорuсоВ□ М. 11.01 
гип (урuн В.С. 11.01 
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Трасса Кабель,провод 

Обозна- по проекту проложен 

чение 

кабеля, Начало Конец 
Участок трассы кабеля, провода 

Длина, Кол-во, число Длина, 
Марка Марка 

провода м и сечение жил м 

ввод Этажный щит ЩР П40 ВВГнг-LS Sxl0.0 20 длину ввода уточнить 

Гр.1 ЩР 1.Кl П25 ВВГнг-LS 5х4 18 

Гр.2 ЩР 2.Rl.1 П25 ВВГнг-LS 3х4 23 
Гр.3 ЩР 3.R2.1 П20 ВВГнг-LS 3х2.5 12 

Гр.4 ЩР 4.R2.2 П20 ВВГнг-LS 3х2.5 11 

Гр.5 ЩР 5.R3, 5.R4 П20 ВВГнг-LS 3х2.5 19 
Гр.б ЩР 6.RS.2, 6 .. RS.1 П20 ВВГнг-LS 3х2.5 17 

Гр.7 ЩР 7.Rl.2 П20 ВВГнг-LS 3х2.5 24 
Гр.8 ЩР 8.К2, 8.Rб, 8.R7, 8.R8, 8.R9, 8.Rl0 П20 ВВГнг-LS 3х2.5 39 

Гр.9 ЩР 9.Rll, 9.RlЗ, 9.R12, 9.R14, 9.R15, 9.Rlб П20 ВВГнг-LS 3х2.5 37 
Гр.10 ЩР 10.Rl 7, 10.R18, 10.R19 П20 ВВГнг-LS 3х2.5 31 

Гр.11 ЩР 11.R20, 11.R21, 11.R22, 11.R24, 11.R23 П20 ввгнг-LS 3х2.5 23 
Гр.12 ЩР 12.R25, 12.R26, 12.R27 П20 ВВГнг-LS 3х2.5 30 

Гр.13 ЩР 
13.R28, 13.R30, 13.R29, 13.R32, 13.R31,

П20 ВВГнг-LS 3х2.5 47 
13.R33

Гр.14 ЩР 14.R34, 14.R35, 14.R36, 14.R37, 14.R38 П20 ВВГнг-LS 3х2.5 44 

Гр.15 ЩР 15.R39, 15.R40, 15.R42, 15.R41 П20 ВВГнг-LS 3х2.5 31 

Гр.16 ЩР ЩВ (щит вентиляции) П25 ВВГнг-LS 5х4 8 
Гр.16.1 ЩВ {щит вентиляции) 16.Пl (приточная установка) П25 ВВГнг-LS 5х4 10 

Гр.16.2 ЩВ {щит вентиляци и) 16.Bl (вентилятор канальный) Пlб ВВГнг-LS 3xl.5 16 

Гр.16.3 ЩВ (щит вентиляци и) 16.К3.1 (клапан приточный) Пlб ВВГнг-LS 3xl.5 18 
Гр.16.4 ЩВ {щит вентиляции) 16.К3.2 (клапан приточный) Пlб ВВГнг-LS 3xl.5 19 

Гр.17 ЩР 17.К4 (увлажнитель воздуха) П25 ввгнг-LS sx2.s 13 
Гр.18 ЩР ЩОП (щит охранно-1пюжар1ный) Пlб ВВГнг-LS 3xl.5 7 

Гр.18.1 ЩОП (щит охра нно-пожарный) ЩР Пlб ВВГнг-LS 2xl.5 7 
Гр.19 ЩР KS (наружный блок кондиционера) П25 ВВГнг-LS 3х4 1 

Гр.19.1 KS (наружный блок кондиционера) KS.1 (внутр.блок кондиционера) П20 ВВГнг-LS 4xl.5 1 
Гр.19.2 KS (наружный блок кондиционера) KS.2 (внутр.блок кондиционера) П20 ВВГнг-LS 4xl.5 1 

Гр.19.3 KS (наружный блок кондиционера) KS.3 (внутр.блок кон,DJ1Иционера) П20 ВВГнг-LS 4xl.5 1 
Гр.20 ЩР 20.Кб (бойлер) П20 ВВГнг-LS 3х2.5 12 

о ИБП (источник бесперебойно1го :,: 

□ Гр.21 ЩР П20 ВВГнг-LS 3х2.5 8
с<:) питания) о 
u 

□ ИБП (источник бесперебойного <::: 
Гр.21.1 ЩР П20 ВВГнг-LS 3х2.5 8

о питания) LJ 

Гр.22 ЩР 22.К7 (дверной замок) Пlб ВВГнг-LS 2xl.5 10 

z 
Гр.23 ЩР 23.П/Уl, 23.П/У2, 23.П/У3 П20 ввгнг-LS 3х2.5 32 

с<:) 
Гр.24 ЩР СС (щкаф систем связи) Пlб ВВГнг-LS 3xl.5 6 

:,: 

::::, Гр.26 ЩР Блок терморегуляторов П20 ВВГнг-LS 3х2.5 5 
Гр.26.1 Блок терморегуляторов ТПl П20 ВВГнг-LS 3х2.5 8□ 

□ 
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Тип, марка 
Код 

№ Наименование, техническая характеристика 
оборудования, 

оборудования, Завод - изготовитель, Единица Масса 
обозначение Примечание 

П/П оборудования и материалов изделия, фирма, страна измерения единицы(кг) 
документа и 

материала 
опросного листа 

1 2 3 4 5 6 8 9 

щиты и их КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

1 
Щит распределительный модульный скрытой установки на 144 

U62 АВВ ШТ. 1 ЩитЩР 
модуля. Исполнение I РЗ 1. 984х560х 120. 

2 
Щит распределительный модульный скрытой установки на 180 

U53 АВВ ШТ. 1 ЩитЩУ 
модулей. Исполнение I РЗ1. 834х81Ох120. 

3 
Корпус элекrрошкафа навесной, 

1 /1 В АВВ ШТ. 1 ЩитЩБП 
Исполнение IP43. 800х300х215. 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЩИТА ЩР 

4 Модульный распределительный блок 16 контактов 125А Legrand 004871 Legrand ШТ. 1 

5 Модульный распределительный блок 8 контактов 125А BRU125A АВВ ШТ. 1 

6 Рубильник 1х-полюсный 16А Е201гна DIN-peйкy Е201r16 АВВ ШТ. 1 

7 Рубильник АВВ 3-полюсный SO203/40 рычаг красный SO203/40 АВВ ШТ. 1 Допускается 

применение 

8 
Устройство дифференциальной защиты, трехполюсное (УЗО), 

F204 АС-40/0,03 АВВ ШТ. 2 оборудования с 
lp=40A, ток утечки=ЗОmА аналогичными 

9 
Автоматический выключатель с комбинированными 

S203-B25 АВВ шт. 1 
характеристиками 

магнитотермическими расцепителями трехполюсный lp=25A других 

10 
Автоматический выключатель с комбинированными 

S203-C25 АВВ о 
про из водителе й. 

магнитотермическими расцепителями трехполюсный lp=25A 
шт. Это оборудование 

о 

:,: 

Автоматический выключатель с комбинированными должно иметь □ 
с<:) 

11 S203-C20 АВВ ШТ. 2о Сертификат u магнитотермическими расцепителями трехполюсный lp=20A □ 

Автоматический выключатель с комбинированными 
с о ответе тв ия 

о 

12 S203-C16 АВВ ШТ. 3 стандартам РФ. 
магнитотермическими расцепителями трехполюсный lp=16A 

z 
13 

Автоматический выключатель с комбинированными 
S201-C20 АВВ 1ШТ. 

с<:) магнитотермическими расцепителями однополюсный lp=20A :,: 

::::, 

:!: Автоматический выключатель с комбинированными 
□ 14 S201-C16 АВВ ШТ. 3 ,., 

магнитотермическими расцепителями однополюсный lp=16A CD 

□ 
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