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Силовое электрооборудование, внутреннее электрическое 

освещение и автоматизированная система управления. 
Cтруктурированные кабельные

системы.
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Веаомосmь ра5очuх черmежеu основного комплекта эом Веаомосmь ссылочных u nрuлагаемых аокуменmоВ 

№ лucma НаuменоВанuе Прuмечанuе Ооозначенuе НаuменоВанuе Прuмечанuе ссылочных u nрuлагаемых аокуменmоВ: 
1 Общuе данные. СП 16,13330,2016 Элекmроmехнuческuе ycmpoucmBa 
2 Общuе указанuя. 

гост Р 533315-2009 Кабельные uзделuя. Т ребоВанuя nожарноu безоnасносmu. 
З-13 Щum ЩР. Расчёmная схема расnределumельноu cemu дома. 

гост Р 503511.5.52-2011 ЭлекmроусmаноВкu нuзкоВольmные. Выбор u монmаж 

14 Заданuе заВоду-uзгоmоВumелю по распределumельному щumy. элекmрооборудоВанuя. ЭлекmроnроВодкu. 
ПроекmuроВанuе u монmаж элекmроусmаноВок жuлых 

15 Щum ЩР2 u ЩР3. Расчетная схема. СП 256. 1325800.2016 u общесmВенных зданuu.
16 Ведомость узлов усmаноВкu элекmрuч. оборудоВанuя на плане расnоложенuя. гост Р 53169-2010 Каоелu сuлоВые с nлacmмaccoBou uзоляцuеu. 

11 Схемы nоаключенuя элекmроусmаноВочных uзделuu. ПУЗ (uзд. 6 u 1) ПраВuла ycmpoucmBa элекmроусmаноВок. 

18 Опорные консmрукцuu, узлы монmажа лоmкоВ u аксессуаров S5 ComЬitech. гост Р 21.1101.2009 Основные mребоВанuя к npoeкmнou u рабочеu докуменmацuu. 

19 План размещенuя кабельных лоmкоВ для сuлоВых u СКС cemeu. СНuП 31-06-2009 ОбщесmВенные зданuя u сооруженuя. 

СНuП 12-04-2002 Технuка безоnасносmu В cmpoumeльcmBe План размещенuя щumoB сuлоВого оборудоВанuя u nрокладкu элекmрuческuх 20 Cucmeмa npomuBonoжapнou защumы. ЭлекmрооборудоВанuе. cemeu. СП 6.13130.2009 
План размещенuя розеток, ВыВодоВ сuлоВого оборудоВанuя u nрокладкu Т реооВанuя nожарноu безоnасносmu. 

21 элекmрuческuх cemeu. 
План размещенuя ВыВодоВ сuлоВого оборудоВанuя u nрокладкu 

22 Прuлагаемые аокуменmы элекmрuческuх cemeu. 
23 План размещенuя осВещенuя u nрокладкu элекmрuческuх cemeu. 

АСУ 
План размещенuя ВыВоаов cucmeм уnраВленuя 

Лucm 1 f--- оmоnленuем u защumы om npomeчкu Воды. 
24 План размещенuя Выключаmелеu KNX u прокладка элекmрuческuх cemeu. План размещенuя слаботочных розеток u nроклаакu 
25 План размещенuя Выключаmелеu KNX u назна ченuе ux клаВuш. СКС элекmрuческuх cemeu cucmeм сВязu. Лucm 2 

� -

26 План размещенuя даmчuкоВ meмnepamypы теплого пола. АСУ План-схема сuсmемы оmоnленuя. Лucm 3 
21 План размещенuя ВыВодоВ aкycmuкu. СКС План-схема cucmeм СКС. Лucm 4 

� - 28 План размещенuя сuсmемы дополнumельного ураВнuВанuя nоmенцuалоВ щuma ЩР. Блок-схема размещенuя ycmpoucmB 
о АСУ npu ux nоаключенuu к шuне KNX. Лucm 5 :,: 

29 ,g План-схема размещенuя молнuезащumы зданuя. 
о 

ЭОМ.СО 
"' Ка5ельныu журнал. Лuсmы 1-5 
о 

ЭОМ.СО Сnецuфuкацuя о5орудо5анuя u маmерuалоВ. Лucm 6-9 
Основные nоказаmелu npoeкma: 

= 

,ci № лucma НаuменоВанuе Показатель 
:::, 

1 Наnряженuе элекmросеmu в 220/380 <D 

2 УсmаноВленная мощность nompeбumeлeu кВm 41.96 
с:, з Расчёmная мощность кВm 20.0 2021 2. Заказчuк: Влааелец аома. ЭОМ-АСУс:, 
= 

:::, 4 Расчёmныu mок нагрузкu npu COS(j) = 0.92 А � 33.1 
= 
о 

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-он, деревня Бузаево
Черmежu разраооmаны в coomBemcmBuu [ aeucmByющuмu Нормамu u ПраВuламu, Изм. Кол.цч. Лucm №док. Поапuсь Даmа 

npeaycмampuBaюm мeponpuяmuя, ооесnечuВающuе ВзрыВную, ВзрыВоnожарную u пожарную безоnасносmь [maauя Лucm ЛucmoB 
гип [урuн В.[. /"'.1 • .1 .и� 1..,20.10 Часmныu аом npu праВuльноu эксплуаmацuu сооруженuя. Разработал Ткаченко М.Ф. � 20.10 р 1 29 

о 

� ГлаВныu uнженер проекта � (Сурuн В.С.) Черmuл Ткаченко А.Ф. -.О!- 20.10

)::1от ,ci 
6 Общuе аанные :,;: ПроВерuл Шевченко Н.К. ,,, - --:20.10:s:: ,..-
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НаuменоВанuе 
элекmропрuёмнuкоВ 

Общая сВеmuльнuк 
аеmскоО 2 

Общая сВеmuльнuк сВеmuльнuк сВеmuльнuк 
спортзала кабuнеmа аеmскоО 1 

сВеmuльнuк сВеmuльнuк Общая сВеmuльнuк сВеmuльнuк сВеmuльнuк сВеmuльнuк 
спальнu кухнu кухнu кухнu гocmuнou гocmuнou 

rт, f-----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------f-------,f-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+------H 
Помещенuе В щume ЩУ 

Обозначенuе на чертеже Гр.38_0маркuроВка кабеля 
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- 1
РЕ 1

31
� 
ро 1

5 

Г р.38-1 
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Г р.38-2 

1 В щume ЩУ 

Г р.38-3 Г р.39-0 
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Г р.39-1 Г р.39-2 

15 В щume Щ� 15 

Г р.39-3 Г р.40-0 Г р.40-1 
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Гр.40-3 Гр.40-4 
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ЭОМ-АС� 

Изм. Кол.цч. Лucm №аок. Поапuсь Даmа 

гип Сурuн В.С. /"'.-�. 1.., 20.10
Разработал Ткаченко М.Ф. � 20.10

Черmuл Ткаченко А.Ф. -� 20.10 
ПроВерuл Шевченко Н.К. . &10,..-

Cmaauя Лucm ЛucmoB 
Часmныu аом 

р 9 29 

Щum ЩР. Расчетная 
)::1от схема расnреаелumельноu 

cemu аома. 

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-он, деревня Бузаево
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лuнuu н□ ВРУ за□нuя 

mun, 
номuн□льныu mок (А!, 
mок р□сцепumеля ( А). 

LЩ,�З 

0 
Номер блока Щ� 

Aкmyamop жалюзuuныu 
8х канальныu Zennio 

MAXinBOX SHUTTER вен v2

� 
Номер блока Щ� 

Aкmyamop оmопленuя 
8х канальныu Zennio 
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Проаолженuе, начало cмompu лucm 3-10. 
1--��------------; 

N : ··: : 

-е-0 "" 
3 

,::::, 
::;;:,: 
..а 
<::: 
QJ 
Е 
::::, 

YcmpoucmB□ з□щumного 
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Ddc::::OCL с::: 
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1 ::Е 
N 

� � g- �= ::Е 
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УслоВное uзобр□женuе 

Номер обозн□ченuя по плану 

Номер фазы cemu 

Р нам. кВm 

N 
:,: 
� =
a:i Е 

L2 

0.56 

(D с--1 (D с--1 (D с--1 (D с--1 (D с--1 (D с--1 (D с--1 

a::i i::::: a::i i::::: a::i i:::::  a::i i::::: a::i i::::: a::i i::::: a::i i:::::

rv rv rv rv rv rv rv 

KS-1, Ш1 К1-1, Ш2 К8-1, ШЗ К12-1, Ш4 К15-1, Ш5 К15-2, Ш6 К15-З, Ш1 

L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 

0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

:,: 
L_ 

-.&) 
(D 

(D с: 

СП СП СП СП сп @@сп сп сп 
Кл.1, СП.1-2 Кл.1, СП.З-4 Кл.1, СП.5 Кл.2 , СП.1-2 Кл.2, СП.З Кл.2, СП.4 Кл.3 СП.1 

LЗ LЗ LЗ LЗ LЗ LЗ LЗ 

0.12 0,004 0.004 0,004 0,004 0,004 0.004 
"" 1-----------t------+------+----+-------+-------+-----+------+-----1------+------+----+-------+-------+-----+------+-----1-------11 

2.6 1.48 1.48 1.48 1.48 � lном.Ток( А ) 1.48 1.48 1.48 0.56 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
ПрuВоа ПрuВоа ПрuВоа ПрuВоа � 1-----------1-------��--+����+--���--���---��-+--���-���-1------+------+-----+-------+-------+-----+------+-----1-------11 

� Н□uменоВ□нuе ПрuВоа ПрuВоа ПрuВоа КонВекmор КонВекmор P□au□mop 
Общая шmор шmор шmоР. шmор 

aemcкou 1 кабuнеm□ aemcкou 2 
g_ шmор 

СПQЛЬНU � элекmропрuёмнuкоВ кухнu 
w
<::: 

шmор _ шmор _ 
2ocmuнou гocmuнou Общая оmопленuя оmопленuя оmопленuя Теплыu пол Теплыu пол Теплыu пол 

резерв гocmuнou гocmuнou боuлерноu холл□ nocmupoчнou санузла 1 
rт, 1-----------1------+------+----+------+-------+----+------+-----1------+------+----+------+-------+----+------+-----1-------11 

Помещенuе В щume Щ� 

Обозн□ченuе н□ чертеже Гр.42_0м□ркuроВк□ кабеля 

+24
1

Проходная клемма АВВ
02,5/6.DA В щume 01Щ� 

1 

сп 

5 1 

Гр.42-1 Гр.42-2 

8 12 15 15 15 

Гр.42-3 Гр.42-4 Гр.42-5 Гр.42-6 Гр.42-1 

В щume Щ� 1 1 1 1 1 1 

Гр.43-0 Гр.43-1 Гр.43-2 Гр.43-3 1 p.4J-4, 1 р.4И� Гр.43-5 Гр.43-6 

t----+---+--t-----iг----+-2-0-21--12 · 3 а к а 3 ч u к: в /1 а а е /1 е ц а ом а'
ЭОМ-АС�

Изм. Кол.цч. Лucm №аок. Поапuсь Д□m□ 

гип Сурuн В.С. /'"'.-�. 1.., 20.10 
Р□зр□боm□л Тк□ченко М.Ф. � 20.10 

Черmuл Тк□ченко А.Ф. -� 20.10 
ПроВерuл Шевченко Н.К. . &10 ,..-

(m□auя Лucm ЛucmoB 
Часmныu аом 

р 11 29 

Щum ЩР. Расчетная 
)::1от схема расnреаелumельноu 

cemu дома. 

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-он, деревня Бузаево



С) 
I 
i::::I 

а::, 
С) 
'-' 
i::::I 
о:::: 
N 
С) 

L.J 

о, 
= 

а::, 
I 
::, 

Е 
i::::I 
м 

са 

i::::I 
Е 
i::::I 

ro 

::, 

..а '-'
::, 
с:: 

ro 
С) 

с: 

<::: 
ro 

С) 
с:: 

о, 
= 

cri 
I 
:::s:: 

Ann□p□m оmхоаящеu 
лuнuu н□ ВРУ за□нuя
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УслоВное uзобр□женuе

Номер обозн□ченuя по плану

Номер фазы cemu

Р нам. кВm
""
::, 1 нам.Ток ( А )I 
::Е: 
QJ 
::, 
с:,_ Н□uменоВ□нuе с:: 
С) 
<=L.. 

Е элекmропрuёмнuкоВ""
QJ 
о:::: 

rт, 

Помещенuе 
Обозн□ченuе н□ чертеже
м□ркuроВк□ кабеля 

� � 
Номер блока Щ � Номер блока Щ� 

Aкmyamop оmоnленuя Aкmyamop оmоnленuя
Вх канальныu Zennio Вх канальныu Zennio
HeatingBOX 24 V ВХ HeatingBOX 24 V 4Х 

LЩ,�З Проаолженuе, начало cмompu лшm З-11.
N : ·

·: :
PEl-lr"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --1 

1 8 LЬ +24 1 2 з 4 5 6 1 8 1 '+24 1 2 з 4

� � • � � � � � � � � • � � � �
т т 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Кл.2, СП.5 Кл.2, СП.6-7 Кл.2, СП.8-9 Кл.2, СП.10-11 Кл.2, СП.12-13 Кл.З, СП.2 Кл.З, СП.З Кл.З, СП.4-5 Кл.З, СП.6 Кл.З, СП.7 Кл.З, СП.8-9 Кл.3, СП.10-11 Кл.3, СП.12-13

LЗ LЗ LЗ LЗ LЗ LЗ LЗ LЗ LЗ LЗ LЗ LЗ LЗ

0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Теплыu пол Теплыu пол Теплыu пол Теплыu пол Теплыu пол Теплыu пол Теплыu пол Теплыu пол 
Контур 1-2 Контур 1-2 Контур 3-4 

Теплыu пол Т еплыu пол теплого пол□ теплого пол□ теплого пол□ 
щumoBou aemcкou 1 спорmз□л□ к□бuнеm□ aemcкou 2 кл□аоВоu санузла 2 сп□льнu санузла З г□раеробноu кухнu гocmuнou гocmuнou резерв

1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10

Гр.43-7 Гр.43-8 Гр.43-9 Г р.43-10 Г р.43-11 Гр.43-12 Гр.43-13 Гр.43-14 Гр.43-15 Гр.43-16 Гр.43-17 Гр.43-18 Гр.43-19

2021 г. Заказчuк: Владелец дома. ЭОМ-АС� 
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)::1от ПроВерuл Шевченко Н.К. . &10 схема расnреаелumельноu,..-

cemu аома.

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-он, деревня Бузаево
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- mок уmечкu Всmроенно20 УЗО lym = 100мд.
- xapaкmepucmuкa УЗО А[, селекmuВное S

- дuфференцuальныu aBmoмamuчecкuu Выключатель 0S201
- xapaкmepucmuкa aBmoмama "[" на mок 16 ампер
- mок уmечкu Всmроенно20 УЗО lym = 30мд.
- xapaкmepucmuкa УЗО А

- aBmoмamuчecкuu Выключатель S203 - 3 полюса расцепumеля
- mок 16 ампер
- xapaкmepucmuкa aBmoмama "["

- aBmoмamuчecкuu Выключатель S202 - 2 полюса расцепumеля
- mок 25 ампер
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с 16А - mок 16 ампер
х□р.С - xapaкmepucmuкa aBmoмama "["
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Гр.3-2.2 
Гр.6-2.4 
Гр.9-0.15 
Г р.12-0.15 
Г р.15-0.1 
Гр.18-0.1 
Г р.21-0.2 
Гр.24-0.2 
Г р.27-0.2 
Г р.28.1-2.54 

Гр.30-0.3 

ГD.35-0.1 
Гр.38-0-0.396 
Г D.41-0-0.565 

Го.44-2.4 
Г D.45-0.8 

[ L 1=13. 911 

Гр.2-3.7 Гр.2-3.7 
ГD.4-3.4 Гр.5-2.1 
Гр, 7-1.3 Г р,8-0. 9 
Гр.10-0.2 Гр.11-1.5 
Гр.13-1.0 Гр.14-0.6 
Гр, 16-0.25 Гр, 17-1.0 
Гр, 19-1.0 Г р.20-0.1 
Г р,22-0.3 Г р,23-0.35 
Гр.25-0.3 Гр.26-0.2 

Гр.28.2-0.4 
Г р.28.3-0.029 
Гр.28.4-0.1 

Г р.29-0.3 
Г р.31-0.1 Гр.32-0.1 
Г р.33-0.1 Г р.34-0.1 
Г р.36-0-0.5 7 Г D.37-0-1.3 
Г р.39-0-0.506 Гр.40-0-0.264 
Г D.42-0-0.56 Г D.43-0-0.12 

Гр.45-0.8 Г D.45-0.8 

[ L2=14.615 [ L3=13.436 

t----+---+--1--------1г----+-2-0-21--12 · 3 а к а 3 ч u к: в л а а елец а ом а' ЭОМ-АС�

Изм. Кол.цч. Лucm №аок. Поапuсь Д□m□ 

гип Сурuн В.С. /"'.-�. 1.., 20.10 
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Черmuл Тк□ченко А.Ф. -� 20.10
ПроВерuл Шевченко Н.К. 
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R
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PROG. / TEST

TP,S

BLOCK I

BLOCK IV

13 14 15 16

5 6 7 8

BLOCK II

BLOCK V

17 18 19 20

9 10 11 12

BLOCK III

BLOCK VI

21 22 23 24

R

R IP20

PROG./ TESTPOWER

INPUT:

 110-240V

     50/60Hz.

LN

DA

_

DA

+

OK

S

φ = 0.4

TP,S

ZDIDLIV2

2

R

PROG. / TEST

INPUT:
110-230V
   50/60Hz.

OUTPUTS

C1 C2

POWER: 29V 480 mW.

C3 C4C2C1

3 s

C3 C4

OUTPUTS:

C1+C2,C3+C4:  2 x 600 W Max.     @230V.    2 x 400 W Max./O.  @110-125V.

C1+C2+C3+C4: 1 x 1200 W Max.   @230V.    1 x 800 W Max.       @110-125V.

R,L,C

TP,S

F 250V, 10A; ε

110-230V 50/60Hz;

C1,C2,C3,C4:    4 x 300 W Max/O. @230V.    4 x 200 W Max./O.  @110-125V.

INPUT:

LN

PROG. / TEST

INPUT:
110-230V
   50/60Hz.

OUTPUTS

C1 C2

POWER: 29V 480 mW.

C3 C4C2C1

3 s

C3 C4

OUTPUTS:

C1+C2,C3+C4:  2 x 600 W Max.     @230V.    2 x 400 W Max./O.  @110-125V.

C1+C2+C3+C4: 1 x 1200 W Max.   @230V.    1 x 800 W Max.       @110-125V.

R,L,C

TP,S

F 250V, 10A; ε

110-230V 50/60Hz;

C1,C2,C3,C4:    4 x 300 W Max/O. @230V.    4 x 200 W Max./O.  @110-125V.

INPUT:

LN

PROG. / TEST

INPUT:
110-230V
   50/60Hz.

OUTPUTS

C1 C2

POWER: 29V 480 mW.

C3 C4C2C1

3 s

C3 C4

OUTPUTS:

C1+C2,C3+C4:  2 x 600 W Max.     @230V.    2 x 400 W Max./O.  @110-125V.

C1+C2+C3+C4: 1 x 1200 W Max.   @230V.    1 x 800 W Max.       @110-125V.

R,L,C

TP,S

F 250V, 10A; ε

110-230V 50/60Hz;

C1,C2,C3,C4:    4 x 300 W Max/O. @230V.    4 x 200 W Max./O.  @110-125V.

INPUT:

LN

PROG./ TEST

R

TP,S

R

A1 A2 B1 B2

E1 E2 F1 F2

C1 C2 D1 D2

G1 G2 H1 H2

L L L L

CH. A CH. B CH. C CH. D

CH. E CH. F CH. G CH. H

L L L L

PROG./ TEST

5 6

1 2

7 8

3 4

R

R
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1 2 3 4 5 6 7

24V

+

8

+

PROG. / TEST

3 4

1 2OUTPUTS

R

TP,S

1 2 3 4

24V

+ +

PROG./ TEST

5 6

1 2

7 8

3 4

R

R
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1 2 3 4 5 6 7

24V

+

8

+

R

LINECOUPLER CL
ZSYLCCL

Traffic

GA PA

Function

Led

Prog.

R

TP,S

Bus Stat

Main Sub.

R

R

TP,S

IP ROUTER CL
ZSYIPRCL

Bus Stat

IP TP

Traffic

GA PA

Function

Led

Prog.

KNX

BUS

29V

iBUS + iAUX  ≤  640mA

POWER OVERLOAD

RESET

AUX
29V

+

R

TP,S

R

NL

220V-240V
50/60Hz

250mA

- 5 ... 45ºC
BUS 29V
640mA

AUX 29V

iBUS + iAUX  ≤  320mA

POWER OVERLOAD

RESET

AUX
29V

+

R

TP,S

R

NL

220V-240V
50/60Hz

150mA

- 5 ... 45ºC
BUS 29V
320mA

AUX 29V

MW
MEAN WELL

S203

QА
F204

S203

S203 S202

S203

S203

DS201 DS201 DS201 DS201 DS201 DS201

DS201 DS201 DS201 DS201 DS201 DS201 DS201 DS201 DS201 DS201 DS201 DS201

DS201 DS201 DS201 DS201 DS201 DS201 DS201 S202

DS201 DS201 DS201 DS201 DS201 DS201

PROG. / TEST

INPUTS 5-8

INPUTS 1-4

C7 C865

C3 C421

3.3V OUT

3.3V OUT
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Веаомосmь узлов усmаноВкu элекmрuческо20 оооруаоВанuя на плане расnоложенuя 

НаuменоВанuе 
накладноu сВеmодuод. сВеmuльнuк - 20 Bm IP44 
накладноu сВеmодuод. сВеmuльнuк - 20 Bm 
насmенныu сВеmодuод. сВеmuльнuк-бра -20 Bm 

подВесноu сВеmодuод. сВеmuльнuк - 15 Bm 

магнumн. mрек.сВеmодuод. сВеmuльнuк - 22 Bm 

mрекоВыu сВеmодuод. сВеmuльнuк - 22 Bm 

коробка разВеmВumельная клеммная 
KNX Выключатель 1 группа Zennio Т ecla 55 
KNX Выключатель 2 группы Zennio Т ecla 55 
KNX Выключатель З группы Zennio Т ecla 55 
нuВерсальныu даmчuк [0 2 KNX, скрыmоu усmаноВкu Ekinex ЕК-ЕТ2-ТР 
даmчuк дВuженuя KNX для скрытого монтажа Zennio EyeZen IN 

ВыВод промежуmочныu для подключенuя оборудоВанuя после оmделкu 

розетка 2К+З нем. сmандарm с защumнымu шmоркамu, 16 А, скрыmоu усmаноВкu 
розетка 2К+З нем. сmандарm с защumнымu шmоркамu, 16 А, Вла2озащuщенная 
розетка 2К+З нем. сmандарm с защumнымu шmоркамu, 20 А, скрыmоu усmаноВкu 
розетка 2К+З немецкuu сmандарm с защumнымu шmоркамu 16А 
+ 2xUSB/ дВоuная USB розетка.
механuзм ВыВода кабеля скрыmоu усmаноВкu 
розетка mелеВuзuонная SA Т + TV скрыmоu усmаноВкu 
розетка компьютерная RJ45 + TV скрыmоu усmаноВкu 
розетка компьютерная дВоuная 2xRJ45 скрыmоu усmаноВкu 

ЛUHUU груnnоВЫХ cemeu 

щum cuлoBou + щum упраВленuя ЩР+ЩУ 

Кол. 
шm./м 

14 

21 

2 

3 

8 

48 

13 

11 

4 

6 

10 

32 

103 

27 

1 

11 

о 

4 

3 

40 

о 

Прuме-
чанuе 

IP44 

IP44 

Т ехнuческuе mребоВанuя: 
1. Запuсь у розеmкu muna З.R1 обозначает: З - номер группы,
R-розеmка, 1-её последоВаmельныu номер.
К - кабельныu ВыВод. В-Выключатель.
В знаменателе - усmаноВленная мощность В кВm.
2. Запuсь у групповых лuнuu muna Гр.1 ВВГн2(А)-LS Зх1,5 П16
coomBemcmByem: номеру 2руппы(1), muny проВоднuка(ППГнг(А)-НF),
колuчесmВу жuл u ux сеченuю (Зх1,5), способу прокладкu (П16),
(П16) В гофрuроВанноu ПВХ mрубе 0=16мм.
З. ПроВодку om щumoB Выполнять скрыто, Везде-В 2офрuр0Ванных 
mрубах uз самозаmухающего ПВХ nлacmuкama: за подВеснымu 
поmолкамu В кабельном лоmке, под слоем шmукаmуркu сmен. 
4. Для прuсоедuненuя сВеmuльнuкоВ ycmaнoBumь разВеmВumельные
клеммные коробкu. [Веmuльнuкu, подВешuВаемые на шнурах u
проВодах, должны подключаться гuбкuмu шнурамu (проВодамu)
с меднымu жuламu сеченuем не менее 0,75 мм кВ, согласно
п.6.6.16 -6.6.11 ПУЭ.
5. Высоту усmаноВкu розеток u Выключаmелеu см. дuзаuн-проекm
дома. 
6. Все элекmрооборудоВанuе, а mакже меmаллоконсmрукцuu, кото
рые могуm оказаться под напряженuем npu нарушенuu uзоляцuu,
необходuмо занулumь. Для эmого uспользоВаmь нулеВоu защum
ныu проВоднuк РЕ.

П р u м е ч а н u е: 

Данныu лшm cмompu соВмесmно с лucmaмu 21 - 26. 

t----+---+--t---------iг-----+-
2-0-21-----12 . 3 а к а 3 ч u к: в л а а елец а ом а. ЭОМ-АС� 

Изм. Кол.цч. Лucm №аок. Поапuсь Даmа 

ГИП Сурuн В.С. "--�-
1
.., 20.10 

Разработал Ткаченко М.Ф. � 20.10 
Черmuл Ткаченко А.Ф . • .OZ:.. 20.10 

ПроВерuл Шевченко Н.К. ,..- • &10 

Часmныu аом 

Веаомосmь узлов усmаноВкu 
элекmрuческо20 оооруаованuя на 

плане расnоложенuя. 

Cmaauя Лucm ЛucmoB 

Р 16 29 

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-он, деревня Бузаево
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Прuмер Выполненuя разВоаок осВещенuя с uспользоВанuем усmаноВочных коробок 
Выключаmелеu В ка чесmВе разВеmВumельных 

г------------------------------------, 
� БезВuнmоВые сmроumельно- монтажные клеммы- � БезВuнmоВые сmроumельно- монтажные 

-ВАГО, О,5-2,5мм/кВ, 24А, 400В, для nодключенuя клеммы-ВАГО, О,5-2,5мм/кВ, 24А, 400В.(221-413) 
сВеmuльнuкоВ npu nеmлеВом монmаже.(221-412)

N 
L 

NYM-J Зх1,5 

Bнympu кроншmеuноВ сВеmuльнuкоВ 

(с02ласно n. 6.6.13 П�Э). 

л 

0,5-0, 75мм/кВ 

lsl БезВuнmоВые сmроumельно- монтажные клеммы- ВАГО 1,5-4,Омм/кВ, 32А, 400В. 273-503. 

Mecma соеаuненuя u оmВеmВленuя проВоаов u кабелеu (разВеmВumельные коробкul аолжны 
быmь аосmупны аля осмотра u ремонта, согласно n. 2.1.23 п�э

L------------------------------------� 

Схема поаключенuя розеток (согласно п. 1.7.144 П�Э). 
---------------------------------------l

L1 

N 

РЕ 

® 

NYM-J Зх2,5 

е БезВuнmоВые сmроumельно-
- монтажные клеммы- ВАГО,
1,5-4,Омм/кВ

1 
32А, 400В.

221-413.

L1 

N 

РЕ 

® 

t----+----+--t--------iг----+- ·

Изм. Кол. ч. Лucm NОаок. Поапuсь До.mо. 

гип Сурuн В.С. 

Ро.зро.боmо.л Т ко. ченко М. Ф. 

Черmuл Тко.ченко А.Ф. 

ПроВерuл Шевченко Н.К. 

Часmныu аом 

Схемы nоаключенuя элекmроусmано
Вочных uзaeлuu. 

Cmo.auя Лucm ЛucmoB 

Р 11 29 

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-он, деревня Бузаево

3 а к а 3 ч u к: в л а а елец а ом а. ЭОМ-АС�
2-0-21 2-----1. 
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Опорные консmрукцuu, узлы монтажа лоmкоВ u аксессуаров S5 Combltech.

Узел-1. Соедuненuе лоmкоВ В местах одноmuпных окончанuО. 

Узел-3. [оедuненuе лоmкоВ с omBemBumeлeм ОРТ. 

Все крепежные аксессуары Вхоаяm В комплекm omBemBumeля ОРТ.

Узел-5. ПодВес на шпuльках u профuле к осноВанuю. 

Узел-2. Соедuненuе лоmкоВ с углом 2орuзонmальным СРО90. 

Все крепежные аксессуары Вхоаяm В комплекm угла СРО90 .

.. �. 
_,м• 

Узел-4. [оедuненuе лоmкоВ с omBemBumeлeм DPX. 

Все крепежные аксессуары Вхоаяm В комплекm omBemBumeля DPX.

Узел-6. Монтаж u соедuненuе пр0Волочно20 лоmка 150х80. 

Вuзуальное предсmаВленuе расположенuя кабельных лоmкоВ СКС u ЭОМ 

i 
i 
i 

�

Кабельные лоmкu расположumь параллельно, на разных 
уроВнях, соблюсmu расmоянuе между лоmкамu по Высоте не 
менее 150мм, по 2орuзонmу не менее 100мм. 
ВерхнuО лоmок предусмоmерь для ceme0 СКС, 
нuжнuО для сuлоВых. 

Узел-1. Крепленuе к сmене. 

t----+---+--t------iг----+2-0-21---12 · 3 а К а 3 Ч U К: В Л а а е Л е Ц 
а ОМ а,

30М-АС� 

Изм. Кол. ч. Лucm №док. Подпuсь Даmа 

гип Сурuн В.С. 

Разработал Ткаченко М.Ф. 
Черmuл Ткаченко А.Ф. 

ПроВерuл Шевченко Н.К. 0.10 

Часmныu аом 

Опорные консmрукцuu, узлы монтажа 

лоmкоВ u аксессуаров S5 [ombltech. 

Сmадuя 

р 

Лucm ЛucmoB 

18 29 

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-он, деревня Бузаево
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

3ксплuкацuя помещенuu: 

НаuменоВанuе м2 

боuлерная 8.73 
санузел 1 10.0 
холл 31.8 
щumоВая 6.89 
детская 2 17.28 
cnopmuBныu зал 18.02 
кабuнеm 18.0 
детская 1 17.27 
кладоВая 7.32 
санузел 2 1.98 
посmuрочная 10.8 
мастер-спальня 17.27 
санузел 3 9.95 
гардеробная 8.63 
госmuная 68.0 

Всего: 251.94 

® 

® 

/ 

·®
/ 

/ 

/ 

ф / 

(]) CD ® CD 

® 

щ� 

t----+---+--1--------iг----+2-0-21---1г. 3 а К а З Ч U К: В Л а а е Л е Ц 
а ОМ а,

30М-АС� 

Изм. Кол. ч. Лucm №док. Подпuсь Даmа 

гип Сурuн В.С. 

Разработал Ткаченко М.Ф. 
Черmuл Ткаченко А.Ф. 

ПроВерuл Шевченко Н.К. 0.10 

Часmныu аом 

План размещенuя кабельных лоmкоВ 

для сuлоВых u [К[ cemeu. 

Сmадuя Лucm ЛucmoB 

Р 19 29 

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-он, деревня Бузаево
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Группа Номер отвода

Назначение

Марка кабеля Примечание

Коллекторный шкаф Кл.1 (отопление)

Гр.43-1

1

Конвектор гостиной МКШнг(А)-LS 2x0.75

2

Конвектор гостиной МКШнг(А)-LS 2x0.75

Гр.43-2

3

Конвектор гостиной МКШнг(А)-LS 2x0.75

4

Конвектор гостиной МКШнг(А)-LS 2x0.75

Гр.43-3

5

Радиатор бойлерной МКШнг(А)-LS 2x0.75

Коллекторный шкаф Кл.2 (теплый пол)

Гр.43-4

1

Теплый пол контур 1 - Холл МКШнг(А)-LS 2x0.75

2

Теплый пол контур 2 - Холл МКШнг(А)-LS 2x0.75

Гр.43-5

3

Теплый пол контур 1 - Постирочная МКШнг(А)-LS 2x0.75

Гр.43-6

4

Теплый пол контур 1 - Санузел 1 МКШнг(А)-LS 2x0.75

Гр.43-7

5

Теплый пол контур 1 - Щитовая МКШнг(А)-LS 2x0.75

Гр.43-8

6

Теплый пол контур 1 - Детская 1 МКШнг(А)-LS 2x0.75

7

Теплый пол контур 2 - Детская 1 МКШнг(А)-LS 2x0.75

Гр.43-9

8

Теплый пол контур 1 - Спортзал МКШнг(А)-LS 2x0.75

9

Теплый пол контур 2 - Спортзал МКШнг(А)-LS 2x0.75

Гр.43-10

10

Теплый пол контур 1 - Кабинет МКШнг(А)-LS 2x0.75

11

Теплый пол контур 2 - Кабинет МКШнг(А)-LS 2x0.75

Гр.43-11

12

Теплый пол контур 1 - Детская 2 МКШнг(А)-LS 2x0.75

13

Теплый пол контур 2 - Детская 2 МКШнг(А)-LS 2x0.75

Коллекторный шкаф Кл.3 (теплый пол)

Гр.43-20

1

Теплый пол контур 3 - Холл МКШнг(А)-LS 2x0.75

Гр.43-12

2

Теплый пол контур 1 - Кладовая МКШнг(А)-LS 2x0.75

Гр.43-13

3

Теплый пол контур 1 - Санузел 2 МКШнг(А)-LS 2x0.75

Гр.43-14

4

Теплый пол контур 1 - Спальня МКШнг(А)-LS 2x0.75

5

Теплый пол контур 2 - Спальня МКШнг(А)-LS 2x0.75

Гр.43-15

6

Теплый пол контур 1 - Санузел 3 МКШнг(А)-LS 2x0.75

Гр.43-16

7

Теплый пол контур 1 - Гардеробная МКШнг(А)-LS 2x0.75

Гр.43-17

8

Теплый пол контур 1 - Кухня МКШнг(А)-LS 2x0.75

9

Теплый пол контур 2 - Кухня МКШнг(А)-LS 2x0.75

Гр.43-18

10

Теплый пол контур 1 - Гостиная МКШнг(А)-LS 2x0.75

11

Теплый пол контур 2 - Гостиная МКШнг(А)-LS 2x0.75

Гр.43-19

12

Теплый пол контур 3 - Гостиная МКШнг(А)-LS 2x0.75

13

Теплый пол контур 4 - Гостиная МКШнг(А)-LS 2x0.75

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-он, деревня Бузаево
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Щит ЩУ

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-он, деревня Бузаево



Позиция

Трасса

Участок кабеля, провода

Кабель, провод

Начало
Конец

по проекту проложен

Марка Длина Марка

Кол-во, число

жил и сечение

Длина, м

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ввод ГРЩ ЩКН-01

в земле ВБбШнг 4x16

длину уточнить

П.1

ГРЩ G1 генератор

в земле ВБбШв 3x2.5

длину уточнить

П.2

G1 генератор ГРЩ

в земле ВБбШв 3x6

длину уточнить

П.3

ГРЩ ЩР

П32

ВВГнг(А)-LS 5x10

11

П.4

ГРЩ 1ЩР (щит насосных станций)

П25

ВВГнг(А)-LS 3x4

16

П.5

ГРЩ 2ЩР (щит антиобледенения)

П32

ВВГнг(А)-LS 5x6

11

П.6

ГРЩ 3ЩР (щит гаража)

в земле ВБбШнг 4x4

длину уточнить

П.7

ГРЩ 1.K1 (электрокотел)

П25

ВВГнг(А)-LS 5x6

22

П.8

ГРЩ 2.K2 (варочная панель)

П25 ВВГнг-LS 5x4 36

1.Гр.1 1ЩР (щит насосных станций) 1.1.К.. (насос канализации 1)

в земле ВБбШв 3x2.5

длину уточнить

1.Гр.2 1ЩР (щит насосных станций) 1.2.К.. (насос канализации 2)

в земле ВБбШв 3x2.5

длину уточнить

1.Гр.3 1ЩР (щит насосных станций) 1.3.К.. (насос дренажный 1)

в земле ВБбШв 3x2.5

длину уточнить

1.Гр.4 1ЩР (щит насосных станций) 1.4.К.. (насос дренажный 2)

в земле ВБбШв 3x2.5

длину уточнить

1.Гр.5 1ЩР (щит насосных станций) 1.5.К.. (насос скважины)

в земле ВБбШв 3x6

длину уточнить

2.Гр.1 2ЩР (щит антиобледенения) 2.1.КК1, 2.1.КК2, 2.1.КК3
П25 ВВГнг-LS 5x2.5 46

2.Гр.2 2ЩР (щит антиобледенения) 2.2.КК4, 2.2.КК5, 2.2.КК6
П25 ВВГнг-LS 5x2.5 64

2.Гр.3 2ЩР (щит антиобледенения)

2.3.КК7 П20 ВВГнг-LS 3x2.5 16

2.Гр.4 2ЩР (щит антиобледенения)

2.4.КК8 П20 ВВГнг-LS 3x2.5 26

ДТВ.1 2ЩР (щит антиобледенения) ДТВ.1 (датчик температуры воздуха)

П16 FTP cat.5e 4x2x0.5 15

ДВ.1 2ЩР (щит антиобледенения) ДВ.1 (датчик влажности)

П16 FTP cat.5e 4x2x0.5 15

Гр.1 в резерве в щите

Гр.2 в резерве в щите

Гр.3 ЩР

3.R1 П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

23

Гр.4 ЩР

4.R2 П25

ВВГнг(А)-LS 3x4

32

Гр.5 ЩР

5.R3 П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

43

Гр.6 ЩР

6.R4 П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

22

Гр.7 ЩР

7.R5 П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

33

Гр.8 ЩР 8.R6, 8.R7
П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

45

Гр.9 ЩР 9.R8, 9.R9, 9.R10
П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

45

Гр.10 ЩР 10.R11, 10.R12, 10.R13, 10.R14
П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

43

Гр.11 ЩР

11.R15 П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

41

Гр.12 ЩР 12.R16, 12.R17, 12.R18
П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

61

Гр.13 ЩР 13.R19, 13.R20
П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

47

Гр.14 ЩР 14.R21, 14.R22
П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

42

Гр.15 ЩР

15.R23 П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

37

Гр.16 ЩР 16.R24, 16.R25, 16.K3, 16.R26
П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

56

Гр.17 ЩР

17.R28 П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

20

Гр.18 ЩР

18.R29 П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

23

Гр.19 ЩР

19.R30 П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

26

Гр.20 ЩР

20.R31 П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

23

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-он, деревня Бузаево



Лист

Гр.21 ЩР 21.R32, 21.R33, 21.R34, 21.R35
П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

49

Гр.22 ЩР

22.R36, 22.R37, 22.R38, 22.R39, 22.R40,

22.R41

П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

53

Гр.23 ЩР

23.R42, 23.R43, 23.R44, 23.R45, 23.R46,

23.R47, 23.R48

П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

54

Гр.24 ЩР 24.R49, 24.R50, 24.R51, 24.R52
П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

46

Гр.25 ЩР

25.R53, 25.R54, 25.R55, 25.R56, 25.R57,

25.R58

П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

60

Гр.26 ЩР 26.R59, 26.R60, 26.R61, 26.R62
П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

51

Гр.27 ЩР 27.R63, 27.R64, 27.R65, 27.K7
П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

59

Гр.28.1 ЩР

28.П1 П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

21

Гр.28.2 ЩР

28.В1 П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

23

Гр.28.3 ЩР

28.В2 П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

22

Гр.28.4 ЩР

28.В3 П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

22

Гр.29 ЩР 29.К.. привод въездных ворот

в земле ВБбШв 3x2.5

длину уточнить

Гр.30 ЩР

30.К.. вызывная панель в земле ВБбШв 3x1.5

длину уточнить

Гр.31 ЩР 32.К.. розетки террасы

П20

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

52

Гр.32 ЩР ЩОП
П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

7

Гр.32.1 ЩОП ЩР

П16

ВВГнг(А)-LS 2x1.5

7

Гр.33 ЩР

СКС П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

8

Гр.34 ЩР ЩУ

питание блока WB

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

3

Гр.35 ЩР ЩУ

питание блоков питания

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

3

ДТВ.2 ЩУ ДТВ.2
П16 FTP cat.5e 4x2x0.5 15

Гр.36-0 ЩР ЩУ общая группа освещения ВВГнг(А)-LS 3x1.5

3

Гр.36-1 ЩУ

Л1.1 П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

25

Гр.36-2 ЩУ

Л4.1 П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

16

Гр.36-3 ЩУ

Л9.1 П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

38

Гр.36-4 ЩУ

Л11.1 П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

26

Гр.36-5 ЩУ

K2-1 П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

26

Гр.36-6 ЩУ

K3-1 П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

11

Гр.36-7 ЩУ

K13-1 П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

39

Гр.36-8 ЩУ

K14-1 П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

37

Гр.36-9 ЩУ K5 (подсветка шкафа детской 2)

П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

27

Гр.36-10 ЩУ K6 (подсветка шкафа детской 1)

П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

33

Гр.36-11 ЩУ K4 (подсветка шкафа постирочной)

П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

23

Гр.37-0 ЩР ЩУ общая группа освещения участка ВВГнг(А)-LS 3x1.5

3

Гр.37-1 ЩУ 37.К1  освещение калитки
в земле ВБбШв 3x2.5

длину уточнить

Гр.37-2 ЩУ 37.К2  освещение террасы

П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

52

длину уточнить

Гр.37-3 ЩУ 37.К3  освещение террасы

П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

53

длину уточнить

Гр.37-4 ЩУ 37.К4  освещение террасы

П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

53

длину уточнить

Гр.37-5 ЩУ 37.К5  освещение участка

П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

53

длину уточнить

Гр.37-6 ЩУ 37.К6  освещение участка

П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

53

длину уточнить

Гр.38-0 ЩР ЩУ общая группа освещения (трековые светильники) ВВГнг(А)-LS 3x1.5

3

Гр.38-1 ЩУ

Л5.1 П25

ВВГнг(А)-LS 5x1.5

24

Гр.38-2 ЩУ

Л6.1 П25

ВВГнг(А)-LS 5x1.5

28

Гр.38-3 ЩУ

Л7.1 П25

ВВГнг(А)-LS 5x1.5

30

Гр.39-0 ЩР ЩУ общая группа освещения (трековые светильники) ВВГнг(А)-LS 3x1.5

3

Гр.39-1 ЩУ

Л8.1 П25

ВВГнг(А)-LS 5x1.5

30

Гр.39-2 ЩУ

Л12.1 П25

ВВГнг(А)-LS 5x1.5

34

Гр.39-3 ЩУ

Л15.1 П25

ВВГнг(А)-LS 5x1.5

31

Гр.40-0 ЩР ЩУ общая группа освещения (трековые светильники) ВВГнг(А)-LS 3x1.5

3

Гр.40-1 ЩУ

Л15.2 П25

ВВГнг(А)-LS 5x1.5

36

Гр.40-2 ЩУ

Л15.3 П25

ВВГнг(А)-LS 5x1.5

38

Гр.40-3 ЩУ

Л15.4 П25

ВВГнг(А)-LS 5x1.5

48



Лист

Гр.40-4 ЩУ

Л15.5 П25

ВВГнг(А)-LS 5x1.5

44

Гр.41-0 ЩР ЩУ общая группа освещения (диммируемые) ВВГнг(А)-LS 3x1.5

3

Гр.41-1 ЩУ

Л2.1 П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

28

Гр.41-2 ЩУ

Л3.1 П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

30

Гр.41-3 ЩУ Л10.1, K8-1
П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

30

Гр.41-4 ЩУ

Л12.2 П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

29

Гр.41-5 ЩУ

Л12.3 П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

33

Гр.41-6 ЩУ

Л12.4 П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

30

Гр.41-7 ЩУ

Л12.5 П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

32

Гр.41-8 ЩУ

Л13.1 П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

45

Гр.41-9 ЩУ

Л14.1 П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

36

Гр.41-10 ЩУ

Л14.2 П16

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

46

Гр.42-0 ЩР ЩУ общая группа приводов штор ВВГнг(А)-LS 3x1.5

3

Гр.42-1 ЩУ

K5-1 П25

ВВГнг(А)-LS 5x1.5

25

Гр.42-2 ЩУ

K7-1 П25

ВВГнг(А)-LS 5x1.5

35

Гр.42-3 ЩУ

K8-1 П25

ВВГнг(А)-LS 5x1.5

31

Гр.42-4 ЩУ

K12-1 П25

ВВГнг(А)-LS 5x1.5

39

Гр.42-5 ЩУ

K15-1 П25

ВВГнг(А)-LS 5x1.5

38

Гр.42-6 ЩУ

K15-2 П25

ВВГнг(А)-LS 5x1.5

51

Гр.42-7 ЩУ

K15-3 П25

ВВГнг(А)-LS 5x1.5

52

к КДУП 1 ЩР КДУП 1 ПуВ 1х4.0

16

к КДУП 2 ЩР КДУП 2 ПуВ 1х4.0

25

к КДУП 3 ЩР КДУП 3 ПуВ 1х4.0

31

от КДУП 1 КДУП 1 R35, ванная, водяной стояк
П16

ПуВ 1х2.5

35

от КДУП 2 КДУП 2 водяной стояк
П16

ПуВ 1х2.5

5

от КДУП 3 КДУП 3 R63, R64, ванная, водяной стояк
П16

ПуВ 1х2.5

65

Шина KNX

ЩУ

В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, со1, В8, В9,

В10, В11, В12, В13, В14, В15, В16, со2,

В17, В18, со3, В19, со4, В20, В21, В22,

со5, В23, со6, В24, со7

П16 EIB-BUS-2X2-LSZH 2x2x0.8 189

Шина KNX В24

ЩУ

П16 EIB-BUS-2X2-LSZH 2x2x0.8 14

KNX1.1 В4
дд1

П16 EIB-BUS-2X2-LSZH 2x2x0.8 4

KNX1.2 В4
дд3

П16 EIB-BUS-2X2-LSZH 2x2x0.8 5

KNX1.3 В6
дд4

П16 EIB-BUS-2X2-LSZH 2x2x0.8 5

KNX1.4 В9
дд5

П16 EIB-BUS-2X2-LSZH 2x2x0.8 5

KNX1.5 В11
дд6

П16 EIB-BUS-2X2-LSZH 2x2x0.8 5

KNX1.6 В22
дд2

П16 EIB-BUS-2X2-LSZH 2x2x0.8 5

KNX1.7 В21
дд8

П16 EIB-BUS-2X2-LSZH 2x2x0.8 5

KNX1.8 В20
дд7

П16 EIB-BUS-2X2-LSZH 2x2x0.8 5

KNX1.9 В20
дд9

П16 EIB-BUS-2X2-LSZH 2x2x0.8 5

KNX1.10 В20
дд10

П16 EIB-BUS-2X2-LSZH 2x2x0.8 5

KNX1.11 В3

Кл.1 (коллектор отопления)

П16 EIB-BUS-2X2-LSZH 2x2x0.8 5

KNX1.12 В3

Кл.2 (коллектор отопления)

П16 EIB-BUS-2X2-LSZH 2x2x0.8 5

KNX1.13 В21

Кл.3 (коллектор отопления)

П16 EIB-BUS-2X2-LSZH 2x2x0.8 5

к ДП1 ЩУ ДП1 (датчик протечки)

CAT5E-SH-LSZH-GY 4x2x0.5 17

к ДП2 ЩУ ДП2 (датчик протечки)

CAT5E-SH-LSZH-GY 4x2x0.5 17

к ДП3 ЩУ ДП3 (датчик протечки)

CAT5E-SH-LSZH-GY 4x2x0.5 31

к ДП4 ЩУ ДП4 (датчик протечки)

CAT5E-SH-LSZH-GY 4x2x0.5 21

к ДП5 ЩУ ДП5 (датчик протечки)

CAT5E-SH-LSZH-GY 4x2x0.5 25

к ДП6 ЩУ ДП6 (датчик протечки)

CAT5E-SH-LSZH-GY 4x2x0.5 27

к ДП7 ЩУ ДП7 (датчик протечки)

CAT5E-SH-LSZH-GY 4x2x0.5 32

к ДП8 ЩУ ДП8 (датчик протечки)

CAT5E-SH-LSZH-GY 4x2x0.5 32

к ДП9 ЩУ ДП9 (датчик протечки)

CAT5E-SH-LSZH-GY 4x2x0.5 21

к ДП10 ЩУ ДП10 (датчик протечки)

CAT5E-SH-LSZH-GY 4x2x0.5 40



Лист

к ДП11 ЩУ ДП11 (датчик протечки)

CAT5E-SH-LSZH-GY 4x2x0.5 41

к ДП12 ЩУ ДП12 (датчик протечки)

CAT5E-SH-LSZH-GY 4x2x0.5 39

к ДП13 ЩУ ДП13 (датчик протечки)

CAT5E-SH-LSZH-GY 4x2x0.5 39

к ДП14 ЩУ ДП14 (датчик протечки)

CAT5E-SH-LSZH-GY 4x2x0.5 43

к ДП15 ЩУ ДП15 (датчик протечки)

CAT5E-SH-LSZH-GY 4x2x0.5 46

к ДП16 ЩУ ДП16 (датчик протечки)

CAT5E-SH-LSZH-GY 4x2x0.5 49

к ДП17 ЩУ ДП17 (датчик протечки)

CAT5E-SH-LSZH-GY 4x2x0.5 51

Гр.43-1 ЩУ Коллекторный шкаф Кл.1 МКШнг(А)-LS 2x0.75

19

Гр.43-2 ЩУ Коллекторный шкаф Кл.1 МКШнг(А)-LS 2x0.75

19

Гр.43-3 ЩУ Коллекторный шкаф Кл.1 МКШнг(А)-LS 2x0.75

19

Гр.43-4 ЩУ Коллекторный шкаф Кл.2 МКШнг(А)-LS 2x0.75

17

Гр.43-5 ЩУ Коллекторный шкаф Кл.2 МКШнг(А)-LS 2x0.75

17

Гр.43-6 ЩУ Коллекторный шкаф Кл.2 МКШнг(А)-LS 2x0.75

17

Гр.43-7 ЩУ Коллекторный шкаф Кл.2 МКШнг(А)-LS 2x0.75

17

Гр.43-8 ЩУ Коллекторный шкаф Кл.2 МКШнг(А)-LS 2x0.75

17

Гр.43-9 ЩУ Коллекторный шкаф Кл.2 МКШнг(А)-LS 2x0.75

17

Гр.43-10 ЩУ Коллекторный шкаф Кл.2 МКШнг(А)-LS 2x0.75

17

Гр.43-11 ЩУ Коллекторный шкаф Кл.3 МКШнг(А)-LS 2x0.75

17

Гр.43-12 ЩУ Коллекторный шкаф Кл.3 МКШнг(А)-LS 2x0.75

30

Гр.43-13 ЩУ Коллекторный шкаф Кл.3 МКШнг(А)-LS 2x0.75

30

Гр.43-14 ЩУ Коллекторный шкаф Кл.3 МКШнг(А)-LS 2x0.75

30

Гр.43-15 ЩУ Коллекторный шкаф Кл.3 МКШнг(А)-LS 2x0.75

30

Гр.43-16 ЩУ Коллекторный шкаф Кл.3 МКШнг(А)-LS 2x0.75

30

Гр.43-17 ЩУ Коллекторный шкаф Кл.3 МКШнг(А)-LS 2x0.75

30

Гр.43-18 ЩУ Коллекторный шкаф Кл.3 МКШнг(А)-LS 2x0.75

30

Гр.43-19 ЩУ Коллекторный шкаф Кл.3 МКШнг(А)-LS 2x0.75

30

Гр.43-20 ЩУ Коллекторный шкаф Кл.3 МКШнг(А)-LS 2x0.75

30

к ШК1

ЩУ ШК1 (шаровой кран с эл.приводом) МКШнг(А)-LS 4x0.75

21

к ШК2

ЩУ ШК2 (шаровой кран с эл.приводом) МКШнг(А)-LS 4x0.75

21

к ШК3

ЩУ ШК3 (шаровой кран с эл.приводом) МКШнг(А)-LS 4x0.75

21

TV.0

Эфирная антенна СКС (шкаф систем связи)

RG6/U-BC-BK 2x0.22 39

SAT.0

Спутниковая антенна СКС (шкаф систем связи)

RG6/U-BC-BK 2x0.22 39

INT.0 От поселка Оптоволокно

TV.1

СКС (шкаф систем связи)

R38 RG6/U-BC-BK 2x0.22 25

TV.2

СКС (шкаф систем связи)

R43 RG6/U-BC-BK 2x0.22 28

TV.3

СКС (шкаф систем связи)

R55 RG6/U-BC-BK 2x0.22 32

TV.4

СКС (шкаф систем связи)

R34 RG6/U-BC-BK 2x0.22 20

TV.5

СКС (шкаф систем связи)

R61 RG6/U-BC-BK 2x0.22 37

TV.6

СКС (шкаф систем связи)

R22 RG6/U-BC-BK 2x0.22 43

TV.7

СКС (шкаф систем связи) R66 (розетки террасы)

RG6/U-BC-BK 2x0.22 43

SAT.1

СКС (шкаф систем связи)

R38 RG6/U-BC-BK 2x0.22 25

SAT.2

СКС (шкаф систем связи)

R43 RG6/U-BC-BK 2x0.22 28

SAT.3

СКС (шкаф систем связи)

R55 RG6/U-BC-BK 2x0.22 32

SAT.4

СКС (шкаф систем связи)

R34 RG6/U-BC-BK 2x0.22 20

SAT.5

СКС (шкаф систем связи)

R61 RG6/U-BC-BK 2x0.22 37

SAT.6

СКС (шкаф систем связи)

R22 RG6/U-BC-BK 2x0.22 43

SAT.7

СКС (шкаф систем связи) R66 (розетки террасы)

RG6/U-BC-BK 2x0.22 43

INT.1

СКС (шкаф систем связи)

R38 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 24

INT.2

СКС (шкаф систем связи)

R38 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 24

INT.3

СКС (шкаф систем связи)

R40 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 25

INT.4

СКС (шкаф систем связи)

R40 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 25

INT.5

СКС (шкаф систем связи)

R41 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 25

INT.6

СКС (шкаф систем связи)

R41 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 25



Лист

INT.7

СКС (шкаф систем связи)

R43 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 27

INT.8

СКС (шкаф систем связи)

R43 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 27

INT.9

СКС (шкаф систем связи)

R45 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 34

INT.10

СКС (шкаф систем связи)

R45 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 34

INT.11

СКС (шкаф систем связи)

R47 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 30

INT.12

СКС (шкаф систем связи)

R47 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 31

INT.13

СКС (шкаф систем связи)

R48 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 29

INT.14

СКС (шкаф систем связи)

R48 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 29

INT.15

СКС (шкаф систем связи)

R51 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 31

INT.16

СКС (шкаф систем связи)

R51 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 30

INT.17

СКС (шкаф систем связи)

R51 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 31

INT.18

СКС (шкаф систем связи)

R51 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 30

INT.19

СКС (шкаф систем связи)

R51 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 31

INT.20

СКС (шкаф систем связи)

R51 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 31

INT.21

СКС (шкаф систем связи)

R55 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 32

INT.22

СКС (шкаф систем связи)

R55 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 32

INT.23

СКС (шкаф систем связи)

R57 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 31

INT.24

СКС (шкаф систем связи)

R57 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 32

INT.25

СКС (шкаф систем связи)

R58 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 31

INT.26

СКС (шкаф систем связи)

R58 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 31

INT.27

СКС (шкаф систем связи)

R61 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 36

INT.28

СКС (шкаф систем связи)

R61 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 36

INT.29

СКС (шкаф систем связи)

R61 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 36

INT.30

СКС (шкаф систем связи)

R22 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 42

INT.31

СКС (шкаф систем связи)

R22 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 42

INT.32

СКС (шкаф систем связи)

R22 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 41

INT.33

СКС (шкаф систем связи)

R22 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 41

INT.34

СКС (шкаф систем связи)

R21 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 41

INT.35

СКС (шкаф систем связи)

R21 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 41

INT.36

СКС (шкаф систем связи)

R21 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 40

INT.37

СКС (шкаф систем связи)

R21 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 40

INT.38

СКС (шкаф систем связи)

R34 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 22

INT.39

СКС (шкаф систем связи)

R34 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 20

INT.40

СКС (шкаф систем связи)

R34 CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 20

INT.41

СКС (шкаф систем связи) R66 (розетки террасы)

CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 43

INT.42

СКС (шкаф систем связи) R66 (розетки террасы)

CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 43

INT.43

СКС (шкаф систем связи) R66 (розетки террасы)

CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 43

к К3

СКС (шкаф систем связи) K3 (домофон)

CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 15

к К3

СКС (шкаф систем связи) K3 (домофон)

КВК-П-2 15

в 3ЩР ЩУ 3ЩР (щит гаража)

CAT5E-SH-LSZH-GY 4x2x0.5 15

в 3ЩР ЩУ 3ЩР (щит гаража)

CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 14

к 29.К..

ЩУ 29.К.. (привод въездных ворот)

в земле CAT5E-DB-GEL 4x2x0.5 0

к 30.К..

ЩУ 30.К.. (вызывная панель на калитке)

в земле CAT5E-DB-GEL 4x2x0.5 0

к 30.К..

ЩУ 30.К.. (вызывная панель на калитке)

в земле КВК-П-2

длину уточнить

к G1

ЩУ G1 (генератор)

CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 16

к G1

ЩУ G1 (генератор)

CAT5E-SH-LSZH-GY 4x2x0.5 16

SP.1

SP.0 (в тумбе гостиной) SP.1 акустика потолочная гостиной

14/2OFC-WT-D 2x2.08 11

SP.2

SP.0 (в тумбе гостиной) SP.2 акустика потолочная гостиной

14/2OFC-WT-D 2x2.08 9

SP.3

SP.0 (в тумбе гостиной) SP.3 акустика потолочная гостиной

14/2OFC-WT-D 2x2.08 13

SP.4

SP.0 (в тумбе гостиной) SP.4 акустика потолочная гостиной

14/2OFC-WT-D 2x2.08 11



№

П/П

Наименование,  техническая характеристика

оборудования и материалов

Тип, марка

оборудования,

обозначение

документа и

опросного листа

Код

оборудования,

изделия,

материала

Завод - изготовитель,

фирма, страна

Единица

измерения

Кол-во

Масса

единицы(кг)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Щитовое оборудование щита ЩР

1

Щит навесной IP44 950x550x160 ABB ComfortLine Compact CA c клеммами N/PE

CA26VZRU ABB шт. 1

Щит ЩР

2

Модульный распределительный блок Legrand (4х15) 60 контактов 125A

04888

Legrand

шт. 1

Допускается применение

оборудования с

аналогичными

характеристиками других

производителей.

Это оборудование должно

иметь Сертификат

соответствия стандартам

РФ.

3

Устройство дифференциальной защиты,четырехполюсное (УЗО),

 lp=63A, ток утечки=100mА, Хар.S селективное

F204 A S-63/0,1
ABB шт. 1

4

Автоматический выключатель с комбинированными

магнитотермическими расцепителями трехполюсный  lp=32A

 S203-С32 ABB шт. 1

5

Автоматический выключатель с комбинированными

магнитотермическими расцепителями трехполюсный  lp=25A

 S203-С25 ABB шт. 1

6

Автоматический выключатель с комбинированными

магнитотермическими расцепителями трехполюсный  lp=16A

 S203-С16 ABB шт. 1

7

Автоматический выключатель с комбинированными

магнитотермическими расцепителями трехполюсный  lp=10A

 S203-С10 ABB шт. 1

8

Автоматический выключатель с комбинированными

магнитотермическими расцепителями трехполюсный  lp=6A

 S203-С6 ABB шт. 1

9

Автоматический выключатель с комбинированными

магнитотермическими расцепителями двухполюсный  lp=25A

 S202-С25 ABB шт. 1

10

Автоматический выключатель с комбинированными

магнитотермическими расцепителями двухполюсный  lp=20A

 S202-С20 ABB шт. 1

11

Автоматический выключатель с комбинированными

магнитотермическими расцепителями однополюсный  lp=25A

 S201-С25 ABB шт. 1

12

Автоматический выключатель с комбинированными

магнитотермическими расцепителями однополюсный  lp=16A

 S201-С16 ABB шт. 2

13

Автоматический выключатель с комбинированными

магнитотермическими расцепителями однополюсный  lp=10A

 S201-С10 ABB шт. 9

14

Автоматический выключатель с комбинированными

магнитотермическими расцепителями однополюсный  lp=6A

 S201-С6 ABB шт. 6

15

Комплексное устройство дифференциальной защиты: двухполюсное

УЗО, Iр=20А,  ток утечки=30mA, Хар.АС

DS201 C20 AС30 ABB шт. 1

16

Комплексное устройство дифференциальной защиты: двухполюсное

УЗО, Iр=16А,  ток утечки=30mA, Хар.АС

DS201 C16 AС30 ABB шт. 1

17

Комплексное устройство дифференциальной защиты: двухполюсное

УЗО, Iр=16А,  ток утечки=30mA, Хар.А

DS201 C16 A30 ABB шт. 24

18

Комплексное устройство дифференциальной защиты: двухполюсное

УЗО, Iр=10А,  ток утечки=30mA, Хар.АС

DS201 C10 AС30 ABB шт. 4

19

Контактор модульный iCT63A 4НЗ 220/240В АС 50ГЦ

A9C20867 Schneider Electric шт. 2

20

Контактор модульный iCT25A 2НЗ 220/240В АС 60ГЦ

A9C20636 Schneider Electric шт. 3

21
Расцепитель независимый 12-60В

S2C-A1 ABB шт. 1

22

Измеритель параметров электрической сети

WB-MAP12E WirenBoard шт. 1

23

Модуль реле 6-канальный

WB-MR6CU v.2 WirenBoard шт. 1

24

Проходные клеммы серии SNK (серый)

ZS16 ABB шт. 3

25

Проходные клеммы серии SNK (синий)

ZS16-BL ABB шт. 1

26

Проходные клеммы серии SNK (желто-зеленый)

ZS16-PE ABB шт. 1

Адрес объекта: МО, Одинцовский р-он, деревня Бузаево
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Щитовое оборудование щита ЩУ

1

Щит навесной IP44 950x550x160 ABB ComfortLine Compact CA c клеммами N/PE

CA26VZRU ABB шт. 1

Щит ЩУ

2
Источник питания шины KNX, 640мА, AC230

ZPS-640HIC230 Zennio шт. 1

3
Источник питания шины KNX, 320мА, AC230

ZPS-320HIC230 Zennio шт. 1

4
Блок питания AC-DC, 150Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC

HDR-150-24 Mean Well шт. 1

5

Малогабаритный ИБП со встроенной Li-ion АКБ

SKAT-12DC-1.0 Li-ion Бастион шт. 1

6

Многофункциональный контроллер управления XIOT

XIOT-PRO-V6 XIOT шт. 1

7

Интерфейс KNX-DALI DALIBOX Interface 64/32 1CH, 1-канальный, до 64 независимых DALI

балластов, до 32 групп

ZDI-DLI Zennio шт. 1

8

Интерфейс KNX-IP

ZSYIPICL Zennio шт. 1

9
Линейный/Зонный соединитель шины KNX

ZSYLCCL Zennio шт. 1

10

Модуль KNX релейный, многофункциональный, 24 выхода

ZIO-MB24 Zennio шт. 1

11

Модуль KNX, 2DO x 16А, функции: 2 реле

ZIO-MN20 Zennio шт. 1

12

Актуатор KNX жалюзийный, 8 канальный

ZIOMBSH8V2 Zennio шт. 1

13

Диммер KNX универсальный, 4-канальный x 300W

ZDIDBDX4 Zennio шт. 3

14

Контроллер отопления KNX, 8 каналов, 24 VAC/DC

ZCL-8HT24 Zennio шт. 2

15

Контроллер отопления KNX, 4 канала, 24 VAC/DC

ZCL-4HT24 Zennio шт. 1

16

Модуль KNX аналоговых или бинарных входов, 8 AI/DI, на DIN рейку
ZIO-RQUAD8 Zennio шт. 1

17

Модуль KNX аналоговых или бинарных входов, 4 AI/DI, 4 термостата
ZIO-QUADP Zennio шт. 3

18

Датчик температуры NTC68 E/F/S жесткий теплого пола

ZAC-NTC68F Zennio шт. 17

19

Датчик температуры NTC68 E/F/S стальной на гребенку отопления

ZAC-NTC68S Zennio шт. 6

20

Клемма многоуровневая N/L/PE (2003-7646)

2003-7646 WAGO шт. 84

21

Торцевая и промежуточная пластина; толщиной 0,8 мм

2003-7692 WAGO шт. 9

22

Клемма винтовая 2.5мм.кв. D2.5/6DA (5541R1100)

5541R1100 ABB шт. 20

23

Торцевой изолятор для D2,5/6.D

FED3E ABB шт. 2

24

Распределительная панель 250 В, 10 A

PTRV 4 /RD Phoenix Contact шт. 4

25

Фиксатор торцевой универсальный для клемм

BAM4 ABB шт. 6

Мультимедийное оборудование

1

Шкаф телекоммуникационный настенный Lite 19" 12U 600x600

SRW03-6060.12.02-BK КОЛМЭН шт. 1

2

Блок силовых розеток 19 дюймов с вилкой IEC 320

PDU-8P-2IEC Cabeus шт. 1

3

Точка доспупа WiFi

шт. 1

модель уточнить

4 Патч-панель 19` 445 x 45 x 135 мм PL-24-Cat.6A-SH-Dual Cabeus шт. 2

5

Коммутатор управляемый, установка в стойку 19`, 24 порта Ethernet 1 Гбит/с,

2 uplink/стек/SFP (до 10 Гбит/с),

CRS326-24G-2S+RM MikroTik шт. 2

модель уточнить

6

Источник бесперебойного питания Smart UPS 750VA/480W в стойку 19`

SUA750RMI1U APC шт. 1

7

Сплиттер 1х8 с проходом питания 5-2500MHz

"СПУТНИК" REXANT шт. 2

модель уточнить

Щитовое оборудование щита 1ЩР

1

Бокс в нишу ABB Mistral41 18М прозрачная дверь

Mistral41 18М ABB шт. 1

Щит 1ЩР

2

Рубильник 3х-полюсный 32А на DIN-рейку

E203/32R ABB шт. 1

3

Устройство дифференциальной защиты, двухполюсное (УЗО), lp=63A, ток утечки=30mА F202 АС-63/0,03
ABB шт. 1

4

Автоматический выключатель с комбинированными

магнитотермическими расцепителями однополюсный  lp=16A

 S201-С16 ABB шт. 1

5

Автоматический выключатель с комбинированными

магнитотермическими расцепителями однополюсный  lp=10A

 S201-С10 ABB шт. 2

6

Автоматический выключатель с комбинированными

магнитотермическими расцепителями однополюсный  lp=6A

 S201-С6 ABB шт. 4

Щитовое оборудование щита 2ЩР

1

Бокс в нишу ABB Mistral41 36М прозрачная дверь

Mistral41 36М ABB шт. 1

Щит 2ЩР

2

Контактор модульный iCT63A 4НЗ 220/240В АС 50ГЦ

A9C20867 Schneider Electric шт. 1

3

Рубильник 3х-полюсный 32А на DIN-рейку

E203/32R ABB шт. 1

4

Устройство дифференциальной защиты,четырехполюсное (УЗО), lp=63A, ток утечки=30mА F204 AС-63/0,03
ABB шт. 1

5

Автоматический выключатель с комбинированными

магнитотермическими расцепителями трехполюсный  lp=10A

 S203-С10 ABB шт. 2
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6

Автоматический выключатель с комбинированными

магнитотермическими расцепителями двухполюсный  lp=10A

 S202-С10 ABB шт. 3

7

Автоматический выключатель с комбинированными

магнитотермическими расцепителями однополюсный  lp=6A

 S201-С6 ABB шт. 1

8

DEVIreg™ 850 IV — программируемый микропроцессорный терморегулятор

140F1084 DEVI шт. 1

9

Источник питания для DEVIreg 850 IV

140F1089 DEVI шт. 1

10

Датчик кровли для DEVIreg 850 IV (темп.+ влажность)

140F1086 DEVI шт. 1

Шкаф АВР

1

Шкаф 36М навесной IP44, 500x300x160 ABB ComfortLine Compact CA c клеммами N/PE

CA13VZRU ABB шт. 1

Шкаф АВР

2

Автоматический выключатель с комбинированными

магнитотермическими расцепителями трехполюсный  lp=6A

 S203-С6 ABB шт. 1

Необходимое

оборудование уточнить в

организации выполняющей

проект автоматики

генератора.

3

Автоматический выключатель с комбинированными

магнитотермическими расцепителями однополюсный  lp=40A

 S201-С40 ABB шт. 1

4

Автоматический выключатель с комбинированными

магнитотермическими расцепителями однополюсный  lp=6A

 S201-С6 ABB шт. 1

5

Контактор AF-50-30-00 катушка управления 100-250В AC/DC

1SBL357001R7000 ABB шт. 2

6

Реверсивная электромеханическая блокировка

VЕ-5-2 ABB шт. 1

7

Рубильник до 63А 3х-полюсный для установки на DIN-рейку

OT63E3 ABB шт. 2

8

Комплект автоматики генератора, уточнить в организации выполняющей проект

автоматики генератора.

комп. 1

РОЗЕТКИ,  ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,  КОРОБКИ…

1

Розетка 2К+З  немецкий стандарт с защитными шторками,

16А, скрытой установки

шт. 103

2

Розетки 2К+З с защитными шторками немецкий стандарт,

с крышкой(влагозащищенная), 16А, скрытой установки

шт. 26

3

Розетка 20А 2К+З  со шторками, 100х100мм,

скрытой установки

шт. 1

4

Розетка 2К+З  немецкий стандарт с защитными шторками,

16А, скрытой установки + USB розетка

шт. 11

5

Розетки 2К+З с защитными шторками немецкий стандарт,

с крышкой(влагозащищенная), 16А, скрытой установки + USB розетка

шт. 1

6

USB розетка двойная

шт. 0

уточнить

7

Механизм вывода кабеля скрытой установки

шт. 2

8

Розетка компьютерная 2хRJ45 двойная скрытой установки

шт. 40

9

Розетка телефизионная TV+SAT

шт. 4

10

Розетка телефизионная TV+RJ45

шт. 3

11

Выключатель сенсорный KNX, 55х55 мм, с подсветкой (1 группа)

ZVIT55X2 Zennio шт. 13

12

Выключатель сенсорный KNX, 55х55 мм, с подсветкой (2 группы)

ZVIT55X4 Zennio шт. 11

13

Выключатель сенсорный KNX, 55х55 мм, с подсветкой (3 группы)

ZVIT55X6 Zennio шт. 4

14

Датчик движения KNX с датчиком освещенности для скрытого монтажа

ZPDEZINW

EyeZen IN

Zennio шт. 10

15

Датчик температуры NTC68 E/F/S

ZAC-NTC68F Zennio шт. 17

16

Многофункциональный датчик-контроллер  СО², температуры, влажности

EK-ET2-TP Ekinex шт. 6

17

Коробка разветвительная  клеммная для выключателей, датчиков (углубленная 70мм)

шт. 34

CВЕТИЛЬНИКИ

1
Накладной светодиодный потолочный светильник - 20 вт, влагозащищенный IP44 Тип 1, IP44

шт. 14

2
Накладной светодиодный потолочный светильник - 20 вт

Тип 2 шт. 21

3

Настенный свеиододный светильник-бра - 20 вт

Тип 3 шт. 2

4
Подвесной светодиодный светильник - 15 вт

Тип 4 шт. 3

5

Магнитный трековый светодиодный светильник - 22 вт

Тип 5 шт. 8

6

Трековый светодиодный светильник - 22 вт

Тип 6 шт. 48

7

AC-DC сетевой преобразователь - P вых: 240 Вт; Выход: 48 В; U1: 48 В; Стабилизация:

напряжение; Вход: 110/220В авто

SP-240-48 Mean Well шт. 2

8

AC-DC сетевой преобразователь - P вых: 200 Вт; Выход: 48 В; U1: 48 В; Стабилизация:

напряжение; Вход: 110/220В авто

SP-200-48 Mean Well шт. 5

9

AC-DC сетевой преобразователь - P вых: 100 Вт; Выход: 48 В; U1: 48 В; Стабилизация:

напряжение; Вход: 110/220В авто

SP-100-48 Mean Well шт. 3
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КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ S5 Combitech и F5 Combitech

1

Лоток перфор 300х100 L3000 толщ. 0.7 мм, горячеоцинкованный

35344 DKC шт. 5

2

Лоток перфор 300х100 L2000 толщ. 0.7 мм, горячеоцинкованный

35334 DKC шт. 20

3

Угол CPO 90 горизонтальный 90° 300х100 (с метизами), горячеоцинкованное

36044KHDZ DKC шт. 4

4

Ответвитель T-образный DPT горизонтальный 300х100 (с метизами), горячеоцинкованное

36164KHDZ DKC шт. 16

5

Профиль BPL-21, С-образный, 41х21, L500, 1.5мм, горячеоцинкованное

BPL2105HDZ DKC шт. 82

6

Шпилька резьбовая М8х2000 DIN975

CM200802 DKC шт. 40

7

Гайка шестигранная М8

CM110800 DKC шт. 164

8

Шайба с узкими полями, М8

CM240800 DKC шт. 164

9

Забивной анкер М8

CM400830 DKC шт. 164

10

Проволочный лоток 100х300 L3000 HDZ

FC1030HDZ DKC шт. 3

11

Крышка на лоток с заземлением осн. 300 L 3000, толщ. 1,0мм, горячеоцинкованная

3552510HDZ DKC шт. 3

12

Держатели для крышки, для 5мм

FC37005 DKC шт. 18

13

Крепежный комплект №1 для монтажа пров.лотка

СМ350001 DKC шт. 3

14

С-обр. профиль для пров. лотка 41х21, L300, толщ.1,5 мм

FPL2103 DKC шт. 8

15

Усиленный клиновой анкер М8х65

СМ480865 DKC шт. 8

16

Усиленная клемма заземления для проволочного лотка

FC37303 DKC шт. 2

КАБЕЛЬ,  ТРУБА  И  ДРУГИЕ   МОНТАЖНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

1 Кабель силовой

ВВГнг(А)-LS 5x6

ОАО "Электрокабель

"Кольчугинский завод"

м. 40

2 Кабель силовой

ВВГнг(А)-LS 5x4

м. 50

3 Кабель силовой

ВВГнг(А)-LS 5x2.5

м. 110

4 Кабель силовой

ВВГнг(А)-LS 5x1.5

м. 620

5 Кабель силовой

ВВГнг(А)-LS 3x4

м. 50

6 Кабель силовой

ВВГнг(А)-LS 3x2.5

м. 1125

7 Кабель силовой

ВВГнг(А)-LS 3x1.5

м. 990

8 Кабель силовой

ВВГнг(А)-LS 2x1.5

м. 10

9

Провод изолированный ПуВ ПуВ 1х4

м. 132

10

Провод изолированный ПуВ ПуВ 1х2.5

м. 110

11

Кабель силовой бронированный

ВБбШнг 4x4 м. 48

длину уточнить

12

Кабель силовой бронированный

ВБбШв 3x6 м. 91

длину уточнить

13

Кабель силовой бронированный

ВБбШв 3x2.5 м. 340

длину уточнить

14

Кабель силовой бронированный

ВБбШв 3x1.5 м. 45

длину уточнить

15 Кабель силовой монтажный

МКШнг(А)-LS 2x0.75

м. 470

16 Кабель силовой монтажный

МКШнг(А)-LS 4x0.75

м. 63

17 Кабель шинный EIB/KNX EIB-BUS-2X2-LSZH м. 252

18

Кабель акустический

14/2OFC-WT-D 2x2.08 SCP м. 43

19

Кабель витая пара cat.6a

CAT6A-LSZH-BL 4x2x0.5 SCP м. 1430

20

Кабель витая пара cat.5е в грунт

CAT5E-DB-GEL 4x2x0.5 SCP м. 70

длину уточнить

21

Кабель витая пара cat.5е экранированный

CAT5E-SH-LSZH-GY SCP м. 630

22 Кабель коаксиальный телевизионный RG6/U-BC-BK 2x0.22 SCP м. 530

23
Кабель коаксиальный видеонадлюдения

КВК-П-2

Паритет

м. 45

24

Гофрированная труба ПВХ - 32мм

м. 20

25

Гофрированная труба ПВХ - 25мм

м. 880

26

Гофрированная труба ПВХ - 20мм

м. 1080

27

Гофрированная труба ПВХ - 16мм

м. 1285

28

Проводной датчик протечки WSP

WSP GIDROLOCK шт. 17

29

Шаровой кран с электроприводом 12в

GIDROLOCK ULTIMATE GIDROLOCK шт. 3

30

Сервопривод термоэлектрический Aktor T 2P L NO, 24 В, НО, 2-позиц., M 30 x 1,5

Aktor T 2P L NO

Oventrop

шт. 32
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